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Resumen
Este proyecto tiene como finalidad u´ltima la obtencio´n y registro de dos
certificados de eficiencia energe´tica de centros sanitarios pertenecientes a la
gerencia de atencio´n especializada Valladolid-Este.
Para ello se comienza introduciendo la necesidad de la certificacio´n energe´ti-
ca, as´ı como los conceptos fundamentales del proceso: demanda, consumo, emi-
siones, balance energe´tico...
A continuacio´n se revisan las progresivas directivas europeas referidas a la
certificacio´n energe´tica de edificios, adema´s del grado de implantacio´n de las
mismas en cada uno de los pa´ıses miembros de la UE.
Se realiza adema´s una exposicio´n ma´s detallada de la situacio´n de la certi-
ficacio´n energe´tica en Espan˜a, as´ı como de su legislacio´n y me´todos de ca´lculo.
Por u´ltimo se lleva a cabo la obtencio´n y registro de dos certificados de
eficiencia energe´tica; el primero mediante la opcio´n general Calener GT y el
segundo mediante la opcio´n simplificada CE3X.
Palabras clave: certificacio´n, hospitales, calener, ce3x, valladolid.
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Abstract
This proyect has as target the obtention and registration of two efficiency
certificates appertaining to two health centres belonging to specialized care
management Valladolid-Este.
So as to do it, firstly, the necessity of energetic certification is introduced, as
well as the main concepts needed in the process: demand, consume, emissions,
energetic balance...
Then, the progressive european directives referring to building energetic
certification are reviewed, and also their implantation stage in each one of the
European Union members.
A more detailed exposition of the situation of energetic certification in
Spain is done, as well as its legislation and calculus methods.
At last, the obtention and registration of two energetic efficiency certificates
is carried out; the first one using the general option Calener GT and the second
by the simplified option CE3X.
Keywords: certification, hospitals, calener, ce3x, valladolid.
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1. Introduccio´n
En el informe Our common future de la Comisio´n Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de 1987 [1] fue donde aparecio´ por primera vez el
concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel desarrollo que es capaz
de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibili-
dades de las generaciones futuras. Una actividad sostenible es entonces aquella
que puede ser mantenida de forma indefinida en el tiempo: pero hoy se sabe
que la mayor´ıa de las actividades humanas tal como esta´n planteadas no son
sostenibles a medio y largo plazo.
La destruccio´n de la capa de ozono, el calentamiento global, la lluvia a´cida,
la destruccio´n de bosques y selvas tropicales, la desertificacio´n, la extincio´n de
especies, la contaminacio´n de oce´anos, atmo´sfera, suelos y acu´ıferos, as´ı como
la alteracio´n o incluso destruccio´n de los ecosistemas son solo algunas de las
pruebas patentes de que la actividad humana actual no es sostenible.
Por otro lado, la sociedad actual demanda mantener un alto nivel de vida
y de confort en muchos sentidos; lo cual se traduce en un gran y creciente
consumo energe´tico. Y el ritmo desenfrenado con que crece ese consumo pone
en riesgo que en el futuro se pueda mantener el nivel y estilo de vida al que
las sociedades esta´n habitua´ndose. Se puede encontrar ma´s informacio´n sobre
los retos actuales en la publicacio´n Our Planet del Programa Medioambiental
de las Naciones Unidas de 2015 [2].
La creciente preocupacio´n por la conservacio´n del medio, y especialmente
por el cambio clima´tico, esta´ llevando a estados de todo el mundo a buscar
soluciones para tratar de revertir o ralentizar este proceso. Fue esta preocu-
pacio´n la que condujo a la firma del Protocolo de Kyoto [3] en 1997, por el
que los pa´ıses industrializados y emergentes se comprometieron a limitar las
emisiones de los seis principales gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O,
1
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HFCs, PFCs y SF6) entre 1990 y el per´ıodo 2008-2012. Aunque recientemen-
te el protocolo ha sido actualizado y ratificado con objetivos espec´ıficos para el
periodo 2013-2020, se ha puesto de manifiesto la falta de compromiso de pa´ıses
como Estados Unidos, Rusia, Japo´n y Canada´ que decidieron no respaldar el
acuerdo.
No as´ı la Unio´n Europea, que se ha tomado el tema de la energ´ıa y la
reduccio´n de las emisiones como uno de los principales retos a los que debe
enfrentarse hoy en d´ıa. Con este objeto la Unio´n ha establecido un conjunto de
normativas para mejorar la eficiencia energe´tica de la regio´n y poder cumplir
para el an˜o 2020 los llamados ”Objetivos 20/20/20” (detallados en Energy
2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy [4]):
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % respecto
a las de 1990.
Reducir en un 20 % del consumo de energ´ıa primaria respecto a la con-
sumida en 1990.
Incrementar el empleo de energ´ıas renovables hasta un 20 % del total.
Y a largo plazo el objetivo es, antes de la llegada de 2050, reducir entre
un 80 % y un 95 % las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a
los niveles de 1990, a la vez que se asegura el suministro y se mantiene la
competitividad.
Hay que considerar que la preocupacio´n por la preservacio´n del medio am-
biente no ha sido el u´nico factor que ha llevado a Europa a plantearse estos
ambiciosos objetivos, sino que hay otros tres factores muy importantes: incre-
mentar la competitividad europea, el agotamiento de los combustibles fo´siles
y el problema de la dependencia energe´tica europea.
El uso eficiente de la energ´ıa es una de sus principales estrategias para me-
jorar la competitividad de la economı´a reduciendo el consumo de energ´ıa
a lo estrictamente necesario para satisfacer sus necesidades y su crecimiento
econo´mico. Para las empresas es tambie´n una oportunidad de negocio: ahorro
de costes y mejora de su imagen corporativa.
As´ı mismo el ser pioneros en la investigacio´n de tecnolog´ıas limpias adema´s
del ahorro que supone permitira´ a los pa´ıses de la Unio´n ser exportadores de
las mismas al resto de pa´ıses. Son numerosas las iniciativas de este tipo que ya
3esta´n en curso: biocombustibles, energ´ıas renovables, utilizacio´n del hidro´geno,
”ciudades inteligentes”, captura y almacenamiento subterra´neo del dio´xido de
carbono...
Otra de los factores es el agotamiento de combustibles fo´siles co-
mo el petro´leo a la par que sigue creciendo su demanda a nivel mundial,
lo que puede provocar que deje de ser viable econo´micamente a medio plazo.
Una posible v´ıa para prolongar en el tiempo su uso masivo ser´ıa recurrir al
”fracking” para extraer petro´leo y gas no convencionales, como ya esta´n ha-
ciendo pa´ıses como Estados Unidos y Canada´. Pero esta te´cnica, adema´s de
los problemas medioambientales y la gran inversio´n inicial que conlleva, re-
quiere cambiar continuamente el emplazamiento de extraccio´n para mantener
continua la produccio´n, lo que provoca que sea inviable a largo plazo.
Y el u´ltimo de los factores es que para abastecerse de energ´ıa Europa de-
pende en gran medida del exterior, ya que cuenta con pocas reservas propias:
embalses en Austria, minas de carbo´n en Polonia, centrales nucleares en Fran-
cia, extracciones de petro´leo en el mar del Norte y de gas en Dinamarca y Pa´ıses
Bajos. En la Figura 1.1 se puede ver el grado de dependencia de algunos pa´ıses
de la Unio´n en 2013.
La Unio´n se ha convertido as´ı en uno de los mayores importadores de
energ´ıa a nivel mundial: compra el petro´leo a Rusia y los pa´ıses de la OPEP,
y el gas a Argelia, Noruega y Rusia. Todo ello supone una pe´rdida de ma´s
de 350.000 millones de euros al an˜o, lo que ha llevado a Europa a buscar
diversificar sus fuentes de energ´ıa y reducir la dependencia energe´tica
del exterior para garantizar la seguridad de abastecimiento, especialmente a
ra´ız de su reciente conflicto con Rusia.
Claramente para el cumplimiento de estos ”Objetivos 20/20/20” se hacen
necesarias medidas que fomenten el ahorro y la eficiencia energe´tica en todos
los sectores. El sector residencial es el responsable del consumo de aproxima-
damente una cuarta parte de la energ´ıa final en Europa, y si se considera con-
juntamente con el resto del sector edificatorio (mayormente terciarios), suman
un 40 % del consumo de energ´ıa final y un 36 % del conjunto de las emisiones
de CO2, como se indica en la Directiva 2010/31/UE [5] relativa a la eficiencia
energe´tica de los edificios.
Se hace pues patente que uno de los pilares para la mejora de la eficiencia
energe´tica de la Unio´n Europea sera´ mejorar la eficiencia energe´tica de sus
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Figura 1.1: Porcentaje de dependencia energe´tica europea en 2013.
Elaboracio´n propia. Origen de los datos: Eurostat tsdcc310
5edificios. Esta nueva directiva abre un nuevo camino hacia la sostenibilidad,
proponiendo que todos los nuevos los edificios sean de consumo casi nulo a par-
tir del an˜o 2020. Sin embargo parece que el mayor potencial de mejora esta´ en
los edificios ya construidos, debido a la baja proporcio´n de edificios nuevos y
de demoliciones. Por ello el mayor filo´n de ahorro recaera´ en la rehabilitacio´n
energe´tica de los edificios existentes.
Y es en este contexto de necesidad de rehabilitacio´n energe´tica donde ad-
quiere un importante papel la certificacio´n energe´tica: tras su realizacio´n pro-
porciona el diagno´stico energe´tico del edificio en forma de una escala de califi-
cacio´n energe´tica fa´cilmente interpretable, adema´s de proponer medidas para
la mejora de la eficiencia energe´tica del edificio.
Y para aumentar su efectividad en los edificios de nueva construccio´n,
vendra´ acompan˜ada en te´rminos normativos de medidas como:
Limitacio´n de demanda energe´tica con una envolvente te´rmica eficiente,
garantizando siempre el confort te´rmico.
Establecimiento de esta´ndares de rendimiento para las instalaciones te´rmi-
cas.
Establecimiento de una eficiencia mı´nima para las instalaciones de ilu-
minacio´n, aprovechamiento de la luz natural, sistemas de encendido au-
toma´tico que se adapten a la ocupacio´n real de la zona...
Establecimiento de una contribucio´n solar mı´nima para el agua caliente
sanitaria.
Establecimiento de una contribucio´n fotovoltaica mı´nima de energ´ıa ele´ctri-
ca.
Por ello la certificacio´n energe´tica cumple un doble cometido: la certi-
ficacio´n de edificios de nueva construccio´n garantiza que cumplan los nue-
vos esta´ndares mı´nimos de eficiencia, que progresivamente se ira´n haciendo
ma´s estrictos; y la certificacio´n de edificios existentes proporciona informacio´n
energe´tica fiable sobre los mismos, proponiendo medidas para mejorar su efi-
ciencia y convirtie´ndose en un importante factor a evaluar a la hora de comprar
o alquilar un edificio o una parte del mismo.
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Todas estas medidas esta´n contribuyendo a disminuir el consumo energ´ıa y
las emisiones de CO2 de los edificios de nuestro pa´ıs y de la Unio´n Europea. Si
se suman estas reducciones a las conseguidas en el resto de sectores (movilidad
sostenible, una industria ma´s limpia...) acercan ma´s a Europa al cumplimiento
de sus compromisos internacionales, a disminuir su dependencia energe´tica del
exterior y garantizar el suministro, incrementando a la vez la competitividad
de su economı´a.
En las Figuras 1.2 y 1.3 se pueden ver la evolucio´n del consumo de energ´ıa
final y primaria respectivamente en la Unio´n Europea, y en la Figura 1.4 se
puede ver que la Unio´n ya esta´ a las puertas de cumplir su objetivo de reduccio´n
de emisiones para 2020.
Figura 1.2: Consumo de energ´ıa final en la Unio´n Europea (Mtoe)
Elaboracio´n propia. Origen de los datos: Eurostat t2020 34
7Figura 1.3: Consumo de energ´ıa primaria en la Unio´n Europea (Mtoe)
Elaboracio´n propia. Origen de los datos: Eurostat t2020 33
Figura 1.4: Porcentaje de emisiones de CO2 en la UE respecto a 1990
Elaboracio´n propia. Origen de los datos: Eurostat tsdcc100

2. Objetivos
El principal objetivo de este Trabajo Fin fin de Grado es la obtencio´n
y registro de dos certificados de eficiencia energe´tica de edificios sanitarios
pertenecientes a la gerencia de atencio´n especializada Valladolid-este:
Edificio Rondilla del Hospital Cl´ınico Universitario y Centro de Salud
San Pablo.
Centro de Especialidades de Delicias y Centro de Salud Canterac.
La propiedad de ambos edificios esta´ obligada a realizar la certificacio´n
energe´tica y a exhibir la etiqueta energe´tica que resulte de la misma.
El certificado de eficiencia energe´tica se obtendra´ a trave´s del procedimiento
general para grandes terciarios Calener GT en el primer caso, y a trave´s del
procedimiento simplificado CE3X en el segundo caso.
Para la consecucio´n de este objetivo principal se hizo necesaria la definicio´n
de un conjunto de objetivos secundarios:
Revisar y ampliar los conocimientos de flujos de calor y ca´lculo de balan-
ces te´rmicos, as´ı como una serie de conceptos previos importantes para
el proceso de certificacio´n energe´tica.
Revisar y ampliar los conocimientos relativos a instalaciones te´rmicas en
edificios, con sus centrales de produccio´n, distribucio´n y equipos termi-
nales.
Conocer las diferentes directivas europeas que han ido regulando la efi-
ciencia energe´tica en edificios, su motivacio´n y sus consecuencias.
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Conocer la evolucio´n de los procedimientos de certificacio´n energe´tica en
los diferentes pa´ıses de la Unio´n Europea para adaptarse a las directivas
comunitarias.
Conocer en profundidad la normativa, la situacio´n y los retos referentes
a la certificacio´n energe´tica de edificios en Espan˜a.
Conocer el funcionamiento y las particularidades de cada uno de los pro-
gramas de certificacio´n energe´tica que se van a emplear: LIDER, Calener
GT y CE3X.
Visitar los centros sanitarios a certificar para recabar la informacio´n ne-
cesaria para la certificacio´n: instalaciones de generacio´n de fr´ıo y calor,
unidades de tratamiento de aire (UTAs), fancoils, torres de refrigeracio´n,
bombas, as´ı como inspeccio´n visual de los cerramientos que componen la
envolvente te´rmica.
Comprender el funcionamiento de las instalaciones te´rmicas de cada edi-
ficio, distribucio´n de la zonificacio´n y sistemas que abastecen a cada una
de las zonas.
Introduccio´n de toda la informacio´n recabada en los programas de certifi-
cacio´n energe´tica, y obtencio´n de la calificacio´n energe´tica de los mismos.
Propuesta de medidas de mejora de eficiencia energe´tica, as´ı como reali-
zacio´n de un estudio de la viabilidad te´cnica y econo´mica de las mismas.
Proceder al registro de los certificados de eficiencia energe´tica obtenidos
en el organismo competente a tal efecto de la Comunidad Auto´noma, en
este caso el EREN de CyL.
3. Fundamentos de la Certificacio´n
energe´tica
3.1. Conceptos previos
La eficiencia energe´tica de un sistema es el cociente entre la energ´ıa u´til
que se aprovecha y la energ´ıa total consumida.
Un edificio eficiente desde el punto de vista energe´tico es aquel que satisface
la demanda energe´tica del mismo minimizando el consumo de energ´ıa.
A continuacio´n se pueden encontrar algunas definiciones que sera´n de gran
utilidad para entender la eficiencia energe´tica y el proceso de certificacio´n
energe´tica.
3.1.1. Demanda y consumo energe´tico
Demanda energe´tica: Es la cantidad de energ´ıa que hay que aportar
durante un determinado periodo de tiempo a un edificio para mantener las
condiciones interiores, satisfaciendo as´ı las necesidades de confort te´rmico del
edificio.
Consumo energe´tico: Es la cantidad de energ´ıa que se consume real-
mente para satisfacer la demanda energe´tica del edificio. Viene dado por la
expresio´n:
Consumo energe´tico =
Demanda energe´tica
Rendimiento energe´tico
De donde se deduce ra´pidamente que para disminuir el consumo energe´tico
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se disponen de dos tipos de medidas que pueden ser aplicadas conjuntamente:
las que disminuyen la demanda energe´tica del edificio, como puede ser mejorar
el aislamiento de la envolvente te´rmica del edificio; y las que mejoran el ren-
dimiento energe´tico del mismo como puede ser el empleo de instalaciones ma´s
eficientes.
3.1.2. Energ´ıa primaria, secundaria y final
La energ´ıa se presenta en la naturaleza en muchas y muy variadas for-
mas, que no siempre se pueden aprovechar directamente. Se puede clasificar
en energ´ıa primaria, secundaria y final.
La energ´ıa primaria la constituyen aquellas formas de energ´ıa disponibles
en la naturaleza antes de ser convertidas o transformadas. Actualmente la
energ´ıa primaria se puede agrupar en nuclear, combustibles fo´siles y energ´ıa
renovable. En cada caso se aprovecha una energ´ıa disponible en la naturaleza:
la energ´ıa nuclear que une los a´tomos del uranio, la entalp´ıa de combustio´n
del petro´leo, gas natural o carbo´n, la energ´ıa potencial en un salto de agua, la
energ´ıa de presio´n esta´tica y dina´mica del viento, la energ´ıa te´rmica aportada
por la radiacio´n solar...
La energ´ıa secundaria proviene de la transformacio´n de la energ´ıa prima-
ria a otra forma ma´s adecuada para su almacenaje, distribucio´n y utilizacio´n.
Algunos ejemplos de energ´ıa secundaria ser´ıan la electricidad y los combusti-
bles tratados en refiner´ıas como gasolinas, gaso´leos o gases licuados. Al realizar
la conversio´n de energ´ıa primaria a secundaria siempre se pierde parte en el ca-
mino: sera´ ma´s eficiente consumir directamente energ´ıa primaria, en los casos
en que sea posible.
Por u´ltimo, la energ´ıa final es la que finalmente se consume en los hogares,
industrias, veh´ıculos... Esta energ´ıa tendra´ forma de calor, fr´ıo, luz y fuerza,
agua caliente o desplazamientos de personas y mercanc´ıas.
Hay que tener en cuenta que durante el proceso de almacenaje, transporte
y distribucio´n de la energ´ıa se producira´n pe´rdidas, a las que habra´ que an˜adir
las debidas a la transformacio´n de energ´ıa primaria a secundaria. Esto provoca
que la energ´ıa primaria consumida por el sistema sera´ siempre superior a la
energ´ıa final.
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Figura 3.1: Energ´ıa primaria, secundaria y final
En cuanto al uso de estos te´rminos en el contexto de la certificacio´n energe´ti-
ca, generalmente se emplean so´lo los te´rminos de energ´ıa primaria y energ´ıa
final. La energ´ıa final ser´ıa la utilizada directamente por los consumidores, por
lo que estara´ directamente relacionada con el coste que paga el usuario por ella,
y por tanto con los tiempos de amortizacio´n de cualquier mejora energe´tica.
Por otro lado la energ´ıa primaria ser´ıa la energ´ıa que no ha sufrido ninguna
transformacio´n, por lo que estara´ directamente relacionada con las emisiones
de CO2 resultantes.
Por ejemplo, ve´ase el caso de una instalacio´n que consumiera una deter-
minada cantidad de kWh al an˜o. Esa cantidad ser´ıa la energ´ıa final. Pero a
la hora de calcular la energ´ıa primaria consumida, hay que tener en cuenta
que para la generacio´n de esa electricidad se han tenido que usar otras fuentes
primarias: carbo´n, energ´ıa nuclear, gas natural, energ´ıas renovables. Se puede
calcular fa´cilmente teniendo en cuenta la estructura de generacio´n ele´ctrica en
Espan˜a que por cada kWH ele´ctrico de energ´ıa final se estar´ıan consumiendo
2.6 kWh de energ´ıa primaria. Y como muchas de estas fuentes traen aparejada
una emisio´n de CO2, se emiten 0.649 kg de CO2 por cada kWh de electricidad
final.
En cambio si la misma instalacio´n empleara carbo´n, biocombustible o
energ´ıas renovables consumir´ıa so´lo 1 kWh de energ´ıa primaria por cada kWh
de energ´ıa final, ya que se estar´ıa consumiendo directamente energ´ıa primaria
sin transformar.
En la Tabla 3.1 se pueden ver los factores de conversio´n de energ´ıa final
a primaria en Espan˜a segu´n el IDAE (Instituto para la Diversificacio´n y el
Ahorro de la Energ´ıa). En ella se expresan los tep (toneladas equivalentes de
petro´leo) de energ´ıa primaria por cada MWh de energ´ıa final consumida.
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Tabla 3.1: Factores de conversio´n de energ´ıa final a primaria. Fuente: IDAE
Energ´ıa final Equivalencia energ´ıa primaria
Electricidad convencional peninsular 0,224 tep/MWh
Electricidad convencional extra-peninsular 0,288 tep/MWh
Gaso´leo, Fuel-oil y GLP 0,093 tep/MWh
Gas Natural 0,087 tep/MWh
Carbo´n 0,086 tep/MWh
Tabla 3.2: Factores de emisio´n de CO2. Fuente: IDAE
Energ´ıa te´rmica Emisiones
Gas natural 204 grCO2/kWh
Gaso´leo-C 287 grCO2/kWh
GLP 244 grCO2/kWh
Carbo´n uso dome´stico 347 grCO2/kWh
Biomasa neutro
Biocarburantes neutro
Solar te´rmica baja temperatura 0
Electricidad Emisiones
Electricidad convencional peninsular 649 grCO2/kWh
Electricidad convencional extra-peninsular 981 grCO2/kWh
Solar Fotovoltaica 0
3.1.3. Emisiones: unidades equivalentes de CO2
El consumo de energ´ıa tiene una incidencia directa en las emisiones, que
se expresan en kilogramos de CO2 no renovables emitidos a la atmo´sfera. La
relacio´n entre un tipo de energ´ıa y las emisiones de CO2 producidas por esta
se pueden calcular fa´cilmente, y esta´n recogidos en la Tabla 3.2.
En la Tabla 3.2 se puede ver que en Espan˜a la electricidad es la energ´ıa final
que ma´s emisiones de CO2 genera, por lo que su uso penalizara´ la calificacio´n
energe´tica obtenida: las peores calificaciones las obtendra´n los edificios con
calefaccio´n ele´ctrica. En el otro extremo esta´n las energ´ıas renovables, cuyo
uso contribuira´ a alcanzar calificaciones energe´ticas ma´s elevadas.
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3.1.4. Balance energe´tico
Se define la carga te´rmica del edificio como la cantidad de energ´ıa que
hay que aportar al edificio por unidad de tiempo para satisfacer su demanda
energe´tica. Para el ca´lculo de la calificacio´n energe´tica no bastara´ con la carga
te´rmica ma´xima (como en el proceso de dimensionado de las instalaciones),
sino que sera´ necesario estimar la variacio´n de la misma a lo largo del an˜o.
Este valor de la carga te´rmica sera´ a su vez integrado respecto al tiempo para
obtener finalmente la demanda energe´tica.
Y para hallar esta variacio´n de la carga te´rmica a lo largo del an˜o, habra´ que
plantear y resolver el balance energe´tico del edificio durante el mismo periodo
de tiempo. Para ello se tendra´ en cuenta:
La resolucio´n del balance de energ´ıa de basa en el planteamiento y re-
solucio´n de unas ecuaciones de transmisio´n de calor. Estos balances se
aplicara´n a varios niveles: sobre cada superficie de la envolvente te´rmi-
ca, sobre cada zona del edificio, sobre cada componente del sistema de
acondicionamiento...
Las inco´gnitas sera´n las temperaturas, y una vez resueltas e´stas, se apli-
cara´n de nuevo las leyes de transmisio´n para obtener los flujos de calor
instanta´neos y espec´ıficos. Por ejemplo, la carga te´rmica por conveccio´n
de un local se calculara´ como la integral del flujo de calor al local por
conveccio´n a trave´s de cada una de sus superficies.
Al no estar expresadas las solicitaciones en forma de ecuaciones tempo-
rales, el problema no tiene solucio´n anal´ıtica. Solo se conocen valores
discretos para determinados intervalos de tiempo: radiacio´n solar, tem-
peraturas exteriores, calor generado por los ocupantes...
Como consecuencia de esto no sera´ posible calcular las cargas te´rmicas del
edificio a lo largo del tiempo de forma continua, sino que se obtendra´n los
resultados en el tiempo de la misma forma que lo estaban las solicitaciones
(Calener por ejemplo utiliza intervalos de una hora).
Uno de los me´todos que se emplea a la hora de calcular las cargas te´rmicas
a lo largo del tiempo es el me´todo indirecto, que se basa en la superposicio´n
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de las solicitaciones y en la aplicacio´n de leyes de convolucio´n que las ligan con
las respuestas.
El proceso de ca´lculo se divide en varias etapas:
1. Ca´lculo de las ganancias o pe´rdidas de calor del edificio respecto a cada
una de las solicitaciones exteriores, suponiendo una temperatura interior
constante.
2. Ca´lculo de las funciones de transferencia o de repuesta del edificio para
cada una de las solicitudes exteriores unitarias.
3. Ca´lculo de la carga te´rmica para una temperatura interior constante,
teniendo en cuenta las solicitaciones exteriores y las funciones de trans-
ferencia calculadas en el paso anterior.
4. Ca´lculo de la respuesta del edificio frente a una variacio´n unitaria de la
temperatura interior.
5. Ca´lculo de la carga te´rmica a temperatura variable (aplicando los resul-
tados de la etapa primera a la cuarta) y teniendo en cuenta el periodo
de funcionamiento del equipo acondicionador y las consignas correspon-
dientes
En la Figura 3.2 pueden verse cada una de las cargas que se tienen en
cuenta siguiendo el procedimiento general de ca´lculo.
3.2. Definicio´n de certificacio´n energe´tica
La certificacio´n energe´tica de edificios surge de la necesidad normativa de
comparar la eficiencia energe´tica de los edificios nuevos y existentes. En el pro-
ceso de calificacio´n se pueden distinguir dos partes: una te´cnica de introduccio´n
y evaluacio´n de los datos del edificio y otra administrativa que se encarga de
homogeneizar y registrar los resultados.
Se puede definir la certificacio´n energe´tica como la descripcio´n de las ca-
racter´ısticas energe´ticas de los edificios, aportando informacio´n objetiva a los
usuarios interesados en utilizar un edificio acerca de las caracter´ısticas energe´ti-
cas y la eficiencia energe´tica del mismo.
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Figura 3.2: Procedimiento general de ca´lculo del balance energe´tico
18 3. FUNDAMENTOS DE LA CERTIFICACIO´N ENERGE´TICA
La certificacio´n energe´tica tiene los siguientes objetivos:
Reduccio´n de las emisiones de CO2: Esto implica que el consumo energe´ti-
co y las medidas de mejora propuestas debera´n ser evaluables en te´rminos
de CO2. Esto se logra disminuyendo la demanda energe´tica y aumentan-
do la eficiencia, lo que hace descender el consumo de energ´ıa y por tanto
las emisiones o bien incrementando el empleo de energ´ıas ma´s limpias.
Transparencia del mercado inmobiliario: La informacio´n que debe llegar
a promotores y usuarios debe ser objetiva, clara y concreta. La califica-
cio´n energe´tica deber´ıa convertirse en los pro´ximos an˜os en un criterio
importante a la hora de comprar o alquilar una vivienda.
Proporcionar informacio´n al usuario sobre:
• Las caracter´ısticas energe´ticas del edificio.
• La eficiencia energe´tica del edificio.
• Medidas viables te´cnica y econo´micamente para mejorar las carac-
ter´ısticas energe´ticas del edificio, incluyendo opcionalmente los cos-
tes y el tiempo de retorno de la inversio´n.
De esta manera los usuarios finales del edificio dispondra´n de informacio´n
sobre su comportamiento energe´tico, y por lo tanto tambie´n sobre el nivel de
coste econo´mico esperado a lo largo de la vida u´til del mismo. Supone por
tanto un nuevo e interesante criterio de comparacio´n entre los edificios en que
este´ interesado el usuario.
Esta descripcio´n energe´tica debe determinarse de acuerdo a una metodo-
log´ıa de ca´lculo establecida en uno de los documentos reconocidos correspon-
dientes al Procedimiento ba´sico, y debe expresarse en forma de indicadores
energe´ticos a trave´s de la etiqueta energe´tica.
Para determinar la eficiencia energe´tica del edificio debe calcularse o medir-
se el consumo anual de energ´ıa necesario para satisfacer la demanda energe´tica
del mismo a lo largo del an˜o en condiciones normales de ocupacio´n y funcio-
namiento.
El resultado de la calificacio´n se puede expresar de diversas formas que
var´ıan dependiendo del pa´ıs y su normativa: ı´ndices, indicadores o bien letras
de una escala ordenadas de mayor a menor eficiencia.
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En la eficiencia energe´tica de los edificios y por lo tanto en su calificacio´n
energe´tica influyen los siguientes factores:
Climatolog´ıa de la zona donde esta´ ubicado el edificio.
Uso al que esta´ destinado el edificio: Viviendas, oficinas, pequen˜os comer-
cios, hospitales, centros docentes, grandes superficies comerciales, etc.
Morfolog´ıa del edificio: Superficie, volumen, geometr´ıa, caracter´ısticas
constructivas, etc.
Caracter´ısticas de ocupacio´n y uso: Niveles de iluminacio´n, ocupacio´n,
ventilacio´n, horarios de funcionamiento, etc.
Instalaciones del edificio: Calefaccio´n, agua caliente sanitaria, climatiza-
cio´n e iluminacio´n.
Envolvente te´rmica del edificio: permeabilidad y aislamiento.
Tipo de energ´ıa empleada: convencionales o renovables.

4. Normativa europea sobre
certificacio´n energe´tica de edificios
En esta seccio´n de desarrollara´n las principales Directivas europeas relativas
a la certificacio´n de eficiencia energe´tica de edificios.
4.1. Directiva 93/76/CEE (SAVE)
La Directiva 93/76/CEE (SAVE) [6] estaba orientada a la limitacio´n de
las emisiones de dio´xido de carbono por medio de la mejora de la eficiencia
energe´tica de los edificios del sector residencial, ya que dicho sector tiene una
parte importante del consumo final de energ´ıa y estaba en expansio´n. Obliga-
ba a los Estados miembros de la Unio´n a establecer y aplicar programas de
certificacio´n energe´tica de edificios.
Entre sus novedades estaba la de comparar a los edificios por la estima-
cio´n de su consumo energe´tico, combinando la demanda (envolvente te´rmica,
localidad y ocupacio´n) y el rendimiento de sus instalaciones. Con un pequen˜o
software se obten´ıa una calificacio´n entre 6 (peor calificacio´n) y 10 (la mejor).
Trataba adema´s sobre el aislamiento te´rmico de los edificios nuevos, para
que fueran dotados de un aislamiento te´rmico eficaz adaptado a las condiciones
climatolo´gicas locales, sobre la inspeccio´n perio´dica de calderas y auditor´ıas
energe´ticas en empresas de elevado consumo de energ´ıa.
Si bien esta Directiva ya ten´ıa un planteamiento acorde con las necesidades
del proceso de certificacio´n, el nivel de exigencia a los Estados miembros era
mucho menor. Esto llevo´ inevitablemente a su derogacio´n, debido al enorme
grado de incumplimiento por parte de los Estados.
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Posteriormente surgio´ el programa SAVE II en el an˜o 2000, por el que la
Unio´n Europea fomento´ el uso racional y eficiente de la energ´ıa a trave´s de la
estimulacio´n de medidas de eficiencia energe´tica, la incentivacio´n de inversio-
nes orientadas a la conservacio´n de energ´ıa y la creacio´n de condiciones para
mejorar la intensidad energe´tica del consumo final.
4.2. Directiva 2002/91/CE
La Directiva 2002/91/CE [7] se inscribe en el marco de las iniciativas de la
Comunidad contra el cambio clima´tico (obligaciones del protocolo de Kioto) y
a la seguridad de abastecimiento (Libro Verde sobre la seguridad de abasteci-
miento), con el objeto de mejorar la eficiencia energe´tica de los edificios de la
Unio´n. Establece requisitos relacionados con:
Marco general de una metodolog´ıa de ca´lculo de la eficiencia energe´tica
de los edificios.
Aplicacio´n de requisitos de eficiencia energe´tica a los edificios nuevos y de
los ya existentes (en el caso de que se proceda a una reforma importante
de estos).
Aplicacio´n de requisitos mı´nimos de eficiencia energe´tica de grandes edi-
ficios existentes a los que se les vayan a realizar mejoras importantes.
Certificacio´n energe´tica de edificios, con validez de 5 an˜os.
Inspeccio´n perio´dica de calderas y sistemas de aire acondicionado de
edificios.
Esta Directiva insta a los Estados miembros a aplicar una metodolog´ıa
de ca´lculo de la eficiencia energe´tica de los edificios, que debera´ ser integral
teniendo en cuenta todos los aspectos que afectan a la eficiencia energe´tica y
no so´lo la calidad de los aislamientos del mismo: calefaccio´n y refrigeracio´n,
iluminacio´n, localizacio´n y orientacio´n del edificio, recuperacio´n de calor, etc.
Deben adema´s tomar las medidas necesarias para garantizar que se esta-
blezcan unos requisitos mı´nimos de eficiencia energe´tica. Los Estados debera´n
velar por que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se
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ponga a disposicio´n del propietario, comprador o inquilino un certificado de
eficiencia energe´tica.
Para las viviendas o locales destinados a uso independiente situados en un
mismo edificio, la certificacio´n podra´ basarse en una certificacio´n u´nica de todo
el edificio o en la evaluacio´n de una vivienda representativa del mismo.
El certificado debera´ incluir valores de referencia y comparativos, de tal
forma que los consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energe´tica
del edificio. El certificado debera´ ir acompan˜ado adema´s de recomendaciones
para la mejora de la eficiencia.
Tuvo que ser aplicada por los Estados de la Unio´n a ma´s tardar el 4 de enero
de 2006 mediante las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
pertinentes.
4.3. Directiva 2010/31/UE
La Directiva 2010/31/UE [5] es una refundicio´n de la Directiva 2002/91/CE
aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 16 de diciembre de 2002.
Las medidas adoptadas esta´n orientadas a la consecucio´n del triple objetivo
20/20/20 para 2020. Las principales aportaciones de esta directiva respecto a
la de 2002 son:
Definicio´n del nivel o´ptimo de rentabilidad como el nivel de eficiencia
energe´tica que conlleve el coste ma´s bajo durante el ciclo de vida u´til
estimado.
Introduccio´n un ”marco metodolo´gico comparativo” para calcular los
niveles o´ptimos de rentabilidad de los requisitos mı´nimos de eficiencia
energe´tica de los edificios y de sus elementos.
Extensio´n del a´mbito de aplicacio´n de la certificacio´n energe´tica a todos
los edificios existentes que lleven a cabo reformas importantes.
Inclusio´n en el certificado la estimacio´n de la rentabilidad de las medidas
de mejora de forma opcional y obligacio´n a facilitar referencias sobre
co´mo obtener informacio´n ma´s detallada sobre las obras a realizar.
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Obligacio´n de mostrar el certificado a potenciales compradores o arren-
datarios, as´ı como la inclusio´n del indicador energe´tico en los anuncios
de venta o alquiler.
Introduccio´n del concepto de ”edificios de consumo energe´tico casi nulo”
como aquellos con una eficiencia energe´tica muy alta, cuyas necesida-
des debera´n estar cubiertas adema´s con energ´ıas procedentes de fuentes
renovables.
Contempla la necesidad de formar adecuadamente a instaladores y cons-
tructores.
Establece adema´s los siguientes objetivos:
A ma´s tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos de-
bera´n ser edificios de consumo de energ´ıa casi nulo.
Despue´s del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que este´n ocu-
pados y sean propiedad de autoridades pu´blicas debera´n ser edificios de
consumo de energ´ıa casi nulo.
4.4. Directiva 2012/27/UE
Directiva 2012/27/UE [8] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energe´tica. Esta Directiva establece un
marco comu´n de medidas para el fomento de la eficiencia energe´tica dentro
de la Unio´n Europea, con el fin de asegurar el cumplimiento de los ”Objetivos
20/20/20” y de preparar el camino para nuevas medidas de eficiencia energe´tica
a partir de 2020.
La Directiva no afecta al proceso de certificacio´n energe´tica, aunque si
incorpora avances en materia de eficiencia energe´tica como:
Establecimiento por parte de los Estados miembros de planes nacionales
de renovacio´n del parque de edificios residenciales y comerciales.
Obligacio´n de los organismos pu´blicos de renovar un porcentaje de sus
instalaciones cada an˜o, incorporando equipos de alto rendimiento.
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Fomento de la realizacio´n de auditor´ıas energe´ticas.
Establecimiento de un programa de informacio´n y habilitacio´n de los
consumidores.

5. Situacio´n de la certificacio´n
energe´tica de edificios en Europa
La u´ltima Directiva 2010/31/UE [5] marca las pautas que debe seguir la
legislacio´n en cuanto a certificacio´n energe´tica en los pa´ıses miembros, por lo
que recae sobre ellos la responsabilidad de redactar nueva normativa o adaptar
la existente a la europea.
La trasposicio´n y aplicacio´n de la normativa europea ha seguido diversos
caminos en los pa´ıses miembros: mientras en los pa´ıses escandinavos ya se
trabajaba en la certificacio´n energe´tica mucho antes de la aprobacio´n de la
Directiva europea, en otros pa´ıses la introduccio´n ha sido muy lenta.
Hay pa´ıses como Be´lgica o Reino Unido que cuentan con tres modelos
diferentes de trasposicio´n para cada uno de los territorios en que se divide
el pa´ıs (Bruselas-Capital, Flandes y Valonia en Be´lgica y Escocia, Irlanda del
Norte, Inglaterra y Gales en Reino Unido), con diferentes certificados y te´cnicos
acreditados en cada uno de ellos. El caso contrario ser´ıa el de Austria, que ha
aprovechado la Directiva europea para unificar los modelos de certificacio´n de
sus 9 Estados en uno solo.
En octubre de 2013 Concerted Action EPBD (fundado por la Unio´n Eu-
ropea) publico´ Implementing the Energy Performance of Buildings Directive
[9], un documento en el que une informes enviados por los propios pa´ıses de la
Unio´n sobre el estado de trasposicio´n de la Directiva 2010/31/UE [5], as´ı co-
mo la descripcio´n del proceso de certificacio´n desarrollado en cada uno. En el
mismo documento se proponen las direcciones a seguir en los pro´ximos an˜os
teniendo en cuenta las experiencias anteriores.
Se incluye a continuacio´n una descripcio´n de la situacio´n de trasposicio´n
de las directivas en cada uno de los pa´ıses miembros de la Unio´n, agrupados
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segu´n condiciones climatolo´gicas y procesos de certificacio´n similares. Para
obtener ma´s informacio´n consultar la pa´gina web de Concerted Action EPBD:
http://www.epbd-ca.eu/ [10].
5.1. Certificacio´n en los pa´ıses no´rdicos
Debido a la zona clima´tica en la que se encuentran, estos pa´ıses destacan
por su alto consumo en iluminacio´n y calefaccio´n. Pese a ello tienen crite-
rios energe´ticos exigentes; sus edificios de nueva construccio´n deben tener una
calificacio´n mı´nima de B para considerarse eficientes desde el punto de vista
energe´tico.
Estos pa´ıses realizaron la trasposicio´n de la u´ltima Directiva 2010/31/UE
en las siguientes fechas: Dinamarca 2011, Holanda 2014 y Finlandia 2013.
Otros pa´ıses como Noruega o Suecia esta´n en proceso de adaptar su legis-
lacio´n a la nueva Directiva, habiendo ambos completado la trasposicio´n a la
anterior Directiva 2002/91/CE.
Figura 5.1: Energiattest de Noruega
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(a) (b)
Figura 5.2: Energimærkning de Dinamarca
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(a) (b)
Figura 5.3: Energie Prestatie Certificaat de Holanda
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Destaca el sistema de certificacio´n de Dinamarca, que comienza con una
auditor´ıa energe´tica llevada a cabo por un ingeniero o arquitecto definido como
consultor energe´tico con al menos cinco an˜os de experiencia en el sector. De
ella se obtiene:
La calificacio´n energe´tica, que en Dinamarca va desde la A1 hasta C5
para los edificios de peor eficiencia energe´tica. Proporciona informacio´n
sobre consumo energe´tico, emisiones de CO2, consumo de agua y predic-
cio´n del consumo anual de agua y energ´ıa.
Plan energe´tico con propuestas de ahorro de energ´ıa y agua. Su reali-
zacio´n es voluntaria salvo para las medidas con un retorno de inversio´n
menor que 5 an˜os, que son obligatorias. Existen medidas fiscales de apo-
yo.
Informe del estado actual del edificio: datos de calefaccio´n, taman˜o del
edificio, precios de la energ´ıa...
Adema´s la Administracio´n realiza una segunda inspeccio´n para corroborar
los datos obtenidos por el te´cnico competente, pudiendo imponerle sanciones
econo´micas o retirarle incluso el permiso de certificador si los datos no concor-
daran con la realidad del edificio.
5.2. Certificacio´n en Francia, Be´lgica y Luxem-
burgo
El certificado en Francia se denomina ”Diagnostique de Performance Ener-
getique” (DPE) y es obligatorio desde 2006 para los edificios existentes que
vayan a ser vendidos y desde 2007 para los de nueva construccio´n o los exis-
tentes que vayan a ser alquilados.
Actualmente la calificacio´n presenta una doble escala, como se puede ver en
la Figura 5.4: la de energ´ıa, que indica el consumo de energ´ıa en kWh/(m2a)
y la de emisiones, que indica las emisiones de CO2 en kg/m
2a.
Establece adema´s que el consumo de energ´ıa para calefaccio´n, ACS, cli-
matizacio´n e iluminacio´n debe ser menor que un consumo de referencia, que
depende de la zona del pa´ıs donde se encuentre el edificio.
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Figura 5.4: Escalas de calificacio´n energe´tica en Francia
Disponen principalmente de dos procedimientos de certificacio´n: uno sim-
plificado para edificios de menos de 220 m2 para personas sin conocimientos
te´cnicos, y otro ma´s complejo que so´lo pueden llevar a cabo profesionales del
sector que han debido pasar un examen que los capacita como certificadores.
En Be´lgica la trasposicio´n de la legislacio´n europea es responsabilidad de
cada una de sus regiones. En la Regio´n de Bruselas-Capital la responsabilidad
recae sobre el ministro de Energ´ıa y Medio Ambiente.
El 7 de Junio de 2007 el gobierno de la Regio´n de Bruselas-Capital pu-
blico´ una ordenanza introduciendo la certificacio´n energe´tica en la ley regional,
que posteriormente fue modificada en 2009 y 2011.
Un nuevo grupo de medidas de limitacio´n de la demanda energe´tica se
voto´ en mayo de 2011, incluyendo los pequen˜os comercios, oficinas y los cole-
gios.
La trasposicio´n de la Directiva 2010/31/UE se completo´ en mayo de 2013
con la aprobacio´n del ”Brussels Air, Climate and Energy Code”, que reorganiza
e integra toda la legislacio´n existente sobre el aire, la climatizacio´n y la energ´ıa.
5.3. Certificacio´n en Reino Unido e Irlanda
Reino Unido fue de los primeros pa´ıses en implantar la certificacio´n energe´ti-
ca, alla´ por el an˜o 1995. El ca´lculo estaba basado en el coste anual de energ´ıa
para calefaccio´n y ACS, sin tener en cuenta la localizacio´n del edificio, la cli-
5.3. CERTIFICACIO´N EN REINO UNIDO E IRLANDA 33
Figura 5.5: Diagnostic de Performance E´nerge´tique de Francia
34 5. CERTIFICACIO´N ENERGE´TICA EN EUROPA
(a) (b)
Figura 5.6: Certificat de Performance Energetique de Bruselas (Be´lgica)
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matolog´ıa ni los consumos de iluminacio´n y electrodome´sticos.
Desde el 10 de septiembre de 2007, las viviendas de tres o ma´s dormitorios
que se quieran poner a la venta en Inglaterra y Gales debera´n disponer de un
”Home Information Pack”, que incluye una evaluacio´n energe´tica o ”Energy
Performance Certificate” (EPC), que puede verse en la Figura 5.7. Este cer-
tificado debera´ incluir adema´s medidas para reducir las emisiones de CO2 y
la estimacio´n de los costes de aplicacio´n de las mismas. En 2010 se elimino´ el
requisito del HIP, pero la EPC se mantuvo y se extendio´ adema´s a propiedades
ma´s pequen˜as.
El procedimiento de ca´lculo de los EPCs esta´ basado en el SAP o Standard
Assessment Procedure, derivado del BREDEM desarrollado en la de´cada de los
ochenta. Las EPCs deben ser emitidas por te´cnicos competentes en la materia
que han pasado un examen que los habilita como certificadores.
Como se puede ver en la Figura 5.7, en la primera pa´gina del certificado ya
se muestran los costes derivados de los consumos energe´ticos en luz, calefaccio´n
y agua caliente en un per´ıodo de tres an˜os, as´ı como el ahorro econo´mico que
se podr´ıa conseguir en ese periodo.
Tambie´n indica las medidas recomendadas para mejorar la eficiencia energe´ti-
ca, el coste estimado y el potencial de ahorro para el mismo periodo de tres
an˜os.
Entre el an˜o 2000 y el 2006, en Irlanda se dispararon los precios del gaso´leo,
el gas y la electricidad. En este contexto se implanto´ en 2007 la Building Energy
Rating o VER que obligaba a certificar las viviendas que fueran a comprarse o
alquilarse. En 2008 el certificado paso´ a ser obligatorio para lo edificios de nueva
construccio´n, y a partir de 2009 se volvio´ obligatorio para vender o alquilar
edificios no residenciales existentes como medida que ayudara a concienciar
a los propietarios sobre la importancia de la eficiencia energe´tica, as´ı como
impulsar la realizacio´n de reformas en materia de aislamiento, renovacio´n de
las instalaciones y empleo de energ´ıas renovables.
5.4. Certificacio´n en Alemania y Austria
En Alemania es obligatoria la certificacio´n de edificios de nueva construc-
cio´n desde 1995. Posteriormente en 2002 llegaron la EnEG (Energiespargesetz o
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Figura 5.7: Energy Performance Certificate de Reino Unido
Figura 5.8: Building Energy Rating de Irlanda
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ley sobre ahorro energe´tico) y la EnEV (Energieeinspaarverordnung o ordenan-
za sobre ahorro energe´tico) que son las normas de referencia para edificacio´n
eficiente con el objeto de reducir el consumo en el parque de edificios nuevos y
la previsio´n de llevarlo tambie´n a los edificios existentes. A partir del 1 de Ju-
lio de 2008 se volvio´ obligatoria la presentacio´n del certificado para la compra,
venta y alquiler de cualquier bien inmueble. Las medidas para la trasposicio´n
de la Directiva 2010/31/UE comenzaron en 2011, hasta completarse en febrero
de 2013 con la trasposicio´n completa de la Directiva.
Su certificado ”Energieausweis”, que puede verse en la Figura 5.9, emplea
la escala energe´tica HERS (RESNET), la misma que se emplea en EEUU,
Be´lgica, Lituania o Polonia. Se expresa en kWh/m2a y va desde 0 para los
ma´s eficientes hasta el 400 para los edificios de peor eficiencia energe´tica.
(a) (b)
Figura 5.9: Energieausweis de Alemania
Tienen disponibles dos versiones del certificado energe´tico:
Certificado de demanda: basado en el ca´lculo de la demanda de energ´ıa,
considerando principalmente la calefaccio´n y el ACS. No tiene en cuenta
factores como los ha´bitos de los usuarios o la localizacio´n del edificio.
38 5. CERTIFICACIO´N ENERGE´TICA EN EUROPA
Figura 5.10: Energieausweis de Austria
Certificado de consumo: basado en la medida del consumo de energ´ıa
durante los u´ltimos tres an˜os. Relaciona as´ı el consumo de energ´ıa con las
particularidades climatolo´gicas, como inviernos particularmente ca´lidos
o fr´ıos.
La versio´n del certificado que debe emplearse en cada caso dependera´ del
taman˜o del edificio, el an˜o de construccio´n o la calidad energe´tica del mismo
entre otros.
En Austria los certificados de eficiencia energe´tica se han empleado ya desde
1998 en algunos de los Estados de la Repu´blica Federal, utilizando la demanda
de agua caliente como elemento central para el ca´lculo. Tambie´n realizaban una
inspeccio´n perio´dica de las calderas, pero la legislacio´n variaba mucho entre
sus 9 Estados.
Por ello la trasposicio´n de la Directiva 2002/91/EC fue visto como una
oportunidad para armonizar el proceso de certificacio´n en toda Austria y desa-
rrollar un me´todo de ca´lculo comu´n a los 9 Estados que incluyera la climati-
zacio´n y la ventilacio´n.
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Posteriormente tras la trasposicio´n de la Directiva 2010/31/EU mejoraron
au´n ma´s su me´todo de ca´lculo, incluyendo un ”factor de eficiencia de energ´ıa”.
Hay que decir que sus requerimientos para las viviendas protegidas han sido
muy ambiciosos, hasta tal punto que pra´cticamente cumplen los objetivos para
2020 ya en 2012.
5.5. Certificacio´n en los pa´ıses del este
Los pa´ıses que formaban parte de la antigua URSS son los que ma´s energ´ıa
consumen de la Unio´n Europea, debido a las condiciones climatolo´gicas y al
mayor porcentaje de energ´ıa obtenido del carbo´n.
La trasposicio´n de la Directiva 2010/31/UE en estos pa´ıses se llevo´ a cabo
respectivamente: Bulgaria 2013, Estonia 2013, Letonia 2013, Lituania 2013,
Polonia 2013 y Eslovaquia 2012.
Otros pa´ıses como Hungr´ıa, Ruman´ıa o Eslovenia no han completado to-
dav´ıa la trasposicio´n de su normativa a la nueva Directiva, pero si a la anterior
Directiva 2002/91/CE.
En general su escala de calificacio´n energe´tica consta de 10 niveles, desde
la A+ hasta la I.
5.6. Certificacio´n en los pa´ıses mediterra´neos
Aunque histo´ricamente los edificios de los pa´ıses mediterra´neos consumen
menos energ´ıa debido a sus favorables condiciones clima´ticas, en los u´ltimos
an˜os esta´ experimentando un fuerte ascenso el consumo de refrigeracio´n.
En Croacia ya exist´ıa una ley desde 1970 que regulaba los requisitos mı´ni-
mos de la envolvente te´rmica de los edificios. En 2005 traspuso la Directiva
2002/91/CE, y en 2013 completo´ la trasposicio´n de la Directiva 2010/31/UE.
En Chipre la certificacio´n energe´tica de edificios se basa en su ”Ley para
la regulacio´n de la eficiencia energe´tica en edificios 2006”. En 2009 la ley fue
modificada para completar la trasposicio´n de la Directiva 2002/91/CE, y en
2012 para adaptarse a la nueva Directiva 2010/31/UE.
En Grecia la trasposicio´n de la Directiva 2002/91/CE se hizo tarde, en
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(a) (b)
Figura 5.11: Energetikai Tanu´s´ıtva´ny de Hungr´ıa
Figura 5.12: Energeiak´ı Pistopo´ıisi de Chipre
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(a) (b)
Figura 5.13: Attestato di Certificazione Energetica de Italia
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Mayo de 2008. La trasposicio´n de la Directiva 2010/31/UE comenzo´ en Enero
de 2011, incluyendo edificios nuevos o existentes a los que se les vayan a aplicar
reformas importantes.
En Italia y de acuerdo a su Constitucio´n, los temas relacionados con la
energ´ıa son competencia compartida entre el Estado y las 21 Regiones y Pro-
vincias Auto´nomas. Para la trasposicio´n de la Directiva 2002/91/CE 11 de
esas regiones decidieron hacer su propia legislacio´n regional, mientras que el
resto siguen la legislacio´n nacional. Actualmente la mayor´ıa de las regiones han
completado ya la Directiva 2010/31/UE.
En Portugal las primeras medidas sobre certificacio´n energe´tica comenzaron
a aplicarse en 2007, basadas en la legislacio´n aprobada en 2006. Las leyes para
la trasposicio´n completa de la Directiva 2010/31/UE se adoptaron durante
2013.
Espan˜a no transpuso la Directiva 2010/31/UE que regula la certificacio´n
energe´tica de los edificios existentes hasta el an˜o 2013, convirtie´ndose as´ı en el
u´ltimo pa´ıs junto con Croacia en unirse a esta iniciativa. El caso de Espan˜a se
tratara´ ma´s ampliamente en la siguiente seccio´n.
6. Certificacio´n energe´tica en Espan˜a
En esta seccio´n se desarrollara´ la historia de la certificacio´n energe´tica en
Espan˜a y su situacio´n actual, as´ı como su proyeccio´n de futuro.
6.1. Normativa espan˜ola
Los primeros pasos en la normativa energe´tica de los edificios se dieron
en Espan˜a a finales de los setenta con la aprobacio´n, por el Real Decreto
2429/79 [11], de la Normativa Ba´sica sobre Edificacio´n NBE-CT-79,
sobre condiciones te´rmicas en los edificios. En ella los edificios quedaban defi-
nidos te´rmicamente mediante el coeficiente de transmisio´n te´rmica global del
edificio KG, estableciendo un KG ma´ximo permitido segu´n la zona clima´tica
en la que se encuentre situado.
Era una norma basada en el consumo de energ´ıa en calefaccio´n, que afec-
taba a la construccio´n del edificio y su demanda de calefaccio´n pero no a sus
instalaciones te´rmicas.
En cuanto a las instalaciones te´rmicas de los edificios en 1980 se establecio´ el
Real Decreto 1618/1980 [12] que aprobo´ el Reglamento de Instalaciones
de Calefaccio´n, Climatizacio´n y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de
racionalizar el consumo energe´tico de las mismas. Se compone de un conjunto
de art´ıculos, unas instrucciones te´cnicas complementarias o ITC y unas Normas
UNE referenciadas en el mismo.
Este reglamento quedo´ derogado al aprobarse, por el Real Decreto 1751/1998
[13], el Reglamento de Instalaciones Te´rmicas en Edificios (RITE) y
sus Instrucciones Te´cnicas Complementarias (ITC), crea´ndose adema´s la Co-
misio´n Asesora para las Instalaciones Te´rmicas en Edificios.
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El 6 de mayo de 2000 entro´ en vigor la Ley 38/1999 de Ordenacio´n de
la Edificacio´n (LOE) [14]. Esta regula los aspectos esenciales del proceso
de edificacio´n, estableciendo obligaciones y responsabilidades. As´ı mismo los
edificios deb´ıan satisfacer los requisitos ba´sicos siguientes:
Relativos a la funcionalidad: utilizacio´n, accesibilidad y acceso a los ser-
vicios de comunicacio´n.
Relativos a la seguridad: estructural, de utilizacio´n, en caso de incendio,
etc.
Relativos a la habitabilidad: higiene, salud, proteccio´n del medio ambien-
te, ahorro de energ´ıa, proteccio´n contra el ruido, etc.
En 2006 fue aprobado por el Real Decreto 314/2006 [15] el Co´digo Te´cni-
co de la Edificacio´n (CTE), que trata de englobar todos los aspectos legales
que se incluyen en el proceso de construccio´n de nuevas viviendas. Recoge las
exigencias ba´sicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus
instalaciones, introduciendo elementos novedosos en materiales y te´cnicas de
construccio´n con el objeto de lograr la edificacio´n de edificios ma´s seguros y
eficientes energe´ticamente. Tiene dos objetivos principales:
Facilitar la adaptacio´n del sector de la construccio´n a la estrategia de
sostenibilidad econo´mica, energe´tica y medioambiental.
Garantizar la existencia de edificios ma´s seguros, habitables, de mejor
calidad y ma´s sostenibles.
Se estructura en dos partes, ambas de cara´cter reglamentario. La primera
contiene las disposiciones de cara´cter general (a´mbito de aplicacio´n, estructu-
ra, clasificacio´n, usos...) y las exigencias que deben cumplir los edificios para
satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad.
La segunda parte esta´ formada por los Documentos Ba´sicos, en los que se
incluyen procedimientos, reglas te´cnicas y ejemplos de soluciones que permi-
ten comprobar si se cumplen las exigencias en cuanto a la estructura, seguri-
dad, prevencio´n de incendios, salubridad, proteccio´n frente al ruido y ahorro
energe´tico. Como complemento a los mismo se crean los Documentos Recono-
cidos independientes del CTE cuya aplicacio´n facilita el cumplimiento de las
exigencias.
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El Documento Ba´sico de Ahorro de Energ´ıa HE [16] limita la demanda
energe´tica e impone unas condiciones mı´nimas de eficiencia energe´tica en las
instalaciones te´rmicas y de iluminacio´n, adema´s de mı´nimos de contribucio´n
solar y fotovoltaica. Esta´ formado por:
CTE-DB-HE 1: Limitacio´n de la demanda energe´tica. Fija los mı´nimos
normativos en cuanto al aislamiento, la proteccio´n solar de los huecos,
prevencio´n de condensaciones y estanqueidad de ventanas.
CTE-DB-HE 2: Rendimiento de las instalaciones te´rmicas. Contenido en
el RITE (se desarrolla ma´s adelante).
CTE-DB-HE 3: Eficiencia energe´tica de las instalaciones de iluminacio´n,
incluyendo un plan de mantenimiento de las mismas.
CTE-DB-HE 4: Contribucio´n solar mı´nima de ACS. Depende de la zona
clima´tica, del uso del edificio y del tipo de combustible al que sustituya.
CTE-DB-HE 5: Contribucio´n fotovoltaica mı´nima de energ´ıa ele´ctrica,
segu´n el uso del edificio.
El Real Decreto 47/2007 [17], del 19 de enero, transpone la Directi-
va 2002/91/CE, que aprueba un procedimiento ba´sico para la certificacio´n de
eficiencia energe´tica de edificios de nueva construccio´n. A partir del 1 de no-
viembre de 2007 se volvio´ obligatorio que las viviendas de nueva construccio´n
contaran con un certificado de eficiencia energe´tica, que deb´ıa ponerse a dis-
posicio´n de los compradores y usuarios de las viviendas. El proceso a su vez
comprend´ıa dos certificaciones:
Certificado de eficiencia energe´tica del proyecto: Sera´ suscrito por el pro-
yectista y quedara´ incorporado al proyecto de ejecucio´n del edificio.
Certificado de eficiencia energe´tica del edificio terminado: Sera´ suscrito
por la direccio´n facultativa de la obra y quedara´ incorporado al libro del
edificio. Debera´ ser presentado por el promotor o el propietario al o´rgano
competente de la Comunidad Auto´noma para proceder a su registro.
En el caso de que las calificaciones del proyecto y del edificio terminado no
coincidieran, debera´ ser modificado el certificado de eficiencia energe´tica del
proyecto (ya sea para mejorar su calificacio´n o para empeorarla).
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El Real Decreto establece un procedimiento ba´sico de certificacio´n y un
distintivo de etiqueta de eficiencia energe´tica comu´n a todas las Comunida-
des Auto´nomas, que calificara´ el inmueble con una letra, desde la A para los
energe´ticamente ma´s eficientes hasta la G para los menos eficientes.
Se genero´ tambie´n el Registro general de documentos reconocidos para la
certificacio´n energe´tica de edificios, de cara´cter pu´blico y suscrito a la Secre-
tar´ıa General de Energ´ıa. El Real Decreto especifica tambie´n que el registro,
control e inspeccio´n de las certificaciones energe´ticas debera´ ser llevado a cabo
por el o´rgano correspondiente de cada una de las Comunidades Auto´nomas.
El 20 de julio de 2007 el Real Decreto 1027/2007 aprueba el nuevo
RITE, que se ajusta mejor a los planteamientos de la normativa Unio´n Eu-
ropea y del CTE. Las mayores exigencias que tiene en materia de eficiencia
energe´tica son las siguientes:
Mayor rendimiento de los equipos de generacio´n de calor y fr´ıo.
Mejor aislamiento de las conducciones de fluidos te´rmicos.
Mejor regulacio´n y control para mantener las condiciones de disen˜o en
los locales climatizados.
Incrementar la utilizacio´n de energ´ıas renovables, especialmente energ´ıa
solar y biomasa.
Desaparicio´n gradual de equipos menos eficientes y de combustibles ma´s
contaminantes.
Obligacio´n de empleo de contadores de consumo en el caso de instalacio-
nes colectivas.
El Real Decreto 235/2013 [18], del 5 de abril, completa la transposicio´n
de la Directiva 2002/91/CE modificada por la 2010/31/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, del cual quedaba pendiente la legislacio´n del proce-
dimiento ba´sico para certificar edificios existentes (posteriormente se llevo´ a
cabo una Correccio´n [19] del mismo). Deroga adema´s el anterior Real Decre-
to 47/2007 sobre la calificacio´n de edificios de nueva construccio´n, quedando
integrado en el nuevo documento.
Para edificios existentes, la presentacio´n o puesta a disposicio´n de los com-
pradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energe´tica sera´ exigible
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para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir del 1
de junio de 2013.
En el documento se define adema´s el ”Te´cnico Competente” que podra´ lle-
var a cabo las labores de certificacio´n energe´tica del edificio: sera´n los que este´n
en posesio´n de cualquiera de las titulaciones habilitantes para la redaccio´n de
proyectos, direccio´n de obras o realizacio´n de proyectos de instalaciones te´rmi-
cas segu´n lo establecido en la Ley 38/1999 de Ordenacio´n de la Edificacio´n.
Se especifica todo lo que debera´n incluir los certificados energe´ticos, que
tendra´n una validez de diez an˜os. El promotor o propietario, segu´n sea de nueva
construccio´n o existente, sera´ el responsable de encargar la realizacio´n del certi-
ficado, y podra´ proceder voluntariamente a su actualizacio´n, cuando considere
que existen variaciones en el edificio que puedan modificar su calificacio´n.
Sobre la etiqueta de eficiencia energe´tica sera´ obligatoria su exhibicio´n para
edificios de titularidad pu´blica de superficie u´til superior a los 250 m2, y en los
de titularidad privada frecuentados habitualmente por el pu´blico sera´ obliga-
torio a partir de los 500 m2.
Por u´ltimo, y como parte de la transposicio´n de la Directiva 2010/31/CE,
se establece que a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios que se
construyan debera´n ser de consumo casi nulo. Para los de titularidad pu´blica
la fecha l´ımite sera´ el 31 de diciembre de 2018.
6.2. Certificado energe´tico
A continuacio´n se desarrolla la situacio´n actual de la certificacio´n en Es-
pan˜a tras la publicacio´n del Real Decreto 235/2013 relativo a la certificacio´n
energe´tica de los edificios. El modelo del certificado se puede encontrar en el
documento ”Modelo de certificado de eficiencia energe´tica” [20] publicado por
el IDAE.
6.2.1. Obligatoriedad del certificado energe´tico
Segu´n el art´ıculo 2.1 del Real Decreto 235/2013, debera´n certificarse
obligatoriamente:
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Edificios de nueva construccio´n.
Edificios o partes de edificios existentes que vayan a venderse o alquilarse,
siempre que no dispongan ya de un certificado en vigor.
Edificios o partes de edificios frecuentados por el pu´blico en los que una
autoridad pu´blica ocupe una superficie superior a 250 m2.
Segu´n el art´ıculo 2.2 del Real Decreto 235/2013, quedan exentos de rea-
lizar la certificacio´n energe´tica:
Edificios y monumentos protegidos oficialmente o en razo´n de su parti-
cular valor arquitecto´nico o histo´rico.
Edificios utilizados como lugar de culto o para la realizacio´n de activida-
des religiosas.
Construcciones provisionales con un plazo de utilizacio´n inferior a dos
an˜os.
Edificios industriales, agr´ıcolas o de defensa.
Edificios o partes de edificios aislados con una superficie u´til total inferior
a 50 m2.
Edificios comprados para realizar reformas importantes o demolicio´n.
Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea infe-
rior a cuatro meses al an˜o, o bien durante un tiempo limitado al an˜o y
con un consumo previsto de energ´ıa inferior al 25 % de lo que resultar´ıa
de su utilizacio´n durante todo el an˜o, siempre que as´ı conste mediante
declaracio´n responsable del propietario de la vivienda.
6.2.2. Validez del certificado energe´tico
Segu´n el art´ıculo 11 del Real Decreto 235/2013, el certificado de eficiencia
energe´tica tendra´ una validez ma´xima de diez an˜os, y sera´n los o´rganos compe-
tentes de las Comunidades Auto´nomas en materia de certificacio´n energe´tica
los que establecera´n las condiciones espec´ıficas para proceder a su renovacio´n
o actualizacio´n.
6.2. CERTIFICADO ENERGE´TICO 49
El propietario del edificio sera´ responsable de la renovacio´n o actualiza-
cio´n del certificado de eficiencia energe´tica conforme a las condiciones que
establezca el o´rgano competente de la Comunidad Auto´noma. El propietario
podra´ proceder voluntariamente a su actualizacio´n, cuando considere que exis-
ten variaciones en aspectos del edificio que puedan variar significativamente la
calificacio´n energe´tica.
6.2.3. Contenido del certificado
Las partes que debe incluir el certificado como mı´nimo segu´n el art´ıculo 6
del Real Decreto 235/2013 son:
Identificacio´n del edificio, o de la parte del mismo que se certifica, inclu-
yendo la referencia catastral.
Indicacio´n del procedimiento reconocido utilizado para obtener la cali-
ficacio´n de eficiencia energe´tica. Lo ma´s habitual es el empleo de un
software informa´tico como Calener o CE3X.
Indicacio´n de la normativa vigente sobre ahorro y eficiencia energe´tica
en el momento de la construccio´n.
Descripcio´n de las caracter´ısticas energe´ticas del edificio:
• Envolvente te´rmica
• Instalaciones te´rmicas y de iluminacio´n
• Condiciones de funcionamiento y ocupacio´n
• Condiciones de confort te´rmico y lumı´nico
• Calidad del aire interior
Calificacio´n de eficiencia energe´tica del edificio expresada mediante la eti-
queta energe´tica.
Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la me-
jora de la eficiencia energe´tica del edificio o de una parte de este, garanti-
zando que sean viables econo´mica y te´cnicamente. Estas recomendaciones
abordaran:
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• Medidas aplicadas en el marco de reformas importantes de la en-
volvente y de las instalaciones te´cnicas de un edificio
• Las medidas relativas a elementos de un edificio, independientemen-
te de la realizacio´n de reformas importantes de la envolvente o de
las instalaciones te´cnicas de un edificio.
Opcionalmente se podra´ incluir adema´s un estudio de la rentabilidad y de
los tiempos de recuperacio´n de la inversio´n. Adema´s debera´ incluir refe-
rencias sobre co´mo obtener informacio´n ma´s detallada sobre las medidas
propuestas en el certificado.
Descripcio´n de las pruebas y comprobaciones realizadas por el te´cnico com-
petente durante la fase de calificacio´n energe´tica.
Cumplimiento de requisitos medioambientales exigidos a las instalacio-
nes te´rmicas.
6.2.4. Etiqueta energe´tica
Segu´n el art´ıculo 12 del Real Decreto 235/2013, la obtencio´n del certificado
energe´tico dara´ derecho al empleo de la etiqueta de eficiencia energe´tica, cuyos
contenidos esta´n recogidos en el documento del IDAE Modelo de la etiqueta
de eficiencia energe´tica [21].
Esta etiqueta debera´ incluirse en toda oferta, promocio´n y publicidad diri-
gida a la venta o arrendamiento del edificio o la parte del mismo. En la misma
debera´ figurar de forma clara si se refiere al certificado del proyecto o al del
edificio terminado.
Sera´ obligatoria la exhibicio´n de la etiqueta energe´tica, en lugar destacado
y bien visible por el pu´blico, en los siguientes casos:
Edificios o partes de los mismos de titularidad privada frecuentados ha-
bitualmente por el pu´blico, y con una superficie u´til total superior a 500
m2.
Edificios o partes de los mismos ocupados por la autoridad pu´blica fre-
cuentados habitualmente por el pu´blico, y con una superficie u´til superior
a 250 m2.
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En el resto de los casos la exhibicio´n pu´blica de la etiqueta sera´ volunta-
ria, de acuerdo a los que establezca el o´rgano competente de la Comunidad
Auto´noma.
6.3. Metodolog´ıa de ca´lculo
La metodolog´ıa de ca´lculo empleada debe considerar segu´n la Metodolog´ıa
de ca´lculo de la calificacio´n de eficiencia energe´tica [22] publicada por el IDAE,
bien de forma detallada o bien de forma simplificada, los siguientes aspectos:
Disen˜o, emplazamiento y orientacio´n del edificio.
Condiciones ambientales interiores y condiciones clima´ticas exteriores.
Caracter´ısticas te´rmicas de los cerramientos, teniendo en cuenta la ca-
pacidad te´rmica, el aislamiento, la calefaccio´n pasiva, los elementos de
refrigeracio´n y los puentes te´rmicos.
Sistemas solares pasivos y proteccio´n solar.
Instalaciones te´rmicas de los edificios individuales y colectivas (calefac-
cio´n, refrigeracio´n y produccio´n de agua caliente) y sistemas de calefac-
cio´n y refrigeracio´n urbana; incluyendo las caracter´ısticas de aislamiento
de tuber´ıas y conductos.
Ventilacio´n natural y meca´nica
Instalacio´n de iluminacio´n interior artificial.
Iluminacio´n natural.
Sistemas solares activos u otros sistemas de calefaccio´n o produccio´n de
electricidad basados en fuentes de energ´ıa renovables.
Electricidad producida por cogeneracio´n.
El nivel de modelizacio´n mı´nimo sera´ el exigido en el Documento Ba´sico DB
HE ”Ahorro de energ´ıa” [16] del Co´digo Te´cnico de la Edificacio´n, aprobado
por el Real Decreto 314/2006 [15], de 17 de marzo.
52 6. CERTIFICACIO´N ENERGE´TICA EN ESPAN˜A
El ca´lculo de las condiciones normales de funcionamiento del edificio se
basara´ en las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones
operacionales; y en las condiciones normales de ocupacio´n del edificio en fun-
cio´n de los distintos usos de los edificios.
La metodolog´ıa de ca´lculo debera´ considerar adema´s el consumo de energ´ıa
final hora a hora, mediante el ca´lculo de la demanda horaria y el ca´lculo del
rendimiento medio horario de los sistemas que cubren esas necesidades.
6.3.1. Indicadores energe´ticos
La calificacio´n energe´tica se expresa a trave´s de varios indicadores que
permiten explicar las razones de un buen o mal comportamiento energe´tico del
edificio y proporcionan informacio´n u´til sobre los aspectos a tener en cuenta a
la hora de proponer recomendaciones que mejoren dicho comportamiento.
Estos indicadores se escribira´n en base anual y estara´n referidos a la uni-
dad de superficie u´til del edificio. Se obtendra´n de la energ´ıa consumida por
el edificio para satisfacer, en unas condiciones clima´ticas determinadas, las ne-
cesidades en condiciones normales de funcionamiento y ocupacio´n. Debera´n
incluir entre otros aspectos la energ´ıa consumida en calefaccio´n, la refrigera-
cio´n, la ventilacio´n, la produccio´n de agua caliente sanitaria y en su caso la
iluminacio´n, a fin de mantener las condiciones de confort te´rmico y lumı´nico y
calidad de aire interior.
El indicador principal o global sera´ el correspondiente a las emisiones anua-
les de CO2, expresadas en kg por m
2 de superficie u´til del edificio. Segu´n el
documento Metodolog´ıa de ca´lculo de la calificacio´n de eficiencia energe´tica
[22] publicado por el IDAE, los indicadores complementarios sera´n los siguien-
tes:
Energ´ıa primaria no renovable anual, en kWh por m2 de superficie
del edificio.
Energ´ıa primaria total anual, en kWh por m2 de superficie u´til del
edificio.
Porcentaje de energ´ıa primaria anual procedente de fuentes de
energ´ıas renovables respecto a la energ´ıa primaria total anual.
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Energ´ıa primaria anual procedente de fuentes renovables, en
kWh por m2 de superficie u´til del edificio.
Energ´ıa primaria total anual desagregada por usos de calefac-
cio´n, refrigeracio´n, produccio´n de agua caliente sanitaria e ilu-
minacio´n, en kWh por m2 de superficie u´til del edificio.
Demanda energe´tica anual de calefaccio´n, en kWh por m2 de su-
perficie u´til del edificio.
Demanda energe´tica anual de refrigeracio´n, en kWh por m2 de
superficie u´til del edificio.
Emisiones anuales de CO2, expresadas en kg por m
2 de superficie u´til
del edificio, desagregada por usos de calefaccio´n, refrigeracio´n, produc-
cio´n de agua caliente sanitaria e iluminacio´n.
La calificacio´n de eficiencia energe´tica asignada al edificio sera´ la corres-
pondiente a los ı´ndices de calificacio´n de eficiencia energe´tica obtenidos por el
mismo, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio
ma´s eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente)
Se dispone de tres indicadores energe´ticos distintos: C1 y C2 se emplean en
el caso de edificios de uso residencial (nuevos y ya existentes respectivamente)
y C para edificios de uso no residencial. Se definen de la siguiente manera:
I´ndice de calificacio´n para edificios nuevos del sector residencial:
C1 =
(
Io
I¯r
R
)
− 1
2 (R− 1) + 0,6
I´ndice de calificacio´n para edificios ya existentes del sector residencial:
C2 =
(
Io
I¯s
R′
)
− 1
2 (R′ − 1) + 0,5
I´ndice de calificacio´n para edificios del sector terciario:
C =
Io
I¯r
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Donde:
Io: son las emisiones anuales de CO2 o el consumo anual de energ´ıa pri-
maria no renovable del edificio objeto limitadas a los servicios de calefaccio´n,
refrigeracio´n y agua caliente sanitaria.
I¯r: corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 o el consumo
anual de energ´ıa primaria no renovable de los servicios de calefaccio´n, refrigera-
cio´n y agua caliente sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cumplen
estrictamente con los apartados del Documento Ba´sico de Ahorro de energ´ıa
del Co´digo Te´cnico de la Edificacio´n [16], excepto el relativo a aportacio´n solar
fotovoltaica.
R: es el ratio entre el valor de I¯r y el valor de emisiones anuales de CO2
o el consumo anual de energ´ıa primaria no renovable de los servicios de cale-
faccio´n, refrigeracio´n y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del
10 % de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los
apartados del Documento Ba´sico de Ahorro de energ´ıa del Co´digo Te´cnico de
la Edificacio´n [16].
I¯s: corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 o´ el con-
sumo anual de energ´ıa primaria no renovable de los servicios de calefaccio´n,
refrigeracio´n y agua caliente sanitaria, para el parque existente de edificios de
viviendas en el an˜o 2006.
R′: es el ratio entre el valor I¯s y el valor de emisiones anuales de CO2 o´ el
consumo anual de energ´ıa primaria no renovable de los servicios de calefaccio´n,
refrigeracio´n y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10 % del
parque existente de edificios de viviendas en el an˜o 2006.
Tanto en el sector residencial como en el terciario estos ı´ndices de eficiencia
energe´tica se construyen comparando el edificio objeto bien con el valor medio
del parque inmobiliario existente o bien con un edificio de referencia, segu´n
cada caso. En la siguiente seccio´n se describira´n las mı´nimas caracter´ısticas
que debe tener el edificio de referencia.
6.3.2. Edificio objeto y edificio de referencia
Como se puede deducir de los ı´ndices de calificacio´n desarrollados en la
subseccio´n anterior, el ca´lculo del ı´ndice es ligeramente distinto en el caso de
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edificios ya existentes del sector residencial. En estos casos se comparara´n los
indicadores del edificio a certificar con los indicadores medios anuales del par-
que edificatorio de viviendas existentes en el an˜o 2006. En el resto de los casos
se comparara´n los indicadores del edificio a certificar o edificio objeto con los
de un edificio de referencia que cumpla determinadas condiciones normativas
y se evalu´a si alcanza la misma o superior eficiencia energe´tica.
El edificio objeto se considerara´ tal cual fue proyectado en geometr´ıa,
orientacio´n e instalaciones.
En cuanto al edificio de referencia, que emplearemos como elemento de
comparacio´n, tendra´ las siguientes caracter´ısticas:
Misma forma y taman˜o que el edificio objeto.
Misma zonificacio´n interior y mismos usos en cada zona que el edificio
objeto.
Mismos obsta´culos remotos que producen sombra que el edificio objeto.
Calidades constructivas de los componentes de fachadas, suelos y cubier-
tas que garanticen el cumplimiento de los requisitos mı´nimos de eficiencia
energe´tica que figuran en la opcio´n simplificada de la seccio´n HE-1 ”Li-
mitacio´n de demanda energe´tica” del documento ba´sico de ahorro de
energ´ıa del CTE.
Mismo nivel de iluminacio´n que el edificio a certificar con un sistema de
iluminacio´n que cumpla con los requisitos mı´nimos de eficiencia energe´ti-
ca que figuran en la seccio´n HE-3 ”Eficiencia energe´tica de las instala-
ciones de iluminacio´n” del documento ba´sico de ahorro de energ´ıa del
CTE.
Las instalaciones te´rmicas cumplira´n los requisitos mı´nimos de eficiencia
energe´tica que figuran en la seccio´n HE-2 ”Rendimiento de las instalacio-
nes te´rmicas” y en la HE-4 ”Contribucio´n solar mı´nima de agua caliente
sanitaria” del documento de ahorro de energ´ıa del CTE.
6.3.3. Escala y calificacio´n de eficiencia energe´tica
En cuanto a la definicio´n de la escala de eficiencia energe´tica, consiste en
dividir la escala en regiones a las cuales se les asignara´ una letra de la A hasta
56 6. CERTIFICACIO´N ENERGE´TICA EN ESPAN˜A
Tabla 6.1: Calificacio´n de eficiencia energe´tica en el sector residencial
Calificacio´n I´ndices de calificacio´n
A C1 < 0.15
B 0.15 ≤ C1 < 0.5
C 0.5 ≤ C1 < 1.0
D 1.0 ≤ C1 < 1.75
E C1 > 1.75 y C2 < 1.0
F C1 > 1.75 y 1.0 ≤ C2 < 1.5
G C1 > 1.75 y 1.5 ≤ C2
Tabla 6.2: Calificacio´n de eficiencia energe´tica en el sector terciario
Calificacio´n I´ndices de calificacio´n
A C < 0.40
B 0.40 ≤ C < 0.65
C 0.65 ≤ C < 1.00
D 1.00 ≤ C < 1.30
E 1.30 ≤ C < 1.60
F 1.60 ≤ C < 2.00
G 2.00 ≤ C
la G.
En el caso del sector residencial el criterio que se ha fijado es por compara-
cio´n con el parque de edificios de viviendas existente en el an˜o 2006. La escala
que se ha obtenido de esta manera esta´ recogida en la Tabla 6.1.
En cuanto a los edificios del sector residencial, las divisiones se han realizado
comparando los edificios a certificar con los edificios de referencia definidos en
la seccio´n anterior. Los resultados esta´n recogidos en la Tabla 6.2.
Ma´s informacio´n sobre estos indicadores y la metodolog´ıa para su ca´lcu-
lo se puede encontrar en los Documentos Reconocidos Escala de calificacio´n
energe´tica. Edificios de nueva construccio´n [23] y Escala de calificacio´n energe´ti-
ca. Edificios existentes [24] publicados por el IDAE.
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6.4. Herramientas de certificacio´n energe´tica
Para la determinacio´n de la eficiencia energe´tica de un edificio, disponemos
de dos opciones:
Opcio´n general, de cara´cter prestacional: Empleando los programas de
ca´lculo de referencia, que deben estar reconocidos como va´lidos. Actual-
mente los programas LIDER y CALENER son las herramientas recono-
cidas promovidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a
trave´s del IDAE, que permiten determinar la eficiencia energe´tica de un
edificio y expedir el certificado.
A su vez esta opcio´n general cuenta con dos versiones del software:
• CALENER VYP: Para edificios de viviendas y pequen˜o y mediano
terciario.
• CALENER GT: Para grandes edificios del sector terciario.
Opcio´n simplificada, de cara´cter prescriptivo: Desarrolla la metodo-
log´ıa de ca´lculo de manera indirecta, dando la calificacio´n a partir del
cumplimiento por parte de los edificios de prescripciones normativas re-
lativas tanto a la envolvente del edificio como a sus instalaciones.
Actualmente los procedimientos simplificados reconocidos son CE3 y
CE3X para edificios existentes y CERMA para edificios de viviendas.
A partir de la entrada en vigor de la Orden FOM/1635/2013 [25] el
13 de marzo de 2014 dejo´ de ser va´lido el procedimiento CE2 para la
calificacio´n energe´tica de edificios de viviendas.
Las distintas herramientas reconocidas de certificacio´n esta´n recogidas es-
quema´ticamente en la Tabla 6.3.
Tras la entrada en vigor de esta Orden FOM/1635/2013 [25] por el que se
actualiza el Documento Ba´sico DB-HE [16] del CTE , desde el Ministerio se
ha considerado conveniente el desarrollo de la ”herramienta unificada LIDER-
CALENER” que permita a la vez la evaluacio´n de la demanda y el consumo
energe´tico, as´ı como la expedicio´n del certificado.
Sin embargo, y aunque desde el Ministerio ya han puesto a disposicio´n
de los profesionales esta nueva herramienta para la verificacio´n de las exigen-
cias del nuevo DB-HE, e´sta no puede emplearse todav´ıa para la certificacio´n
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Tabla 6.3: Herramientas reconocidas de certificacio´n energe´tica
Opcio´n general Opcio´n simplificada
Edificios nuevos
Vivienda CALENER VyP CERMA
Otros usos
CALENER VyP
-
CALENER GT
Edificios existentes
Vivienda CALENER VyP
CE3
CE3X
CERMA
Otros usos
CALENER VyP CE3
CALENER GT CE3X
energe´tica de edificios. Previamente deben hacer una adaptacio´n completa de
los documentos al proceso de certificacio´n.
Para todos sus procedimientos reconocidos el Ministerio ha puesto a dispo-
sicio´n del pu´blico, a trave´s del IDAE, la documentacio´n te´cnica necesaria para
su buena utilizacio´n:
Alcance del programa, incluyendo que tipolog´ıas de edificios, sistemas y
equipos esta´n incluidos, as´ı como su a´mbito de aplicacio´n geogra´fico.
Limitaciones para la utilizacio´n del programa informa´tico, como solu-
ciones constructivas o sistemas que no puedan ser introducidos en el
programa informa´tico.
Hipo´tesis y valores por defecto a tomar para todas aquellas variables que
no se soliciten directamente al usuario.
Datos clima´ticos a utilizar por defecto.
Procedimiento, en su caso, para la generacio´n del edificio de referencia.
Documentacio´n administrativa.
6.5. Te´cnicos competentes
Segu´n el Real Decreto 235/2013, se considera te´cnico competente al te´cnico
que este´ en posesio´n de cualquiera de las titulaciones acade´micas y profesio-
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nales habilitantes para la redaccio´n de proyectos de edificacio´n, direccio´n de
obras o redaccio´n de proyectos de instalaciones te´rmicas segu´n lo establecido
en la Ley 38/1999 de Ordenacio´n de la Edificacio´n.
Esto supone, en relacio´n con esta ley y de acuerdo con las resoluciones
del 15 de enero de 2009, que se considerara´ como te´cnicos competentes para
suscribir certificados de eficiencia energe´tica a las siguientes titulaciones:
Arquitecto
Arquitecto Te´cnico
Ingeniero Aerona´utico
Ingeniero Agro´nomo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Ingeniero Naval y Ocea´nico
Ingeniero de Telecomunicacio´n
Ingeniero Te´cnico Aerona´utico
Ingeniero Te´cnico Agr´ıcola
Ingeniero Te´cnico Forestal
Ingeniero Te´cnico Industrial
Ingeniero Te´cnico de Minas
Ingeniero Te´cnico Naval
Ingeniero Te´cnico de Obras Pu´blicas
Ingeniero Te´cnico Telecomunicacio´n
Ingeniero Te´cnico Topo´grafo
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6.6. Inspecciones y sanciones
El o´rgano competente de la Comunidad Auto´noma en materia de certifi-
cacio´n podra´ disponer de cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de
comprobar el cumplimiento de la obligacio´n de certificacio´n energe´tica de los
edificios.
La inspeccio´n podra´ tener un resultado positivo si se cumple la normativa,
o negativo si se observan infracciones de la misma. En este u´ltimo caso el Real
Decreto contempla dos posibilidades:
Infraccio´n en materia de certificacio´n de la eficiencia energe´tica de los
edificios, que se sancionara´ de acuerdo con lo dispuesto en las normas de
rango legal que resulten de aplicacio´n. Esa norma con rango legal es la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacio´n, regeneracio´n y renovacio´n
urbanas, en su Disposicio´n Adicional 3a.
Infraccio´n en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuer-
do lo con establecido en los apartados k) y n) del art. 49.1 del texto
refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Las penalizaciones econo´micas si se incumple la normativa pueden ir desde
los 300 euros para las faltas leves hasta los 6000 euros para las faltas ma´s
graves.
6.7. Proyeccio´n de futuro
Como consta en el Plan de Accio´n de Ahorro y Eficiencia Energe´tica 2011-
2020 [26] publicado por el Instituto para la Diversificacio´n y Ahorro de Energ´ıa
(IDAE), los requisitos de eficiencia energe´tica en nuestro pa´ıs se van a ir endu-
reciendo paulatinamente, reducie´ndose cada an˜o la intensidad final en un 2 %
respecto al an˜o anterior durante el periodo 2010-2020. De esta manera se espe-
ra que al alcanzar 2021 hallamos cumplido nuestros compromisos con Europa:
la reduccio´n en 2020 de un 20 % el consumo de energ´ıa primaria respecto a los
niveles de 2007.
Para conseguir este ahorro se propone:
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Mejora de la eficiencia energe´tica de la envolvente edificatoria, las insta-
laciones te´rmicas y de iluminacio´n del parque edificatorio existente.
Mejora de la eficiencia energe´tica de las instalaciones de fr´ıo industrial.
Construccio´n y rehabilitacio´n integral de 8.2 millones de m2 al an˜o con
alta calificacio´n energe´tica.
Construccio´n de edificios de consumo de energ´ıa casi nulo.
Nuevas exigencias respecto al empleo de energ´ıas renovables. Se replantea
el concepto de edificio como productor-consumidor de energ´ıa, pudiendo
ser autosuficiente e incluso excedentario.
Mayor control de la calificacio´n energe´tica, inspecciones y sanciones;
as´ı como ma´s competencias para las Comunidades Auto´nomas.
Subvenciones y planes de actuacio´n: Plan estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitacio´n edificatoria, y la regeneracio´n y renova-
cio´n urbanas 2013-2016, Plan de Accio´n Nacional de Energ´ıas Renova-
bles 2011-2020 [27], Programa de apoyo a la implantacio´n del informe de
evaluacio´n de los edificios hasta 2016, planes de informacio´n y concien-
ciacio´n mediante programas y campan˜as informativas...

7. Certificacio´n con Calener de
Edificio Sanitario
A continuacio´n se realizara´ la certificacio´n energe´tica del antiguo Hospital
R´ıo Hortega, tambie´n conocido como Hospital Cl´ınico Universitario de Valla-
dolid, Edificio Rondilla (ver Figura 7.1). Es un edificio considerado como gran
terciario, por lo que se empleara´ el procedimiento oficial para grandes terciarios
Calener GT.
Figura 7.1: Vista en perspectiva del edificio
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El procedimiento de certificacio´n con Calener GT se realiza siguiendo unas
etapas bien definidas:
1. Visitas al edificio para el estudio de:
Definicio´n geome´trica y constructiva del edificio: cerramientos, hue-
cos, cubiertas, elementos que producen sombras, orientacio´n del edi-
ficio, etc.
Sistemas de calefaccio´n, refrigeracio´n, agua caliente sanitaria (ACS)
e iluminacio´n.
2. Definir la combinacio´n de elementos de Calener GT (sistemas, equipos y
unidades terminales) que sera´n necesarios para modelar las instalaciones
del edificio.
3. Recopilacio´n de la informacio´n te´cnica de los equipos y unidades ter-
minales que forman parte de las instalaciones: potencias y rendimientos
nominales, caudales, temperaturas de impulsio´n, rendimientos a carga
parcial, etc.
4. Generar el modelo 3D de la definicio´n geome´trica y constructiva del
edificio. Hay dos maneras distintas de generarlo:
Mediante la herramienta LIDER, para posteriormente importar el
modelo a Calener GT.
Definiendo los materiales y superficies directamente mediante el pro-
pio Calener GT.
5. Introduccio´n de los datos en Calener GT:
Importacio´n del modelo geome´trico a Calener GT si se hab´ıa reali-
zado con LIDER.
Introduccio´n de los datos generales del edificio: Localizacio´n, uso
del edificio, empleo de energ´ıas renovables, etc.
Introduccio´n de los subsistemas primarios con sus equipos y disposi-
tivos: calderas, enfriadoras, torres de refrigeracio´n, bombas, fancoils,
etc as´ı como las relaciones entre ellos.
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Introduccio´n de los subsistemas secundarios a nivel de sistema y
de zona, incluyendo su relacio´n con los subsistemas primarios, sus
unidades terminales y las zonas a las que abastecen.
Introduccio´n de las cargas internas y las caracter´ısticas de la ilumi-
nacio´n en cada zona.
6. Proceso de ca´lculo de Calener GT.
7. Ana´lisis de resultados y propuestas de mejora.
8. Expedicio´n del certificado energe´tico.
7.1. Descripcio´n general
7.1.1. Descripcio´n general del edificio
La parcela en cuestio´n tiene 25.356 m2 y se encuentra entre las calles Car-
denal Torquemada y la Calle Rondilla de Santa Teresa, siendo su direccio´n C/
Rondilla de Santa Teresa no 9 de Valladolid. Las Figuras 7.2 y 7.3 ayudan a
visualizar el Hospital sobre el plano de la capital vallisoletana, as´ı como a si-
tuar los accesos al mismo respectivamente. La fachada principal esta´ orientada
al Sur-Oeste, con una desviacio´n respecto al Sur de 18o.
Adema´s del Hospital, en la parcela esta´n tambie´n el Centro de Salud San
Pablo, el edificio administrativo, el taller de mantenimiento, el centro de trans-
formacio´n, la sala de calderas y la sala de suministro de gases. De todos ellos
solo se consideran habitables el Hospital, el Centro de Salud y el edificio admi-
nistrativo. En la Figura 7.4 se indica la situacio´n de los edificios del complejo
ma´s relevantes para la certificacio´n.
El Hospital fue construido en 1953 y es de estructura de hormigo´n con
cerramientos de ladrillo. Tiene una altura de 10 plantas, contando el so´tano y
la planta baja (todas ellas por encima del nivel del suelo).
Los cerramientos son de doble hoja de fa´brica de ladrillo, con ca´mara de
aire y sin aislante (debido a la antigu¨edad del edificio). Las ventanas son de
carpinter´ıa de aluminio con vidrio monol´ıtico y con persianas. Las ventanas
son dobles en todo el edificio, a excepcio´n de los sola´rium situados en sendos
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Figura 7.2: Vista general de Valladolid
Figura 7.3: Vista de los accesos al Hospital
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Figura 7.4: Situacio´n de los principales edificios del Complejo Hospitalario
Figura 7.5: Parcela del Edificio Rondilla del Hospital Cl´ınico Universitario
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extremos de la fachada principal, que tienen ventana simple. En el so´tano y
la planta baja del edificio es pra´cticamente rectangular y cuenta con cuatro
patios interiores. A partir de la primera planta se reduce el espacio y la planta
pasa a tomar forma de ”H”. En la u´ltima planta se vuelve a reducir, quedando
so´lo el brazo central de la H.
Figura 7.6: Fachada principal del edificio
En cuanto al uso y distribucio´n de la climatizacio´n:
- En la Planta So´tano se ubica: Toda la zona de urgencias climatizada me-
diante un sistema centralizado de fancoils; la cafeter´ıa y la resonancia magne´ti-
ca cuenta con radiadores y equipos auto´nomos; almacenes y cuartos de insta-
laciones sin climatizar y el resto cuenta so´lo con radiadores.
- En la Planta Baja se ubica: Radiolog´ıa y el salo´n de actos cuentan con
sendos climatizadores; los laboratorios tienen sistema fancoil y el resto, en su
mayor´ıa consultas y despachos, cuenta con radiadores y equipos auto´nomos.
- En la Planta Primera se ubica: Neumolog´ıa, respiratorio, digestivo y me-
dicina interna. Todo calefactado mediante radiadores.
- En la Planta Segunda se ubica: Trasplante hepa´tico y esterilizacio´n tienen
sendos climatizadores; digestivo y cirug´ıa general esta´n calefactados mediante
radiadores.
- En la Planta Tercera se ubica: Adema´s de los climatizadores de las UVIs
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y de los quiro´fanos, cuenta con sistema fancoil en la zona de dia´lisis. El resto
esta´ calefactado con radiadores.
- En la Planta Cuarta se ubica: Traumatolog´ıa, urolog´ıa, cardiolog´ıa y
quiro´fanos. Todo calefactado con radiadores salvo los quiro´fanos, que cuen-
tan con climatizadores.
- En la Planta Quinta se ubica: Cirug´ıas, otorrinolaringolog´ıa, hematolog´ıa,
oncolog´ıa, TAMO y quiro´fanos. Todo calefactado con radiadores salvo el ais-
lamiento TAMO y los quiro´fanos, que cuentan con climatizadores propios.
- En la Planta Sexta se ubica: Ginecolog´ıa esta´ climatizado con fancoils; el
paritorio y los quiro´fanos cuentan con climatizadores; obstetricia y neurolog´ıa
esta´n calefactadas con radiadores.
- En la Planta Se´ptima se ubica: REA infantil, REA quiru´rgica y los quiro´fa-
nos cuentan con climatizadores; la sala de incubadoras tiene un sistema fancoil;
pediatr´ıa y oftalmolog´ıa esta´n calefactados con radiadores y equipos auto´no-
mos.
- En la Planta Octava se ubica: Los dormitorios me´dicos y los despachos
sindicales esta´n calefactados con radiadores.
En cuanto al Centro de Salud San Pablo, situado frente a la fachada prin-
cipal del hospital, fue construido en 1998, aunque en 2010 se llevo´ a cabo una
importante reforma en la que se demolio´ una parte del mismo. Es un edificio de
dos plantas, y cuenta con un climatizador y un sistema fancoil alimentados por
el circuito general de agua del hospital. Adema´s de las consultas de pediatr´ıa
y medicina general, cuenta con fisioterapia, trabajador social, preparacio´n al
parto y matrona. En cuanto al anexo prefabricado (de color azul) acoge las
urgencias y los despachos de enfermer´ıa y coordinacio´n, estando climatizado
mediante equipos auto´nomos.
El edificio administrativo tiene dos plantas y cerramientos de doble hoja
de ladrillo con ca´mara de aire. Las ventanas son simples de carpinter´ıa de
aluminio y con persianas. Esta´ climatizado con un sistema fancoil alimentado
por una bomba de calor aire-agua.
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Figura 7.7: Centro de salud San Pablo
Figura 7.8: Edificio administrativo
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7.1.2. Descripcio´n general de las instalaciones
Para la produccio´n de calor se emplean 4 calderas de gas natural de marca
SADECA. Tres de 1.918 kW cada una alimentan a los circuitos primarios de
calefaccio´n y climatizacio´n, y otra ma´s pequen˜a de 477 kW que alimenta al
primario de ACS. El primario de ACS calienta el ACS propiamente dicho, me-
diante serpentines de inmersio´n a tres depo´sitos de acumulacio´n, la instalacio´n
esta´ programada para realizar el control contra la legionela mediante choque
te´rmico.
En cuanto a la produccio´n de fr´ıo existen 7 enfriadoras, 5 de ellas de con-
densacio´n por agua con una torre de refrigeracio´n y otras 2 de condensacio´n
por aire. Las 5 enfriadoras condensadas por agua esta´n situadas en la sala de
fr´ıo y alimentan al circuito primario central de fr´ıo, que suministra el fr´ıo a casi
la totalidad del hospital y al centro de salud San Pablo. En cuanto a las dos
enfriadoras condensadas por aire, ambas son bombas de calor que son utiliza-
das en verano e invierno para climatizar: una de ellas alimenta en exclusiva al
climatizador de trasplante hepa´tico, mientras que la otra alimenta al sistema
fancoil que climatiza el edificio administrativo.
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La climatizacio´n del hospital se realiza a trave´s de Unidades de Tratamiento
de Aire (UTAs), fancoils, auto´nomos y radiadores, segu´n las distintas zonas del
edificio. El centro de salud San Pablo cuenta con una UTA y un sistema fancoil,
ambos alimentados por el circuito primario central del hospital. En cuanto
al edificio administrativo, este cuenta con sistema de fancoils alimentados de
forma independiente por una bomba de calor.
7.2. Modelado de las instalaciones
Antes de pasar a realizar el modelado geome´trico del edificio es necesario
tener clara la zonificacio´n del mismo; y para recopilar la informacio´n de los
datos te´cnicos de las instalaciones y los equipos es necesario saber que´ infor-
macio´n va a requerir Calener GT para la definicio´n de los mismos. Realizando
previamente el modelado de las instalaciones a la manera de Calener GT se
consiguen ambas cosas: tener clara la zonificacio´n y saber que´ datos va a soli-
citar el programa.
Para el modelado de las instalaciones habra´ que definir los subsistemas
primarios (lado del agua del sistema de climatizacio´n) y los subsistemas se-
cundarios (lado del aire del sistema de climatizacio´n).
El elemento fundamental de los subsistemas primarios es el circuito
hidra´ulico, ya que es el que debe conectarse a los equipos de bombeo, equipos
de produccio´n de energ´ıa te´rmica (enfriadoras, calderas, generadores de ACS,
torres de refrigeracio´n, equipos de cogeneracio´n, etc) as´ı como con los sistemas
secundarios.
En cuanto a los subsistemas secundarios, deben definirse todos los sis-
temas de tratamiento de aire, tanto los conectados a subsistemas primarios
a trave´s de un circuito hidra´ulico como los equipos auto´nomos. Habra´ que
conectarlos adema´s con las zonas a las que den servicio.
7.2.1. Subsistemas primarios
En este caso para definir los subsistemas primarios habra´ que modelar 6
circuitos hidra´ulicos primarios, adema´s de otros 5 secundarios:
Circuito Primario Central de agua fr´ıa, que a su vez alimenta a:
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(a) Depo´sitos de ACS (b) Calderas
(c) Enfriadoras de condensacio´n por agua (d) Torre de refrigeracio´n
Figura 7.11: Instalaciones del Edificio Rondilla
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• Circuito Secundario de Quiro´fanos
• Circuito Secundario de Urgencias
• Circuito Secundario de Laboratorios
• Circuito Secundario de Nefrolog´ıa
• Circuito Secundario del Centro Salud San Pablo
Circuito de Condensacio´n de la torre de refrigeracio´n
Circuito Central de agua caliente de calefaccio´n
Circuito de agua fr´ıa que alimenta a Trasplante Hepa´tico
Circuito de agua caliente en invierno y fr´ıa en verano que alimenta al
Edificio Administrativo
Circuito de agua caliente sanitaria (ACS)
Para cada circuito habra´ que definir a su vez los elementos de impulsio´n
del fluido, el caudal recirculado, el salto de temperatura de disen˜o, el tipo de
control y sus caracter´ısticas, etc. Para las bombas del circuito hay que definir
tambie´n el caudal, la altura y la potencia nominales, los rendimientos, el tipo
de control, etc. Si estuvieran disponibles adema´s las curvas de comportamiento
proporcionadas por el fabricante se pueden introducir tambie´n; en el caso de
que no estuvieran disponibles Calener GT asignara´ una curva por defecto de
su base de datos.
El sistema central de fr´ıo esta´ constituido por cinco centrales enfriadoras
por compresio´n ubicadas en la ”sala de fr´ıo”. Estas disipan el calor producido
en una torre de refrigeracio´n, y env´ıan el agua fr´ıa por el circuito central de fr´ıo
a los pisos superiores, donde van a parar a las UTAs y los sistemas de fancoils.
Este circuito central de fr´ıo alimenta adema´s a varios circuitos secundarios: los
circuitos secundarios de Quiro´fanos, Urgencias, Laboratorios, Nefrolog´ıa y el
del Centro de Salud San Pablo.
Para el modelado de este sistema central de fr´ıo se tomara´ un circuito pri-
mario de agua fr´ıa al que se denominara´ CF 01 (que el programa representa
de color azul) y que estara´ alimentado por las cinco enfriadoras de tipo ”Com-
presor ele´ctrico”. Estas enfriadoras estara´n conectadas adema´s con la torre de
refrigeracio´n a trave´s de CCond 01 del tipo ”Circuito Condensacio´n” (de color
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verde). El circuito CF 01 alimentara´, adema´s de a varios subsistemas secun-
darios (UTAs y fancoils), a los otros cinco circuitos secundarios de fr´ıo que se
han mencionado antes.
Adema´s del sistema central de fr´ıo existen otros dos subsistemas descen-
tralizados que tambie´n producen agua fr´ıa: otra planta enfriadora alimenta al
climatizador de Trasplante Hepa´tico, mientras que una bomba de calor aire-
agua alimenta al sistema de fancoils del Edificio Administrativo.
El climatizador de Trasplante Hepa´tico es empleado so´lo para enfriar,
as´ı que podemos modelizar el circuito CF 07 como uno de agua fr´ıa. Este
circuito hidra´ulico esta´ conectado por un lado a la enfriadora E06 de tipo
”Compresor ele´ctrico” y por otro directamente al subsistema secundario al
que alimenta, que sera´ el climatizador de Trasplante Hepa´tico.
Por otro lado, la bomba de calor del Edificio Administrativo es reversible:
produce fr´ıo en verano y calor en invierno. Por lo tanto en Calener GT se
modelizara´ su circuito hidra´ulico CF 08 del tipo ”Circuito dos tubos”. Este
estara´ conectado por un lado a una ”Bomba de calor 2T” y por otro al sistema
de fancoils del Edificio Administrativo al que da servicio.
En cuanto al sistema central de calefaccio´n, los generadores son tres calde-
ras convencionales de gas natural situadas en la ”sala de calderas”. Proveen
de agua caliente para la calefaccio´n de todo el edificio: alimentan a las UTAs,
los fancoils y los radiadores.
Se modelara´ con el circuito CC 01 de tipo ”Agua caliente” al que estara´n
conectadas por un lado las tres calderas del tipo ”Caldera de combustible” de
subtipo ”Convencional” y por otro los subsistemas secundarios a los que dan
servicio.
En la estructura de Calener GT se da ma´s importancia a la transmisio´n
del fr´ıo que a la del calor, por lo que los subsistemas que en la realidad este´n
conectados a la vez a las enfriadoras y las calderas (como son las UTAs y los
fancoils) en el modelo de Calener GT aparecera´n u´nicamente conectados al
circuito de las enfriadoras. La aportacio´n de calor que realizan estas UTAs y
fancoils se modelizara´ a nivel de subsistema secundario, estableciendo como
fuente de calor zonal un circuito de agua caliente ya existente, en este caso el
CC 01. Por este motivo en el modelo aparecera´n conectados a las calderas los
subsistemas secundarios que so´lo reciban agua caliente: los radiadores.
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Por u´ltimo queda modelizar el circuito de ACS, que es sencillo. El circuito
hidra´ulico sera´ del tipo ”Agua caliente sanitaria” y estara´ conectado al gene-
rador de ACS que sera´ del tipo ”Caldera de combustible convencional”. En el
circuito tendremos que especificar entre otras cosas el caudal ma´ximo de ACS
y las caracter´ısticas de los depo´sitos de acumulacio´n.
7.2.2. Subsistemas secundarios
Se pueden clasificar los subsistemas secundarios segu´n la produccio´n de
fr´ıo:
Auto´nomos: Son independientes de los subsistemas primarios. Enfr´ıan el
aire por la expansio´n directa de un refrigerante. Tambie´n pueden sumi-
nistrar calor si se especifica la fuente del mismo.
De agua fr´ıa (no auto´nomos): Enfr´ıan el aire empleando bater´ıas de agua
fr´ıa, abastecidas por un circuito de un subsistema primario. Tambie´n
pueden suministrar calor si se especifica la fuente del mismo.
Enfriamiento evaporativo: Extraen calor mediante el enfriamiento eva-
porativo del aire de impulsio´n. Tambie´n pueden suministrar calor si se
especifica la fuente del mismo.
So´lo calefaccio´n: So´lo son capaces de aportar calor a los locales, nunca
refrigeracio´n.
So´lo ventilacio´n: Estos sistemas so´lo ventilan o extraen aire de los locales,
no son capaces de suministrar calefaccio´n ni refrigeracio´n.
Segu´n la localizacio´n del tratamiento de aire se pueden clasificar a su vez
en centrales y zonales. En el documento Calener-GT: Grandes edificios tercia-
rios. Manual de usuario [28] podemos encontrar la Tabla 7.1, en la que esta´n
recogidos todos los subsistemas secundarios contemplados por Calener GT.
Adema´s dentro de cada subsistema secundario habra´ que distinguir que´ com-
ponentes forman parte del sistema y cua´les de la zona, como se puede ver en
la Figura 7.12.
Como se ha visto anteriormente en la descripcio´n del Edificio Rondilla, en
este caso en el hospital aparecen varios de estos sistemas combinados: UTAs y
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Tabla 7.1: Tipos de subsistemas secundarios en Calener GT
Tipo de sistema Produccio´n de fr´ıo Localizacio´n tratamiento de aire
Aut. caudal constante Auto´nomo Central
So´lo ventilacio´n So´lo ventilacio´n Central
Aut. caudal variable Auto´nomo Central
Aut. caudal var. temperatura var. Auto´nomo Central
Aut. mediante unidades terminales Auto´nomo Zonal
Aut. BdC agua/aire en cir. cerr. Auto´nomo Zonal
Todo aire caudal constante uniz. Agua fr´ıa Central
Todo aire caudal variable Agua fr´ıa Central
Todo aire caudal constante Agua fr´ıa Central
Todo aire doble conducto Agua fr´ıa Central
Ventiloconvectores (Fan-coil) Agua fr´ıa Zonal
Termoventilacio´n So´lo calefaccio´n Zonal
So´lo calefaccio´n por efecto Joule So´lo calefaccio´n Zonal
Enfriamiento evaporativo Enfriamiento evaporativo Central
Climatizadora de aire primario Agua fr´ıa Central
So´lo calefaccio´n por agua So´lo calefaccio´n Zonal
Figura 7.12: Componentes de los subsistemas secundarios: Sistema y zona
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fancoils que se alimentan del sistema central de agua caliente y fr´ıa, radiadores
y equipos auto´nomos. Curiosamente no hay dos pisos que tengan la misma
distribucio´n de los sistemas, lo que alarga el proceso de zonificacio´n del edificio.
Las Unidades de Tratamiento de Aire se modelizara´n como sistemas
del tipo ”Todo aire caudal constante” o ”Todo aire caudal variable” segu´n cada
caso, ya que emplean para la refrigeracio´n agua fr´ıa y el tratamiento del aire
esta´ centralizado, no es a nivel de zona. Habra´ que especificar para cada UTA:
Tipo de retorno: En este caso siempre se realiza por conductos.
Control de humedad: Existencia de humidificador y/o deshumidificador,
humedad ma´xima y mı´nima permitida, etc.
Ventiladores de impulsio´n y retorno: Caudales y potencias.
Potencias de fr´ıo total, fr´ıo sensible y calor.
Caudales de las bater´ıas de calor y fr´ıo, as´ı como subsistema primario
del que se alimentan.
Sistema de control empleado y horarios de funcionamiento.
Te´cnicas de recuperacio´n de calor empleadas.
Curvas de comportamiento si estuvieran disponibles (si no se empleara´ la
base de datos de Calener GT).
Para el caso de los fancoils o ventiloconvectores, se modelizara´n lo´gica-
mente como sistemas ”Ventiloconvectores (Fan-coils)” ya que, pese a que hay
pisos que cuentan con sistemas de fancoils y otros que tienen fancoils indivi-
duales, todos ellos tratan el aire a nivel local. Para su introduccio´n en Calener
GT habra´ que especificar:
Caudal de los ventiladores de impulsio´n.
Potencias de fr´ıo total, fr´ıo sensible y calor.
Bater´ıas zonales: Caudal del mismo y circuito del que se alimentan (tanto
de calor como de fr´ıo).
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Control empleado, temperaturas ma´xima y mı´nima, as´ı como horarios
de funcionamiento.
En cuanto a los equipos auto´nomos distribuidos por todo el edificio, se
modelizara´n mediante sistemas de tipo ”Auto´nomos mediante unidades termi-
nales”, ya que en todos los casos el tratamiento del aire se realiza a nivel local
por medio de unidades terminales. El programa requerira´ los siguientes datos:
Caudal de los ventiladores de impulsio´n.
Potencia de las bater´ıas zonales de fr´ıo total, fr´ıo sensible y calor.
Control, temperaturas ma´xima y mı´nima, as´ı como horarios de funcio-
namiento.
Curvas de comportamiento si estuvieran disponibles, si no se podra´n
emplear las proporcionadas por el programa.
Por u´ltimo los radiadores se modelizara´n con sistemas del tipo ”So´lo cale-
faccio´n por agua” y de subtipo ”Radiadores”. Habra´ que especificar para cada
sistema de radiadores:
Potencia de calor zonal
Circuito del que se alimentan y caudal de agua caliente aportada por el
mismo.
Horario de disponibilidad
Una vez que se tiene claro el modelo que vamos a generar y los datos que
sera´ necesario introducir en el programa ya se puede comenzar a recopilar
todos los datos te´cnicos de las instalaciones.
7.3. Recopilacio´n informacio´n te´cnica de los
equipos
Los equipos de generacio´n de calor y fr´ıo esta´n concentrados en su mayor´ıa
en la sala de calderas y la sala de fr´ıo: calderas, centrales enfriadoras, equipos
de bombeo, colectores, etc.
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Tabla 7.2: Caracter´ısticas generales 3 calderas de calefaccio´n
Marca SADECA
Modelo EUROBLOC 11 S
Tipo de caldera Convencional
Presio´n de prueba 12 kg/cm2
Presio´n de trabajo 8 kg/cm2
Temperatura ma´xima 110 oC
Volumen de agua 1.958 m3
Potencia nominal 1918 kW
Rend. nominal 0.85
La sala de calderas esta´ situada en un edificio aparte del complejo hospi-
talario. En ella se encuentran las 3 calderas de calefaccio´n de 1918 kW y otra
de 477 kW ma´s pequen˜a para la produccio´n de agua caliente sanitaria. Las
caracter´ısticas te´cnicas de las mismas esta´n recogidas respectivamente en las
Tablas 7.2 y 7.3.
Figura 7.13: Calderas de calefaccio´n
En la sala de calderas tambie´n esta´n los depo´sitos de acumulacio´n del ACS,
los equipos de bombeo e intercambiadores, as´ı como los circuitos hidra´ulicos
que la conectan con el resto de edificios. En la Figura 7.15 se pueden ver los
tres depo´sitos de acumulacio´n del ACS, y sus caracter´ısticas principales esta´n
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Tabla 7.3: Caracter´ısticas generales caldera generadora ACS
Marca SADECA
Modelo EUROBLOC SUPER
Tipo de caldera Convencional
Presio´n de prueba 12 kg/cm2
Presio´n de trabajo 8 kg/cm2
Temperatura ma´xima 110 oC
Volumen de agua 0.560 m3
Potencia nominal 477 kW
Rend. nominal 0.80
Figura 7.14: Caldera de produccio´n de ACS
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Tabla 7.4: Caracter´ısticas generales depo´sitos acumulacio´n ACS
Depo´sito de acumulacio´n
Capacidad 5000 l
Presio´n ma´xima 6 bar
Temperatura ma´xima 99 o C
Serpent´ın
Material Cobre
Potencia 122 kW
Presio´n ma´xima 12 bar
Temperatura ma´xima 99 o C
recogidas en la Tabla 7.4.
Figura 7.15: Depo´sitos acumuladores de ACS
En cuanto a la produccio´n del fr´ıo, e´sta se realiza en la sala de fr´ıo, que se en-
cuentra en el mismo edificio del Hospital. El sistema central de fr´ıo esta´ alimen-
tado por 5 enfriadoras por compresio´n agua-agua, 4 de ellas iguales. Pueden
verse las enfriadoras en la Figura 7.16, as´ı como sus caracter´ısticas generales
en la Tabla 7.5.
El calor generada por el ciclo de compresio´n de las mismas es disipado en
la torre de refrigeracio´n de la Figura 7.17 y cuyas caracter´ısticas te´cnicas esta´n
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Tabla 7.5: Caracter´ısticas generales equipos de produccio´n de fr´ıo
Enfriadora Compresio´n ele´ctrica
Tipo de intercambio agua - agua
Potencia te´rmica 129.24 kW
Potencia ele´ctrica 35.9 kW
EER 3.60
Alimentacio´n III 380-415 V
Figura 7.16: Equipos de produccio´n de fr´ıo
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Tabla 7.6: Caracter´ısticas generales torre de refrigeracio´n
Marca APAREL
Modelo TC-226 PFV C/A
Potencia nominal 719 kW
Peso en carga 2490 kg
Peso en vac´ıo 1230 kg
recogidas en la Tabla 7.6.
Figura 7.17: Torre de refrigeracio´n
En la sala de fr´ıo esta´n tambie´n la mayor´ıa de los equipos de bombeo del
edificio, as´ı como los colectores generales de calor y fr´ıo del edificio. En la
Figura 7.18 se pueden ver los conductos de retorno del fr´ıo, su colector y las
tres bombas que impulsan el circuito general de fr´ıo. Los circuitos hidra´ulicos
secundarios que se detallaron antes son de una ampliacio´n posterior, por lo que
cuentan con colectores de calor y fr´ıo propios, as´ı como sus propios equipos de
bombeo. En la Figura 7.19 se puede ver el nuevo colector de retorno de fr´ıo
que recoge el agua de los circuitos secundarios y la env´ıa al colector general.
En cuanto a las Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) tenemos un total
de 16 que climatizan distintas a´reas del edificio:
Radiolog´ıa
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Figura 7.18: Colector general de retorno de fr´ıo
Figura 7.19: Colector nuevo adicional de retorno de fr´ıo
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Salo´n de actos
Esterilizacio´n
Trasplante hepa´tico
UVI polivalente
Quiro´fanos de la 3a planta
UVI coronaria
Quiro´fanos de la 4a planta
Quiro´fanos de la 5a planta
TAMO
Paritorio
Quiro´fanos de la 6a planta
Quiro´fanos de operaciones ambulatorias
REA quiru´rgica
Quiro´fanos de la 7a planta
REA pedia´trica
Los datos de todos estos aparatos esta´n recogidos en la Tabla 7.7.
En las Tablas 7.8 y 7.9 se pueden encontrar una recopilacio´n a modo de
resumen de las caracter´ısticas te´cnicas de las enfriadoras, las calderas y las
UTAs respectivamente.
7.4. Modelado geome´trico con LIDER
A la hora de realizar el modelado geome´trico del edificio se presentan dos
opciones: realizar el modelado directamente con Calener GT, o bien generar el
modelo mediante el programa LIDER para posteriormente importarlo desde
Calener GT.
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Tabla 7.7: Caracter´ısticas Unidades Tratamiento de Aire HCU (ER)
MARCA MODELO
CAUDAL Potencia kW
(m3/h) Ventilador Fr´ıo total Fr´ıo sensible Calor
CARRIER 42PMH03 34500 14,2 178,2 138,28 155,2
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
CONTARDO HA-85 9100 5,1 52,3 40,58 50,1
AIRLAN ME-057 7800 3,8 41,5 32,20 38,5
AIROTEC CM.A-8.100 24300 12,3 154,3 119,73 112,3
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
AIRVENT PE-100-A 4000 3,4 35 27,16 31
AIROTEC CHA-2.700 12000 5,53 58,23 45,18 55,3
CONTARDO HAM-75.E 12200 5,62 58,6 45,47 54,4
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
CONTARDO HA-20.BP.E 8700 4,5 47,2 36,63 42,5
CONTARDO HAM-60.E 14700 6,22 74,23 57,60 65,82
CARRIER 50TD070K9 11400 5,4 58,3 45,24 54,3
Tabla 7.8: Caracter´ısticas de los equipos de compresio´n HCU (ER)
Nombre Tipo Cap.N.Ref.(kW) Cap.N.Cal.(kW) EER COP
E01 Compresor ele´ctrico 242,76 - 2,89 -
E02 Compresor ele´ctrico 129,24 - 3,60 -
E03 Compresor ele´ctrico 129,24 - 3,60 -
E04 Compresor ele´ctrico 129,24 - 3,60 -
E05 Compresor ele´ctrico 129,24 - 3,60 -
E06 Compresor ele´ctrico 10,00 - 3,80 -
E07 Bomba de calor 2T 93,00 107,00 2,47 3,01
Tabla 7.9: Caracter´ısticas de las calderas HCU (ER)
Nombre Subtipo Combustible Pot. nominal(kW) Rend. nominal
Caldera 1 Convencional Gas Natural 1.918,00 0,85
Caldera 2 Convencional Gas Natural 1.918,00 0,85
Caldera 3 Convencional Gas Natural 1.918,00 0,85
Generador ACS 1 Convencional Gas Natural 477,00 0,80
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En general utilizar LIDER es la opcio´n ma´s recomendable, ya que tiene
una interfaz gra´fica ma´s avanzada y es ma´s fa´cil de manejar. La definicio´n de
la geometr´ıa en Calener GT es ma´s engorrosa ya que consiste en ir dibujando
los pol´ıgonos que definen los cerramientos punto a punto, pero permite por lo
tanto definir cualquier forma edificatoria cuya envolvente exterior pueda ser
aproximada por un conjunto de pol´ıgonos.
Para la generacio´n de la geometr´ıa del Hospital Edificio Rondilla se em-
pleara´ LIDER, teniendo en cuenta que presenta una serie de limitaciones: los
pol´ıgonos no pueden tener ma´s de treinta ve´rtices, el nombre de los pol´ıgonos
no puede superar una determinada longitud, etc. Si no se cumplen estas y otras
limitaciones pueden aparecer errores en el proceso de importacio´n que hagan
imposible trabajar con el modelo en Calener GT.
Por las caracter´ısticas de estas herramientas y la complejidad que ofrecen
a la hora de rectificar los datos introducidos, es interesante tener muy claro
co´mo se va a zonificar el edificio antes de comenzar a introducir la geometr´ıa
del mismo. Como referencia a la hora de plantear la zonificacio´n del edificio se
utiliza la norma ASHRAE 90.1 2007 [29], que plantea el respeto de los sistemas
de climatizacio´n, y agrupa zonas destinadas a los mismos usos, diferenciando
zonas segu´n la orientacio´n de las fachadas principales.
Para todo esto se llevo´ a cabo un estudio en colaboracio´n con los operarios
de mantenimiento del Hospital teniendo en cuenta los distintos subsistemas,
las zonas del edificio a las que dan servicio y desde que´ sistema principal se
alimenta a estos subsistemas.
Hay que tener tambie´n en cuenta que el programa so´lo puede asignar a cada
zona un subsistema, as´ı como la fuente de fr´ıo o calor. La recomendacio´n para
poder simular una climatizacio´n por dos sistemas a una misma zona es crear
un ”Espacio ficticio” a partir de un pol´ıgono de aire primario. Este espacio
tendra´ ocupacio´n y cargas nulas, y sobre e´l se generara´ una ”Zona Ficticia”
con un volumen equivalente al de las zonas a climatizar. Sera´ esta zona la que
asignemos al segundo subsistema. En este caso esto sera´ necesario en zonas
de despachos o consultas en los que se haga el aporte de calor por medio de
radiadores y la climatizacio´n por equipos auto´nomos.
En la zonificacio´n se ha mantenido la nomenclatura que genera por defecto
LIDER, que numera primero la planta a la que pertenece y despue´s el espacio
de la forma PXX EXX. Para las zonas ficticias, que se definira´n posteriormente
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Figura 7.20: Subsistemas primarios y secundarios
en Calener GT, simplemente se sustituira´ la P por una F: FXX EXX. De la
misma forma para denominar las UTAs se empleara´ UT PXX EXX, para los
fancoil FC PXX EXX y para los auto´nomos AUT PXX EXX.
Una vez analizados todos los planos del edificio y determinadas todas las
zonas, sistemas y subsistemas ya se puede empezar a generar el edificio en
LIDER. Lo primero sera´ introducir los datos generales del edificio, que pueden
verse en la Figura 7.21.
Los datos que afectara´n a la climatizacio´n sera´n la zona y la orientacio´n del
edificio, ya que los datos de intensidad se sustituira´n por los que se introduzcan
despue´s en Calener GT a trave´s de los horarios.
Lo siguiente es definir los cerramientos en gestio´n de bases de datos. En
este edificio se distinguen tres clases de cerramientos distintos: los del hospital,
los del centro de salud y los del edificio administrativo.
En el hospital las fachadas son de doble hoja de ladrillo con ca´mara de aire.
Las particiones interiores son de ladrillo y los espacios entre plantas de forjado
cera´mico. De esta manera se van generando las distintas configuraciones de
cerramientos, que vamos incluyendo en la base de datos del edificio. Esta´n
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Figura 7.21: LIDER: Datos generales
recogidos en la Figura 7.22.
En cuanto a las ventanas, las hay de tres tipos:
- Las del hospital son todas ventanas dobles con marco de aluminio sin
rotura de puente te´rmico, la mayor´ıa de ellas con cortina o persiana.
- Las del edificio administrativo son ventanas simples con marco de aluminio
sin rotura de puente te´rmico, todas ellas con persiana (V ER M 6).
- Las del centro de salud son las ma´s modernas, ventanas simples de vidrio
doble con marco de aluminio con rotura de puente te´rmico (V ER DC 4 12 4).
Las propiedades de cada tipo de vidrio esta´n recogidas en la Tabla 7.12.
Una vez definidos todos los cerramientos en la base de datos es hora de
definir el espacio de trabajo, que puede verse en la Figura 7.23. Debe definir-
se suficientemente grande como para que quepan en e´l el hospital, el centro
de salud y el edificio administrativo, adema´s de los obsta´culos que producen
sombras sobre ellos.
Se seleccionan tambie´n los cerramientos y particiones de entre los definidos
previamente que se quiere que se utilicen por defecto al construir (posterior-
mente se puede ir cambia´ndolo cuando sea necesario). Se puede ver la pestan˜a
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Tabla 7.10: Tipos de cerramientos del Edificio Rondilla HCU (ER)
Cerramiento Capas
Espesor
Conductividad
Densidad
Calor Res.
(m)
te´rmica
(kg/m3)
espec´ıfico te´rmica
(W/mK) (J/KgK) (Km2/W )
Ladrillo macizo (fa´brica) 0.24 0.667 1220 1000 -
Cerramientos Mortero monocapa 0.02 0.700 1350 1000 -
externos Ca´mara de aire - - - - 0.095
generales Ladrillo hueco (fa´brica) 0.06 0.432 930 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Ladrillo macizo (fa´brica) 0.12 0.991 2170 1000 -
Cerramientos
Mortero monocapa 0.02 0.700 1350 1000 -
externos 2
Ca´mara de aire - - - - 0.095
Ladrillo hueco (fa´brica) 0.06 0.432 930 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Tabique interno
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
sin ca´mara de aire
Ladrillo hueco (fa´brica) 0.06 0.432 930 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Teja cera´mica 0.02 1.300 2300 840 -
Mortero de cemento 0.02 0.550 1125 1000 -
Cubierta Ladrillo macizo (fa´brica) 0.06 0.432 930 1000 -
inclinada Hormigo´n en masa 0.21 1.650 2150 1000 -
FU Hormigo´n aligerado 0.25 1.121 1180 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Forjado interno
Azulejo cera´mico 0.03 1.300 2300 840 -
Mortero de cemento 0.02 0.550 1125 1000 -
BC con mortero 0.14 0.443 1170 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Azulejo cera´mico 0.03 1.300 2300 840 -
Suelo en contacto Mortero de cemento 0.02 0.550 1125 1000 -
con el terreno Hormigo´n en masa 0.21 1.650 2150 1000 -
Tierra apisonada 0.35 1.100 1885 1000 -
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Tabla 7.11: Tipos de cerramientos del Centro de Salud San Pablo
Cerramiento Capas
Espesor
Conductividad
Densidad
Calor Res.
(m)
te´rmica
(kg/m3)
espec´ıfico te´rmica
(W/mK) (J/KgK) (Km2/W )
Enlucido de yeso 0.20 0.570 1150 1000 -
Mortero monocapa 0.02 0.700 1350 1000 -
Cerramientos EPS 0.03 0.029 30 1000 -
exteriores Ladrillo macizo (fa´brica) 0.24 0.667 1220 1000 -
Mortero monocapa 0.02 0.700 1350 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Tabique interno
Enlucido de yeso 0.02 0.180 550 1000 -
sin ca´mara de aire
Tabique de LH 0.04 0.445 1000 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.180 550 1000 -
Piedras artificiales 0.02 1.300 1700 1000 -
Mortero de cemento 0.02 0.700 1350 1000 -
Cubierta Tabique LH sencillo 0.04 0.445 1000 1000 -
plana Hormigo´n en masa 0.21 1.650 2150 1000 -
Lana mineral 0.02 0.031 40 1000 -
FU Entrevigado 0.30 0.256 750 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Forjado interno
Azulejo cera´mico 0.02 1.300 2300 840 -
Mortero de cemento 0.02 0.700 1350 1000 -
BC con mortero 0.24 0.298 920 1000 -
Enlucido de yeso 0.02 0.570 1150 1000 -
Azulejo cera´mico 0.02 1.300 2300 840 -
Suelo en contacto Mortero de cemento 0.02 0.800 1525 1000 -
con el terreno Hormigo´n en masa 0.21 1.650 2150 1000 -
Tierra apisonada 0.35 1.100 1885 1000 -
Tabla 7.12: Tipos de vidrio utilizados en las ventanas
Tipo de vidrio Factor solar
Transmitancia Factor de
te´rmica transmitancia
(W/m2K) de luz visible
V ER M 6 0.852 5.7 0.91
V ER DC 4 12 4 0.750 2.8 0.89
Doble ventana 0.753 1.43 0.87
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Figura 7.22: Composicio´n de los cerramientos ER HCU
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Figura 7.23: LIDER: Definicio´n del espacio de trabajo
de cerramientos predeterminados en la Figura 7.24.
En e´ste caso no tiene sentido definir los puentes te´rmicos, ya que Calener
GT no los considera.
Una vez llegados a este punto ya se puede comenzar a generar la geometr´ıa
del edificio. El proceso a seguir es el siguiente: se dibujara´n las plantas de
abajo arriba, para lo que se ira´n definiendo las coordenadas en 2D de cada
una. Para esto se pueden emplear los planos de las plantas, utiliza´ndolos a
modo de plantilla. Una vez completada cada planta se dibujan las zonas en las
que se divide la misma, respetando las zonas de climatizacio´n y las distintas
orientaciones del edificio. Hay que tener en cuenta que los ve´rtices tanto de las
plantas como de las zonas deben definirse siempre en el sentido contrario a las
agujas del reloj. De no hacerse as´ı surgira´n problemas al exportar el modelo a
Calener GT.
Una vez completada una planta con todas sus zonas se puede proceder a
generar los suelos y los muros, los cuales pueden definirse manualmente o bien
generarse automa´ticamente por LIDER si siguen una estructura regular (como
suele ser el caso).
Tras levantar los muros se definira´n los huecos en los mismos: ventanas,
puertas y lucernarios. Para cada uno de ellos se debera´ indicar su tipo, dimen-
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Figura 7.24: LIDER: Seleccio´n cerramientos predeterminados
siones y posicio´n. Para su definicio´n, lo ma´s co´modo es ir variando el tipo de
hueco por defecto en la ventana de ”Cerramientos predeterminados” y situar
todos los huecos de ese tipo que existan en cada planta.
Terminada la definicio´n de cada planta ya se puede pasar a la planta in-
mediatamente superior, para la que se seguira´ un procedimiento ana´logo. En
el caso de que existieran plantas muy similares en cuanto a geometr´ıa, zonas y
huecos se podr´ıa acelerar el proceso copiando para las nuevas plantas la planti-
lla de una planta anterior; pero para el Edificio Rondilla eso no ha sido posible,
ya que la distribucio´n de la climatizacio´n por zonas es muy irregular y no hay
dos pisos iguales.
Una vez definida la octava y u´ltima planta se procede a cerrar las cubiertas,
lo cual se hara´ mediante los denominados ”Cerramientos singulares”. Para
ello sera´ necesaria la definicio´n previa de unas l´ıneas auxiliares denominadas
”L´ıneas 3D”, cuyos ve´rtices se empleara´n para definir las cubiertas. El proceso
completo de generacio´n del edificio se puede apreciar en la Figura 7.25.
Por u´ltimo se definen los elementos que producen sombra, quedando ya
terminada la geometr´ıa en 3D del edificio completo. Para ello se situ´an en
el espacio de trabajo unos pol´ıgonos denominados ”Obsta´culos remotos”, que
hara´n el papel de los elementos ajenos al Hospital que producen sombra sobre
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(a) Zonificacio´n Planta So´tano (b) Zonificacio´n Planta Baja
(c) Zonificacio´n Planta Primera (d) Zonificacio´n Planta Segunda
(e) Zonificacio´n Planta Tercera (f) Zonificacio´n Planta Cuarta
(g) Zonificacio´n Planta Quinta (h) Zonificacio´n Planta Sexta
(i) Zonificacio´n Planta Se´ptima (j) Zonificacio´n Planta Octava
(k) Generacio´n de las cubiertas (l) Modelado de elementos que produ-
cen sombras
Figura 7.25: LIDER: Definicio´n de la geometr´ıa del edificio
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(a)
(b)
Figura 7.26: LIDER: Geometr´ıa 3D Edificio Rondilla
e´l. En la Figura 7.26 se pueden ver algunas capturas del modelo geome´trico del
Hospital ya terminado, y en la 7.27 la comparacio´n gra´fica del modelo generado
con el edificio real.
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Figura 7.27: Comparacio´n del ER HCU con el modelo generado
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7.5. Introduccio´n de los datos en Calener-GT
7.5.1. Importacio´n desde LIDER
Una vez terminada la generacio´n de la geometr´ıa del edificio, se guarda el
proyecto para poder importarlo desde Calener GT. Si durante la importacio´n
no se produce ningu´n error Calener GT mostrara´ en la pantalla de geometr´ıa
una vista 3D del edificio, as´ı como el a´rbol del proyecto con las plantas, zonas,
cerramientos y huecos generados. En la Figura 7.28 se puede ver el modelo
generado anteriormente en LIDER ya importado en Calener GT.
Figura 7.28: Calener-GT: Importacio´n de geometr´ıa generada con LIDER
Para conseguir la importacio´n con e´xito a Calener GT hay que tener en
cuenta una serie de detalles que pueden dificultar el proceso:
Es necesario que los ve´rtices de los pol´ıgonos hayan sido definidos en
sentido contrario a las agujas del reloj. En caso contrario, la solucio´n
ser´ıa editar el archivo *.bdl generado por el programa, encontrar el error
y redefinir el pol´ıgono.
El nombre de un material no puede tener ma´s de 90 caracteres, ni un
conjunto de capas ma´s de nueve elementos. Las propiedades te´rmicas de
los materiales tambie´n tienen niveles ma´ximos.
102 7. CERTIFICACIO´N CON CALENER
Tabla 7.13: Absortividad en funcio´n del color segu´n el CTE
Color Claro Medio Oscuro
Blanco 0.2 0.3 -
Amarillo 0.3 0.5 0.7
Beige 0.35 0.55 0.75
Marro´n 0.5 0.75 0.92
Rojo 0.65 0.8 0.9
Verde 0.4 0.7 .88
Azul 0.5 0.8 0.95
Gris 0.4 0.65 -
Negro - 0.96 -
En la composicio´n del cerramiento es necesario introducir la absortividad
exterior, que depende del color y acabado superficial del cerramiento.
EN LIDER no se introduce, y al importarlo desde Calener GT toma un
valor de 0,7 por defecto. En la Tabla 7.13 se pueden ver los valores de la
absortividad que aparece en el CTE [15].
En los acristalamientos es necesario revisar la ”Transmisibilidad Visible”,
que tampoco se introduce en LIDER. Calener GT toma por defecto 0,91.
No se importan los cerramientos singulares definidos como elementos de
sombra, pero s´ı lo hacen los ”Elementos de sombreamiento”.
Calener GT tambie´n ofrece la posibilidad de introducir un horario para
los dispositivos de sombreamiento, que en LIDER son fijos.
En cuanto a los subsistemas primarios y secundarios, no existen en LIDER,
por lo que se definira´n integramente con sus horarios de funcionamiento y sus
curvas de comportamiento en Calener GT.
7.5.2. Introduccio´n de datos generales
El primer paso tras la importacio´n del modelo a Calener GT sera´ la veri-
ficacio´n de los datos generales exportados desde LIDER, como se puede ver
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en la Figura 7.29. Esto es debido a que hay algunos datos que LIDER no ex-
porta, como son el tipo de edificio y el tipo de calificacio´n. En este caso el
tipo de edificio es ”Hospitales, cl´ınicas y ambulatorios” y el tipo de calificacio´n
”Edificio existente”, como se puede ver en la Figura 7.29. Si la importacio´n se
realizo´ correctamente el resto de los datos generales sera´n los que se introdu-
jeron en LIDER.
Figura 7.29: Calener-GT: ”Datos generales”, pestan˜a de ”Datos generales”
En la pestan˜a de ”Localizacio´n” de la misma ventana (ver Figura 7.30) y
por ser capital de provincia, se indicara´ la localidad y la Comunidad Auto´noma
a la que pertenece. En el caso de que no fuera capital de provincia habr´ıa que
indicar la zona clima´tica y su fuente de abastecimiento de energ´ıa (peninsular,
extra-peninsular, etc).
En la pestan˜a de ”Energ´ıas renovables” de la misma ventana (ver Figura
7.31) habr´ıa que indicar la contribucio´n de energ´ıa solar te´rmica para la pro-
duccio´n de ACS y la potencia ele´ctrica generada mediante energ´ıas renovables.
En el caso del Edificio Rondilla no existe ni lo uno ni lo otro, as´ı que este
apartado queda vac´ıo.
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Figura 7.30: Calener-GT: ”Datos generales”, pestan˜a de ”Localizacio´n”
Figura 7.31: Calener-GT: ”Datos generales”, pestan˜a de ”Energ´ıas renovables”
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7.5.3. Introduccio´n de subsistemas primarios
El siguiente paso tras la importacio´n de la geometr´ıa desde LIDER y los
datos generales va a ser la definicio´n de los subsistemas primarios del Hospital.
Para ello se seguira´ el esquema definido anteriormente en el apartado de
modelado de las instalaciones, y se empleara´n los datos te´cnicos de los equipos
ya recopilados.
Como se dijo, el elemento principal de un subsistema primario es el circuito
hidra´ulico, en torno al cual se definira´n las calderas, enfriadoras, bombas y
circuitos (tanto primarios como secundarios).
Y a su vez cada circuito hidra´ulico debe tener al menos una bomba que
impulse el agua, as´ı tras crear los circuitos lo primero sera´ definir las carac-
ter´ısticas de las bombas. Conociendo el caudal y la altura nominales de cada
bomba, el programa sera´ capaz de predecir la potencia de la misma y el cau-
dal real que trasiega mediante las curvas de comportamiento que Calener GT
incluye en su librer´ıa.
Al introducir la potencia te´rmica de las bater´ıas de los subsistemas secun-
darios, el programa tambie´n estima el caudal que sera´ necesario en funcio´n
de las curvas de comportamiento de la bater´ıa: comparando as´ı la suma de
los caudales de las bater´ıas con el que impulsan las bombas de cada circuito
se puede comprobar la exactitud de la aproximacio´n realizada mediante las
curvas de comportamiento. En este caso los valores son muy similares, por lo
que las instalaciones han sido dimensionadas de forma adecuada.
El cuadro de dia´logo que se emplea para definir las bombas puede verse en
la Figura 7.32.
Una vez generadas todas las bombas, ya podemos crear los circuitos hidra´uli-
cos y asignarles su grupo de bombeo. Para el Edificio Rondilla sera´ necesario
definir circuitos de agua fr´ıa, agua caliente, circuito de condensacio´n, a dos
tubos y de agua caliente sanitaria (ACS).
Calener GT representara´ en azul los circuitos de agua fr´ıa, en rojo los
de agua caliente, en verde los circuitos de condensacio´n que unen la torre de
refrigeracio´n con las enfriadoras, en amarillo los de agua caliente sanitaria y en
magenta los que Calener GT denomina ”Dos-tubos”, que llevan agua caliente
en invierno y fr´ıa en verano. En la realidad estos circuitos esta´n materializados
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Figura 7.32: Calener-GT: Definicio´n de bombas
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como cuatro tubos (impulsio´n y retorno para el calor y el fr´ıo), pero es la
manera que tiene el programa de representar de forma sencilla la relacio´n
entre la bomba de calor y el sistema de fancoils del Edificio Administrativo.
En la Figura 7.33 se puede ver el cuadro de dia´logo para la definicio´n de
un nuevo circuito hidra´ulico. Para cada circuito habra´ que definir el tipo (agua
caliente, agua fr´ıa...), el subtipo (primario, secundario...) y el equipo de bombeo
que lo impulsa, adema´s de otras caracter´ısticas como el caudal recirculado, el
salto de temperaturas de disen˜o o el tipo de control del mismo.
Figura 7.33: Calener-GT: Definicio´n de circuitos
El siguiente paso sera´ definir los equipos de generacio´n que abastecen a
esos circuitos: plantas enfriadoras, calderas, generadores de ACS y torres de
refrigeracio´n. Habra´ que crearlas una a una, vincularlas al circuito al que dan
servicio en cada caso y definir sus caracter´ısticas. En la Figura 7.34 se puede
ver la ventana para la definicio´n de una planta enfriadora.
Una vez definidas todas las caracter´ısticas de los equipos de generacio´n, los
circuitos hidra´ulicos y los equipos de bombeo, adema´s de las relaciones entre
ellos, ya se puede pasar a definir los subsistemas secundarios. Calener GT lo
representara´ gra´ficamente como se puede ver en el a´rbol de la Figura 7.35 y la
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Figura 7.34: Calener-GT: Definicio´n de planta enfriadora
representacio´n de la Figura 7.36.
7.5. INTRODUCCIO´N DE DATOS 109
Figura 7.35: Calener-GT: A´rbol de los subsistemas primarios
110 7. CERTIFICACIO´N CON CALENER
F
ig
u
ra
7.
36
:
C
al
en
er
-G
T
:
S
u
b
si
st
em
as
p
ri
m
ar
io
s
7.5. INTRODUCCIO´N DE DATOS 111
7.5.4. Introduccio´n de subsistemas secundarios
Se procede a continuacio´n a introducir los subsistemas secundarios en el
programa, definiendo los caudales y potencias de los mismos, as´ı como los
circuitos de agua caliente o fr´ıa de los que se alimentan. En la pantalla de
entrada de datos (Figura 7.37) Calener GT muestra una pantalla con un plano
de las plantas con sus zonas, las caracter´ısticas del sistema introducido, su
control a nivel de zona y el a´rbol de los subsistemas.
Figura 7.37: Calener-GT: Subsistemas secundarios
Es en este apartado donde se deben definir todos los sistemas de UTAs,
fancoils, radiadores y auto´nomos de los que se ha hablado en apartados an-
teriores. Habra´ indicar en cada caso de que´ circuito hidra´ulico se abastecen,
teniendo en cuenta los que se han definido anteriormente. En la Figura 7.38
se puede ver la ventana de definicio´n de una Unidad de Tratamiento de Aire
(UTA) de caudal variable.
La ventana tiene adema´s otras pestan˜as en las que se definen el caudal
y la potencia de los ventiladores de impulsio´n y de retorno, las potencias de
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Figura 7.38: Calener-GT: Definicio´n de una UTA
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calor y fr´ıo y desde que´ circuito son alimentadas, el control, las te´cnicas de
recuperacio´n y las curvas de comportamiento.
7.5.5. Conexio´n de zonas con subsistemas secundarios
Al realizar la importacio´n del modelo geome´trico de LIDER a Calener GT
se genera automa´ticamente un subsistema secundario que se llama ”Borrar”,
al que estara´n vinculadas todas las zonas que se han generado en el modelo de
LIDER.
El siguiente paso sera´ ir transfiriendo cada zona desde el subsistema ”Bo-
rrar” hasta el subsistema secundario al que pertenezca. De esta forma se va
indicando que´ a´reas del edificio son climatizadas por cada subsistema secun-
dario de los generados, ya sean UTAs, fancoils, radiadores, etc.
Una vez terminado el proceso, el subsitema ”Borrar” sera´ eliminado (de
ah´ı su nombre). En la Figura 7.39 se puede ver la ventana en la que se modifican
las caracter´ısticas de una zona. Simplemente modificando en esta ventana el
subsistema secundario al que pertenece la zona esta se transferira´ al mismo.
Como se menciono´ anteriormente, Calener GT no admite que una zona
sea climatizada a la vez por dos subsistemas secundarios. Esto sucede en el
Hospital en todas las a´reas en las que existen a la vez equipos auto´nomos y
radiadores.
Para solucionar este problema se generara´n ”zonas fantasma”, que se asig-
nara´n a un pol´ıgono de aire primario. Sera´n zonas a las que no se les asignara´n
iluminacio´n ni cargas internas, y que permitira´n superponer dos subsistemas
abasteciendo a la misma zona. As´ı por ejemplo la zona Z P02 E02 esta´ cale-
factada con radiadores y la zona ficticia Z F02 E02 superpuesta a la misma
esta´ climatizada mediante equipos auto´nomos; f´ısicamente ambas esta´n simu-
lando el mismo espacio.
En la Tabla 7.14 aparecen recogidos a modo resumen y tal como se mo-
delizaron e introdujeron en el programa las zonas, el tipo de calefaccio´n o
refrigeracio´n que presentan, el nombre del subsistema secundario, el circuito
del que se abastecen de fr´ıo y la enfriadora del mismo. No se ha incluido las
fuentes de calor porque tanto las UTAs, como los fancoils y radiadores son
abastecidos de agua caliente por el Grupo de Calderas.
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Figura 7.39: Calener-GT: Definicio´n de una zona
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Tabla 7.14: Identificacio´n de zonas y subsistemas con los equipos
Zona Calefaccio´n Refrigeracio´n Subsistema Circuito Enfriadora
P01 E01 FANCOILS FANCOILS FC P01 E01 CF 03 E01-05
P01 E02 RADIADORES AUTO´NOMOS
P01 E03 RADIADORES NO
P01 E04 NO NO
P02 E01 UTA UTA UT P02 E01 CF 02 E01-05
P02 E02 UTA UTA UT P02 E02 CF 02 E01-05
P02 E03 RADIADORES AUTO´NOMOS
P02 E04 FANCOILS FANCOILS FC P02 E04 CF 04 E01-05
P02 E05 RADIADORES AUTO´NOMOS
P03 E01 RADIADORES NO
P03 E02 RADIADORES NO
P03 E03 RADIADORES AUTO´NOMOS
P04 E01 RADIADORES NO
P04 E02 RADIADORES NO
P04 E03 RADIADORES NO
P04 E04 UTA UTA UT P04 E04 CF 02 E01-05
P04 E05 UTA UTA UT P04 E05 CF 07 E06
P05 E01 UTA UTA UT P05 E01 CF 01 E01-05
P05 E02 RADIADORES NO
P05 E03 RADIADORES NO
P05 E04 UTA UTA UT P05 E04 CF 02 E01-05
P05 E05 RADIADORES NO
P05 E06 UTA UTA UT P05 E06 CF 01 E01-05
P05 E07 FANCOILS FANCOILS FC P05 E07 CF 05 E01-05
P06 E01 RADIADORES NO
P06 E02 RADIADORES NO
P06 E03 RADIADORES NO
P06 E04 UTA UTA UT P06 E04 CF 02 E01-05
P07 E01 RADIADORES NO
P07 E02 RADIADORES NO
P07 E03 RADIADORES NO
P07 E04 UTA UTA UT P07 E04 CF 02 E01-05
P07 E05 FANCOILS FANCOILS FC P07 E05 CF 01 E01-05
P07 E06 UTA UTA UT P07 E06 CF 01 E01-05
*Sigue en la pa´gina siguiente.
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Zona Calefaccio´n Refrigeracio´n Subsistema Circuito Enfriadora
P08 E01 UTA UTA UT P08 E01 CF 01 E01-05
P08 E02 FANCOILS FANCOILS FC P08 E02 CF 01 E01-05
P08 E03 UTA UTA UT P08 E03 CF 02 E01-05
P08 E04 UTA UTA UT P08 E04 CF 02 E01-05
P08 E05 RADIADORES NO
P08 E06 RADIADORES NO
P09 E01 FANCOILS FANCOILS FC P09 E01 CF 01 E01-05
P09 E02 RADIADORES NO
P09 E03 UTA UTA UT P09 E03 CF 01 E01-05
P09 E04 UTA UTA UT P09 E04 CF 02 E01-05
P09 E05 UTA UTA UT P09 E05 CF 01 E01-05
P09 E06 RADIADORES AUTO´NOMOS
P10 E01 RADIADORES NO
P10 E02 NO NO
P10 E03 NO NO
P11 E01 FANCOILS FANCOILS FC P11 E01 CF 08 E07
P12 E01 FANCOILS FANCOILS FC P12 E01 CF 08 E07
P13 E01 AUTO´NOMOS AUTO´NOMOS
P13 E02 FANCOILS FANCOILS FC P13 E02 CF 06 E01-05
P14 E01 AUTO´NOMOS AUTO´NOMOS
P14 E02 FANCOILS FANCOILS FC P14 E02 CF 06 E01-05
P14 E03 UTA UTA UT P14 E03 CF 06 E01-05
7.5.6. Introduccio´n de cargas internas e iluminacio´n
Como se puede ver en la Figura 7.40, se comenzara´ definiendo para cada
zona sus cargas internas debidas a ocupacio´n, equipos e infiltraciones.
Para la introduccio´n de las cargas internas generadas por la actividad de
las personas en su interior se debe indicar el horario de ocupacio´n, la ocupacio´n
ma´xima y el calor desprendido por los ocupantes en funcio´n de la actividad:
El horario se puede definir en la ventana de Componentes > Horarios si
se disponen de datos precisos sobre la ocupacio´n por zonas del edificio,
o bien seleccionar el horario predefinido que mejor se ajuste de los que
trae incluidos el programa en su librer´ıa.
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Figura 7.40: Calener-GT: Definicio´n de cargas internas
La ocupacio´n ma´xima queda definida por el a´rea por ocupante en el
momento de ma´xima ocupacio´n del edificio.
El calor desprendido por los ocupantes queda definido por el calor sensi-
ble por ocupante y el calor latente por ocupante. Estos valores dependen
del grado de actividad, y esta´n recogidos en la Tabla 7.15.
El calor desprendido por los equipos (ordenadores, equipos me´dicos...) se
define de forma parecida, estableciendo un horario, un aporte ma´ximo de calor
y la fraccio´n de calor sensible y latente del mismo.
La carga debida a las infiltraciones se define con un horario y el nu´mero de
renovaciones/hora ma´ximo al que da origen. Hay que tener en cuenta que si el
interior esta´ climatizado a sobrepresio´n (como ocurre en este caso en las zonas
climatizadas por fancoils) no se producira´n infiltraciones durante el periodo de
funcionamiento de los equipos. Por ello se definira´ el horario de infiltraciones
como complementario al de ocupacio´n.
A continuacio´n en la siguiente pestan˜a se procede a la introduccio´n de los
datos referentes a la iluminacio´n, como se puede ver en la Figura 7.41.
Para definir la iluminacio´n de una zona hay que introducir el horario, la
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Tabla 7.15: Valores t´ıpicos de calor sensible y latente por ocupante
Fuente: ASHRAE, 1989, Handbook of fundamentals [30]
Grado de Aplicacio´n Q-SEN Q-LAT
actividad t´ıpica (W/persona) (W/persona)
Sentado en teatro Teatro (Matinal) 65 30
Sentado en teatro Teatro (Tarde) 70 30
Sentado, trabajo ligero Oficinas, hoteles, apartamentos 70 45
Trabajo de oficina moderado Oficinas, hoteles, apartamentos 75 55
De pie, trabajo ligero, andando Grandes almacenes, venta al por menor 75 55
Caminando, de pie Farmacia, banco 75 70
Trabajo sedentario Restaurante 80 80
Baile moderado Pistas de baile 90 160
Andando, trabajo ligero Fa´brica 110 185
Jugar a los bolos Boleras 170 255
Trabajo duro Fa´brica 170 255
Trabajo, maquinaria pesada Fa´brica 185 285
Atletismo Gimnasio 210 315
Figura 7.41: Calener-GT: Definicio´n de la iluminacio´n
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potencia por unidad de a´rea instalada y el tipo de luminaria. Adema´s hay que
definir la VEEI (Valor de Eficiencia Energe´tica de Iluminacio´n) instalada, que
debe ser menor que la VEEI l´ımite exigida por el HE-3 del CTE. Estos valores
l´ımite esta´n recogidos en la Tabla 7.16.
Se define el VEEI como:
V EEI =
P · 100
S · Em
Donde:
P es la potencia de la la´mpara ma´s el equipo auxiliar (W)
S es la superficie iluminada (m2)
Em es la iluminancia media horizontal mantenida (lux)
7.6. Proceso de ca´lculo
Una vez introducidos todos los datos geome´tricos y de instalaciones so´lo
queda simular el edificio para obtener su calificacio´n energe´tica. Para ello ya
solo resta pulsar el boto´n .
El motor de ca´lculo empleado por Calener GT es completamente diferen-
te al de Calener VYP. En vez de incorporar el ESTO2 desarrollado por la
Universidad de Sevilla, incorpora el conocido DOE 2.2 desarrollado por el De-
partamento de Energ´ıa y el Laboratorio Berkeley de Estados Unidos, de mayor
potencia y rapidez de ca´lculo. Como contrapartida en Calener GT hay que in-
troducir como se ha visto mucha ma´s informacio´n y ma´s detallada, haciendo
todo el proceso ma´s largo y engorroso.
El DOE 2.2 es uno de los programas de ana´lisis energe´tico de mayor pres-
tigio mundial. Predice el consumo horario de energ´ıa y los costes de operacio´n
del edificio a partir de la informacio´n meteorolo´gica, la descripcio´n geome´tri-
ca y constructiva del edificio, sus sistemas de climatizacio´n, agua caliente e
iluminacio´n, as´ı como los precios energe´ticos.
DOE-2 tiene un subprograma para traducir el archivo de entrada del usua-
rio (Procesador BDL o Building Description Language), y tres subprogramas
de simulacio´n (Cargas, Sistemas y Econo´mico).
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Tabla 7.16: Valores l´ımite de eficiencia energe´tica de la iluminacio´n
Fuente: CTE DB HE-3
Zonas de actividad VEEI
diferenciada l´ımite
administrativo en general 3,0
andenes de estaciones de transporte 3,0
pabellones de exposicio´n o ferias 3,0
salas de diagno´stico 3,5
aulas y laboratorios 3,5
habitaciones de hospital 4,0
recintos interiores no descritos en este listado 4,0
zonas comunes 4,0
almacenes, archivos, salas te´cnicas y cocinas 4,0
aparcamientos 4,0
espacios deportivos 4,0
estaciones de transporte 5,0
supermercados, hipermercados y grandes almacenes 5,0
bibliotecas, museos y galer´ıas de arte 5,0
zonas comunes en edificios no residenciales 6,0
centros comerciales (excluidas tiendas) 6,0
hosteler´ıa y restauracio´n 8,0
religioso en general 8,0
salones de actos, auditorios y salas de usos mu´ltiples,
8,0
convenciones, ocio, reuniones y conferencias
tiendas y pequen˜o comercio 8,0
habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0
locales con nivel de iluminacio´n superior a 600lux 2,5
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Los subprogramas Cargas y Sistemas se ejecutan secuencialmente cada hora
de simulacio´n, de tal forma que las salidas de Cargas son las entradas de
Sistemas, y las salidas de Sistemas son las entradas de Econo´mico.
En la Figura 7.42 se puede ver esto ma´s claramente con el diagrama de
flujo que sigue el programa DOE 2. Se puede obtener ma´s informacio´n sobre
este potente motor de ca´lculo en http://www.doe2.com/ [31].
Figura 7.42: Diagrama de flujos del motor de ca´lculo DOE 2.
Elaboracio´n propia. Fuente: Manual te´cnico de Calener GT
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7.7. Ana´lisis de resultados
Tras el proceso de calificacio´n energe´tica Calener GT genera un archivo
.PDF con los resultados de la calificacio´n, cuyo resumen esta´ recogido en la
Figura 7.43. En el mismo archivo esta´n recogidos la mayor´ıa de los datos
Figura 7.43: Calener-GT: Resumen de la calificacio´n obtenida
introducidos en el programa, as´ı como otros resultados de la simulacio´n. Debido
a su gran extensio´n el archivo no ha sido incluido en este documento, sino que
se ha incluido como Anexo en el CD que acompan˜a a este TFG. Los indicadores
que aparecen en la misma son:
Demanda anual de calefaccio´n (kWh/m2): Cantidad de energ´ıa a aportar
al edificio para mantener la temperatura adecuada en todos los espacios
a lo largo del an˜o.
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Demanda anual de refrigeracio´n (kWh/m2): Cantidad de energ´ıa a ex-
traer del edificio para mantener la temperatura adecuada en todos los
espacios a lo largo del an˜o.
Consumo anual de energ´ıa primaria (kWh/m2): Cantidad de energ´ıa
primaria consumida por el edificio para satisfacer la demanda.
Emisiones anuales CO2 de climatizacio´n (kg/m
2): Emisiones de los equi-
pos de calefaccio´n y refrigeracio´n instalados.
Emisiones anuales CO2 de ACS (kg/m
2): Emisiones de los equipos de
preparacio´n del ACS.
Emisiones anuales CO2 de iluminacio´n (kg/m
2): Emisiones de los equipos
de iluminacio´n del edificio.
Emisiones totales anuales de CO2 (kg/m
2): Emisiones totales del edificio,
el indicador ma´s importante.
La calificacio´n de las emisiones totales es una E con un ı´ndice de 1.51, lo cual
indica que el edificio esta´ bastante alejado de los mejores. Es normal porque,
aunque ha sufrido numerosas reformas, es un edificio bastante antiguo. Esto
hace que tenga muchas carencias en cuanto al aislamiento de los cerramientos,
existencia de puentes te´rmicos, etc.
Este ı´ndice se ha obtenido dividiendo las emisiones por metro cuadrado
del edificio entre las emisiones por metro cuadrada generadas por el edificio
de referencia, generado e´ste de tal manera que cumpla la legislacio´n en ma-
teria de ahorro de energ´ıa al mı´nimo. Al tener un ı´ndice de 1.5 significa que
esta´ produciendo un 50 % ma´s de emisiones de las que producir´ıa en el caso de
cumplir la legislacio´n al mı´nimo.
Se obtiene un ı´ndice de 3.21 para la demanda de calefaccio´n, lo cual supone
una calificacio´n de G, un muy mal resultado. E´ste es debido a la antigu¨edad
del edificio, la falta de aislamiento de los cerramientos y el mal estado de
conservacio´n de las cubiertas. Reforzar el aislamiento de todos los cerramientos
del edificio podr´ıa resultar inviable econo´micamente, pero debido al pe´simo
estado de conservacio´n de las cubiertas podr´ıa ser una buena idea reforzar su
aislamiento aprovechando las obras de restauracio´n de las mismas.
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Tambie´n ser´ıa una buena idea realizar una termograf´ıa del edificio para
comprobar la existencia de puentes te´rmicos. En caso de que se detectaran
puentes te´rmicos importantes, la sustitucio´n de las ventanas antiguas por otras
modernas con rotura de puente te´rmico (RPT) disminuir´ıa considerablemente
la demanda de calefaccio´n.
Se obtiene tambie´n una mala calificacio´n en las emisiones de climatizacio´n,
marcada sin duda por la alta demanda energe´tica de calefaccio´n. Las medidas
propuestas hasta ahora para la mejora del aislamiento de la envolvente dismi-
nuir´ıan la demanda energe´tica y por tanto las emisiones de climatizacio´n, pero
si adema´s se proponen medidas que mejoren el rendimiento de las instalaciones,
la reduccio´n de emisiones sera´ au´n mayor.
La herramienta de resultados de Calener GT permite realizar informes
mensuales o anuales de consumos y emisiones desglosados por equipos (de ACS,
de calefaccio´n, de ventilacio´n, de bombeo, de refrigeracio´n y de iluminacio´n) y
tipos de energ´ıa (electricidad, gas natural, etc). Se empleara´n a continuacio´n
para analizar ma´s en profundidad el comportamiento del edificio. Proporciona
adema´s tres clases de indicadores:
Energ´ıa final: Cuantifica la energ´ıa de cada tipo consumida por el edifi-
cio. Esta´ directamente relacionada con el costo econo´mico y los posibles
ahorros en las mejoras.
Energ´ıa primaria: Traduce los consumos energe´ticos a energ´ıa primaria,
aplicando el rendimiento de produccio´n de esa energ´ıa. Es la que se va a
traducir directamente en emisiones.
Emisiones de CO2: Se obtiene a partir de la energ´ıa primaria. El objetivo
medioambiental marca su reduccio´n.
En la Figura 7.44 podemos ver los indicadores anuales de energ´ıa final,
energ´ıa primaria y las emisiones.
Si se analizan los indicadores anuales de energ´ıa final, se puede ver que el
consumo ma´s importante lo tiene las calderas de calefaccio´n, debido como se
vio antes a la elevada demanda de calefaccio´n del edificio. Se aprecia tambie´n
un importante consumo de energ´ıa final de los sistemas de ventilacio´n: esto
puede ser debido a que los ventiladores de las UTAs son en su mayor´ıa los ori-
7.7. ANA´LISIS DE RESULTADOS 125
(a) Emisiones
(b) Energ´ıa final
(c) Energ´ıa primaria
Figura 7.44: Calener-GT: Gra´ficas resultados anuales
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ginales del edificio y por tanto con muchos an˜os de antigu¨edad. Su renovacio´n
disminuir´ıa considerablemente el consumo de ventilacio´n.
Si se pasa a analizar la energ´ıa primaria, se puede ver que se dispara
el consumo de energ´ıa primaria de todos los elementos que funcionan con
energ´ıa ele´ctrica, quedando fijos sin embargo los consumos de gas natural de las
calderas. Esto es debido a que el gas natural es directamente energ´ıa primaria,
y sin embargo la electricidad lleva asociado un proceso de produccio´n cuyo
rendimiento es siempre inferior a la unidad, lo que provoca este aumento al
convertirla a energ´ıa primaria.
En la gra´fica de energ´ıa primaria los consumos de ventilacio´n esta´n por
encima incluso que los de calefaccio´n, convirtie´ndose en el candidato ido´neo
para la aplicacio´n de mejoras. Aumentan tambie´n los del resto de equipos
conectados a la red ele´ctrica: quemadores de las calderas, sistemas de bombeo,
enfriadoras de compresio´n ele´ctrica, sistemas de iluminacio´n...
En cuanto a la gra´fica de emisiones, las barras correspondientes a equipos
de consumo ele´ctrico se elevan todav´ıa ma´s sobre los del gas natural, debido
a que las emisiones de cada kWh de electricidad son mayores que las del gas
natural. Esto es debido a que en Espan˜a todav´ıa se emplean centrales te´rmicas
donde se queman combustibles fo´siles: la energ´ıa ele´ctrica no ser´ıa un problema
en cuanto a emisiones si proviniera de energ´ıas renovables.
En la Figura 7.45, que representa la evolucio´n anual de los para´metros, se
puede apreciar el comportamiento estacional del edificio. De nuevo se aprecia
la importancia de las emisiones producidas por la ventilacio´n del edificio. Se
ve tambie´n que apenas var´ıa a lo largo del an˜o, a diferencia de la calefaccio´n
y refrigeracio´n, que presentan un fuerte comportamiento estacional.
7.8. Propuesta de medidas de mejora
Lo ideal teniendo en cuenta la gran demanda de calefaccio´n del edificio,
ser´ıa proceder a una rehabilitacio´n completa del mismo reforzando su aisla-
miento en todas las fachadas. Sin embargo, dado el tremendo coste que esto
supondr´ıa y por indicacio´n de los responsables del Hospital se ha descartado
esta mejora.
Finalmente tras el estudio de viabilidad te´cnica se han seleccionado las
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(a) Emisiones
(b) Energ´ıa final
(c) Energ´ıa primaria
Figura 7.45: Calener-GT: Gra´ficas resultados mensuales
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siguientes medidas:
1) Sustituir los ventiladores de los climatizadores antiguos por otros nuevos,
de mayor rendimiento y que empleen baja velocidad del aire.
2) Sustitucio´n de las 4 calderas por calderas de biomasa con una potencia
total instalada de 5600 kW.
3) Instalacio´n de 2500 m2 de placas solares fotovoltaicas en una techumbre
que se construira´ sobre los aparcamientos.
4) Aprovechando las obras de reparacio´n que se llevara´n a cabo pro´xima-
mente en las cubiertas del edificio, se le incorporara´ una capa de 2 cm de lana
mineral que mejorara´ el aislamiento del mismo.
Para el ca´lculo del ahorro energe´tico producido por cada una de estas medi-
das de mejora se introdujeron los cambios necesarios en cada caso en el archivo
de Calener GT y se volvio´ a ejecutar la calificacio´n, obteniendo as´ı los nuevos
indicadores energe´ticos.
Los precios de instalacio´n y mantenimiento de las mejoras han sido calcu-
lados mediante el generador de precios de Cype; y a partir de e´stos, el ahorro
energe´tico y los precios que paga el Hospital por la energ´ıa se han calculado
los tiempos de retorno de inversio´n en cada caso.
7.8.1. Sustitucio´n de los ventiladores:
Se procedera´ a la sustitucio´n de los ventiladores de los sistemas climati-
zados antiguos. Tras la sustitucio´n de un total de 72 ventiladores antiguos
(pertenecientes a la impulsio´n y retorno de las UTAs y los sistemas fancoil
centralizados) por otros de mayor rendimiento y menores velocidades se consi-
gue una reduccio´n de un 6,7 % en el consumo de energ´ıa final y un decremento
del 11,2 % en las emisiones.
El coste de la sustitucio´n de los ventiladores asciende a 144.360 euros,
incluyendo los ventiladores, accesorios y elementos de fijacio´n, as´ı como la
instalacio´n y la puesta a punto de los mismos. El coste de mantenimiento
anual se supone similar al de los ventiladores antiguos.
Tras la instalacio´n, los ventiladores suponen el ahorro de 271.952 kWh
anuales, que se traduce en 55.206,26 euros al an˜o. El payback o tiempo de
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amortizacio´n es de 2,6 an˜os.
Es una medida que ataja el problema del gran consumo ele´ctrico de ven-
tilacio´n que tiene el edificio. La importante reduccio´n de emisiones y el bajo
tiempo de amortizacio´n hace que merezca la pena: la calificacio´n mejora a una
D.
7.8.2. Calderas de biomasa:
En general las calderas de biomasa tienen peor rendimiento que las con-
vencionales, lo que explica que el consumo de energ´ıa final se ve aumentado
en un 5.7 % en este caso. Pero las emisiones de la biomasa son en teor´ıa nulas,
por lo que se consigue una reduccio´n de las emisiones del 35.8 %.
Empleando el generador de precios de Cype, se puede estimar el coste de la
instalacio´n de tres calderas de biomasa en cascada de 1.860 kW cada una en un
valor total de 401.880 euros (incluyendo la caldera, los accesorios, la mano de
obra de la instalacio´n y los costes indirectos) y unos costes de mantenimiento
de 10.080 euros al an˜o.
Como la biomasa es ma´s barata que el gas natural (0,0552 euros/kWh
frente a 0,0635 euros/kWh), tras la instalacio´n de las calderas de biomasa se
consigue un ahorro anual en energ´ıa de 84.004 euros al an˜o. Esto nos arroja
un TIR de 4,93 %, y el payback o tiempo de amortizacio´n es tan so´lo de 5,44
an˜os.
Claramente es una inversio´n muy interesante, ya que consigue una impor-
tante reduccio´n de las emisiones mejorando la calificacio´n a una C, y quedar´ıa
amortizada en poco ma´s de 5 an˜os.
7.8.3. Instalacio´n de placas fotovoltaicas:
Tras la instalacio´n de las placas fotovoltaicas, aunque el consumo de los
equipos instalados sera´ el mismo, tendremos tanto una economı´a en la energ´ıa
comprada a la red como una reduccio´n del 16,6 % de las emisiones, al auto-
consumir la energ´ıa generada, sin emisiones, por las placas fotovoltaicas.
Se puede estimar el coste de la instalacio´n de 2500 metros cuadrados de
placas fotovoltaicas en 318.870 euros, incluyendo las placas, soportes, bater´ıas
130 7. CERTIFICACIO´N CON CALENER
de acumulacio´n, mano de obra y costes indirectos. Los costes de mantenimiento
ascender´ıan a unos 19.132,2 euros al an˜o.
La potencia captada por la instalacio´n fotovoltaica supondr´ıa un ahorro en
la factura ele´ctrica de 69.426 euros al an˜o. Las placas quedar´ıan amortizadas
en un periodo de 6,3 an˜os.
Es una inversio´n interesante, aunque con una tasa interna de rentabilidad
muy baja. Pero la reduccio´n de las emisiones es importante y quedar´ıa amor-
tizada en 6,3 an˜os.
7.8.4. Aislamiento de cubiertas:
Se aprovechara´n las obras de restauracio´n de las cubiertas para instalar
paneles semirr´ıgidos de lana mineral, que mejorara´n el aislamiento de la en-
volvente te´rmica reduciendo la demanda de calefaccio´n y refrigeracio´n. Tras la
instalacio´n se consiguen unos ahorros del 4,46 % en energ´ıa final y una reduc-
cio´n de las emisiones del 6,95 %.
El coste de la instalacio´n de las placas aprovechando la restauracio´n de
la cubierta se estima en 63.610 euros incluyendo la mano de obra, los pane-
les de lana mineral y los costes indirectos. No hay costes de mantenimiento
adicionales tras la obra.
Tras la instalacio´n de la lana mineral los ahorros de energ´ıa suponen unos
ahorros econo´micos de 15.732,4 euros anuales. El payback o tiempo de amor-
tizacio´n es de 4 an˜os.
La mejora hubiera sido bastante costosa de acometer, pero la necesidad de
restaurar el tejado por obsolescencia hace que merezca la pena introducirla
durante la restauracio´n, ya que reduce las emisiones en un 6,95 % y mejora la
calificacio´n energe´tica a D.
7.9. Expedicio´n y registro del certificado
Una vez obtenido el documento de resultados con Calener GT y elegidas
las medidas para la mejora de la eficiencia energe´tica, llega el momento de
rellenar el certificado de eficiencia energe´tica para posteriormente registrarlo en
el o´rgano competente de la Comunidad Auto´noma. En este caso el organismo
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Tabla 7.17: Medidas de mejora propuestas
Medida Inversio´n
Tiempo de % reduccio´n Nueva
amortizacio´n emisiones CO2 calificacio´n
M1: Calderas de biomasa 402.000 euros 5.4 an˜os 35.8 % C
M2: Placas fotovoltaicas 319.000 euros 6.3 an˜os 16.6 % D
M3: Aislamiento de cubiertas 63.600 euros 4.0 an˜os 6.95 % D
M4: Sustitucio´n de ventiladores 144.000 euros 2.6 an˜os 11.2 % D
M1 + M2 + M3 + M4 928.600 euros 4.7 an˜os 56.2 % B
competente es el Ente Regional de la Energ´ıa (EREN) el encargado de la
tramitacio´n, registro e inspeccio´n de los certificados.
Desde la aprobacio´n de la ORDEN EYE/24/2012 [32], del 12 de enero de
2012 la tramitacio´n de los certificados se realiza por v´ıa electro´nica a trave´s de
la aplicacio´n ”CEREN”, disponible en la sede electro´nica de la Administracio´n
de la Comunidad de Castilla y Leo´n www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Para la tramitacio´n del certificado se presentara´ la ”Solicitud de inscrip-
cio´n”, segu´n el modelo normalizado, a la que acompan˜ara´ la siguiente docu-
mentacio´n:
Certificado de eficiencia energe´tica del proyecto o el edificio terminado,
firmado digitalmente por el te´cnico competente.
Justificante del pago de la tasa.
Otra documentacio´n en soporte digital: Hojas de ca´lculo, resultados de
programas, planos, etc.
En la Figura 7.46 se puede ver la solicitud de inscripcio´n rellena para este
caso.
Para la validacio´n de la solicitud, todos los formularios debera´n ser firmados
electro´nicamente. El pago de las tasas se podra´ realizar de forma telema´tica
o presencialmente a trave´s de una entidad bancaria. En este u´ltimo caso se
utilizara´ el Formulario 046 de autoliquidacio´n de tasas, que puede encontrarse
en el Anexo. La tasa por la tramitacio´n del certificado sera´ la siguiente:
Por bloques de viviendas o edificios del sector terciario: 86,93 euros
132 7. CERTIFICACIO´N CON CALENER
Figura 7.46: Solicitud de inscripcio´n del certificado ER HCU
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Por viviendas unifamiliares, viviendas dentro de un bloque de viviendas,
o locales: 29,10 euros
Cabe resaltar que en este caso Sacyl se ha beneficiado de la exencio´n del
pago de la tasa por formar parte de la Administracio´n General de Castilla y
Leo´n.
La resolucio´n de la solicitud de inscripcio´n sera´ de tres meses a partir del
d´ıa en que se presente, aunque suele llegar bastante antes. Como se puede ver,
el proceso de tramitacio´n y registro de los certificados es ra´pido y sencillo; so´lo
es necesario para los te´cnicos competentes disponer de DNI y firma electro´nica.
En la misma pa´gina www.tramitacastillayleon.jcyl.es se puede consultar el
estado de la solicitud as´ı como los certificaciones y calificaciones de otros inmue-
bles indicando la referencia catastral. Tras aceptarse la solicitud el certificado
quedara´ inscrito en el registro de la Comunidad Auto´noma, y sera´ expedida la
etiqueta de eficiencia energe´tica.

8. Certificacio´n simplificada con CE3X
A continuacio´n y a modo de ilustracio´n del procedimiento simplificado de
certificacio´n, se procedera´ a realizar la certificacio´n energe´tica del Centro de
Especialidades de Delicias y el Centro de Salud Canterac. Ambos centros per-
tenecen a la misma parcela, por lo que el proceso de certificacio´n sera´ conjunto
para ambos, y les correspondera´ por tanto el mismo certificado y la misma
etiqueta energe´tica.
Se trata de un edificio englobado en el grupo de ”Gran terciario”. Dado
que no se trata de una vivienda no es posible emplear CERMA; se utilizara´ el
procedimiento simplificado CE3X en su modo para grandes terciarios.
8.1. Descripcio´n general
La parcela en cuestio´n tiene 2450 m2 se encuentra en la Calle del Trabajo no
9, Valladolid. Como se ha mencionado, en ella prestan servicio tanto el Centro
de Salud como el de Especialidades.
El Centro de Especialidades (ver Figura 8.5) fue construido en torno a
1960 y ocupa 713 m2 (casi una tercera parte del a´rea de la parcela), situados
al sureste de la misma. Cuenta con cinco plantas, estando la planta so´tano al
mismo nivel que el solar.
Los cerramientos son de son de doble hoja de fa´brica de ladrillo, con ca´mara
de aire y sin aislante (debido a la antigu¨edad del edificio). Las ventanas son de
carpinter´ıa de aluminio con vidrio monol´ıtico y sin persianas. En la fachada
principal del edificio (orientacio´n sureste) las ventanas son dobles.
En cuanto al Centro de Salud, fue construido en el 2006 y ocupa el resto
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Figura 8.1: Situacio´n del Centro de Salud Canterac en Valladolid
Figura 8.2: Vista de los accesos al Centro de Salud y de Especialidades
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Figura 8.3: Centro de Salud Canterac y de Especialidades de Delicias
Figura 8.4: Parcela del CSC y CED
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Figura 8.5: Acceso peatonal Centro Especialidades Delicias
de la parcela. Cuenta con tres plantas, estando la planta so´tano a la misma
altura que la del Centro de Especialidades.
Los cerramientos son tambie´n de doble hola de fa´brica de ladrillo, con
ca´mara de aire y emplea como aislante una capa de 3 cm de poliuretano. Las
ventanas son de carpinter´ıa de aluminio con vidrio doble tipo climalit y sin
persianas.
El acceso al Centro de Salud se realiza desde la Avenida Segovia, contando
con un acceso peatonal (ver Figura 8.6) a la planta baja y otro para veh´ıculos
al garaje que se encuentra en la planta so´tano. Adema´s las plantas bajas de
ambos edificios esta´n intercomunicadas por dos pasarelas cubiertas.
Figura 8.6: Acceso peatonal Centro de Salud Canterac
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8.2. Procedimiento
El procedimiento a seguir a la hora de realizar la certificacio´n energe´tica
con CE3X viene descrito en el manual de usuario del mismo y es el siguiente:
Obtencio´n de datos del edificio: Previamente a la visita del edificio, con-
viene recabar informacio´n sobre el mismo, como la referencia catastral, la
superficie construida, vistas de sate´lite, orientacio´n de los muros... Toda
la informacio´n que ya conozcamos del edificio cuando hagamos la visita
acelerara´ el trabajo de campo.
Entrada de datos: Consiste en introducir en el programa los datos ob-
tenidos durante el trabajo de campo. Es la parte del proceso que ma´s
tiempo lleva.
Calificacio´n: Una vez introducidos todos los datos el programa realiza la
simulacio´n del edificio, obtenie´ndose su calificacio´n energe´tica.
Medidas de mejora: En funcio´n de los resultados obtenidos el te´cnico debe
proponer medidas que mejoren la calificacio´n energe´tica del edificio.
Calificacio´n mejorada: El programa recalcula la calificacio´n energe´tica
que se obtiene en el edificio con las mejoras implementadas.
Ana´lisis econo´mico: Permite realizar un ana´lisis del tiempo de amortiza-
cio´n de cada pack de mejora, viendo as´ı cua´les son ma´s viables econo´mi-
camente.
Obtencio´n del certificado: Una vez seleccionadas las medidas de mejora
que vamos a aplicar, podemos obtener el certificado energe´tico.
En la Figura 8.7 se puede ver representado el proceso de forma esquema´tica.
En las siguientes secciones se procede a llevarlo a cabo.
8.3. Introduccio´n de datos en el programa
CE3X cuenta con cuatro pestan˜as de introduccio´n de datos: datos admi-
nistrativos, datos generales, envolvente te´rmica e instalaciones.
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Figura 8.7: Estructura del procedimiento de certificacio´n de CE3X
Fuente: Manual de usuario CE3X [33]
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La pestan˜a de datos administrativos (se puede ver en la Figura 8.8) no
influye en la calificacio´n, pero los datos que se introducen en la misma son
importantes porque aparecera´n en el certificado que se obtendra´. Comprenden
datos sobre la localizacio´n del edificio, del cliente y del te´cnico certificador:
Localizacio´n del edificio: Hay que introducir el nombre del edificio, di-
reccio´n, la provincia y localidad a la que pertenece, el co´digo postal y la
referencia catastral.
Datos del cliente: Incluye el nombre o razo´n social, la direccio´n y los
datos de contacto.
Datos del te´cnico certificador: Hay que incluir nombre y apellidos, razo´n
social, direccio´n, datos de contacto y la titulacio´n habilitante para emitir
certificados de eficiencia energe´tica segu´n la normativa vigente.
Figura 8.8: CE3X: Datos administrativos
La pestan˜a de datos generales s´ı que influye en la calificacio´n ya que
por medio de ella se definen aspectos importantes como la zona clima´tica o la
tipolog´ıa del edificio que sirven para definir el edificio de referencia.
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La pestan˜a, que puede verse en la Figura 8.9 esta´ dividida a su vez en dos
partes: datos generales y definicio´n del edificio.
En la parte de datos generales habra´ que introducir informacio´n como la
norma constructiva vigente cuando se redacto´ el proyecto, el an˜o de cons-
truccio´n del edificio, el perfil de uso del edificio y la zona clima´tica a la que
pertenece.
En este caso la zona clima´tica correspondiente a Valladolid es la D2 II.
En cuanto a la definicio´n del edificio, habra´ que introducir la superficie u´til
habitable, la altura libre de planta media, el nu´mero de plantas habitables,
el consumo total diario de ACS, as´ı como otros datos como la masa de las
particiones o los ensayos de estanqueidad llevados a cabo en el mismo.
Figura 8.9: CE3X: Datos generales y definicio´n del edificio
El siguiente paso sera´ comenzar a definir todos los elementos que constitu-
yen la envolvente te´rmica del edificio.
La envolvente te´rmica es, junto con las instalaciones, lo que ma´s influira´ en
la calificacio´n del mismo. Esta incluye todos los cerramientos del edificio con
sus huecos, tanto su extensio´n como orientacio´n y tipolog´ıa.
En este caso existen principalmente dos tipos de cerramientos: los corres-
pondientes al Centro de Especialidades y los del Centro de Salud Canterac. El
cerramiento del centro de Especialidades consiste ba´sicamente en una fachada
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Figura 8.10: CE3X: Librer´ıa de cerramientos
de dos hojas de ladrillo con ca´mara de aire entre ellas, adema´s del mortero y
el enlucido de yeso interior (antigua y muy poco eficaz te´rmicamente: transmi-
tancia de 1.69 W/m2K), mientras que la del Centro de Salud cuenta adema´s
con 3 cm de poliuretano (que reduce la transmitancia a 0.48 W/m2K).
Para comenzar a definir los elementos de la envolvente te´rmica el primer
paso es crear en la librer´ıa de cerramientos que se van a emplear, superpo-
niendo capas de materiales. Para ello el programa cuenta con una librer´ıa de
materiales en la que se encuentran las propiedades de los materiales empleados
ma´s comu´nmente en construccio´n. Tambie´n existe la posibilidad de definir un
material nuevo y guardarlo en la librer´ıa, especificando sus propiedades.
Una vez definida la librer´ıa de cerramientos con los tipos que se van a em-
plear, se comienza a introducir todos los cerramientos de los que esta´ consti-
tuido el edificio, identificando su nombre, superficie y orientacio´n. Es necesario
hacerlo de forma ordenada, ya que al no generar un modelo 3D del edificio es
ma´s fa´cil cometer errores: introducir cerramientos duplicados u olvidar alguno.
El programa clasifica los tipos de elementos de cerramiento en: cubierta,
muro, suelo, particio´n interior, huecos y lucernarios y puentes te´rmicos. El
esquema completo de clasificacio´n de los cerramientos puede encontrarse en la
Figura 8.11.
En cuanto a las propiedades te´rmicas de cada cerramiento, estas se podra´n
determinar conforme a tres grados distintos de aproximacio´n:
Conocidas: Identifica´ndolas con una de las composiciones de cerramiento
que previamente se definieron en la librer´ıa. Se pueden conocer si se tiene
acceso al proyecto del edificio, conociendo los materiales que componen
el cerramiento o bien realizando ensayos.
144 8. CERTIFICACIO´N SIMPLIFICADA CON CE3X
Figura 8.11: CE3X: Organigrama de componentes de la envolvente te´rmica
Fuente: Manual de usuario CE3X [33]
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Estimadas: Conocidas algunas caracter´ısticas, como el aislamiento, el
programa nos permite obtener un valor aproximado de su transmitancia.
Habra´ que definir en este caso el tipo de aislamiento y su espesor.
Por defecto: El programa asignara´ los valores ma´ximos de transmitancia
te´rmica exigidos por la normativa. Esta funcio´n ahorra tiempo al cer-
tificador, pero empeorara´ la calificacio´n del edificio. Por ello so´lo debe
emplearse en los casos en los que no sea posible obtener ni deducir la com-
posicio´n y caracter´ısticas del cerramiento, sin utilizar sistemas costosos
o destructivos.
Figura 8.12: CE3X: Introduccio´n de cerramientos de la envolvente
En la Figura 8.12 se puede el aspecto de la interfaz en la que se van intro-
duciendo los distintos tipos de cerramientos. Como se ha dicho anteriormente,
es preciso hacerlo cuidadosamente para no cometer errores.
Adema´s dentro de cada cerramiento es necesario incluir los huecos (venta-
nas, puertas y lucernarios) que tiene el mismo. Las caracter´ısticas son estima-
das por el programa en funcio´n del tipo de ventana, del vidrio simple o doble,
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el tipo de marco, as´ı como la superficie y ubicacio´n del hueco (que viene dada
por el cerramiento en el que esta´n situadas).
Figura 8.13: CE3X: Introduccio´n de huecos en los cerramientos
Como CE3X no dispone de un modelo tridimensional del edificio, sera´ nece-
sario introducir los patrones de sombras que afectan a cada fachada (y tambie´n
a sus huecos). Cada patro´n de sombras esta´ definido por un conjunto de planos
que producen sombras en un punto de referencia. A su vez cada uno de esos
planos esta´ definido por cuatro puntos, y cada uno de esos puntos esta´ defini-
do por dos a´ngulos medidos respecto al punto de referencia: la elevacio´n y el
azimut (a´ngulo respecto a la direccio´n sur).
En este caso se ha tomado como referencia el punto medio de cada fachada,
y se ha tenido en cuenta tanto las sombras producidas por los edificios de
alrededor como las que el edificio proyecta sobre s´ı mismo (por ejemplo en los
patios interiores o las que se proyectan entre s´ı el Centro de Especialidades
y el Centro de Salud). Los azimuts se han obtenido midiendo sobre el plano
del edificio, y las elevaciones estimando las alturas de los edificios con el no de
plantas de cada uno.
Por u´ltimo, se procede a definir las instalaciones: calefaccio´n, climatiza-
cio´n e iluminacio´n. Aunque ambos edificios pertenecen a la misma parcela, las
instalaciones de calefaccio´n y climatizacio´n son independientes. En la sala de
calderas, cada Centro cuenta con una caldera de calefaccio´n para alimentar los
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Figura 8.14: CE3X: Introduccio´n de patrones de sombras
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Figura 8.15: Generador y depo´sito de ACS Centro Especialidades
Tabla 8.1: Generadores de calefaccio´n CSC y CED
Nombre Tipo Potencia Rend. Tipo de
nominal [kW] [ %] Energ´ıa
Caldera Sant Andrea Caldera Esta´ndar 232 69.70 Gas Natural
Caldera ROCA CPA 400 Caldera Esta´ndar 465.2 77.90 Gas Natural
Bomba calor taller Bomba de Calor 18.0 185.90 Electricidad
radiadores y otra ma´s pequen˜a para la produccio´n de ACS.
En cuanto a la climatizacio´n, el Centro de Especialidades tiene 4 bombas
de calor TOSHIBA situadas en la azotea, mientras que el Centro de Salud
cuenta con una refrigeradora por condensacio´n que alimenta de agua fr´ıa a las
cinco UTAs que climatizan el edificio.
El conjunto de las instalaciones de calefaccio´n y climatizacio´n esta´n reco-
gidas en las tablas que siguen:
Adema´s hay que introducir la potencia instalada de iluminacio´n y la ilu-
minancia media en lux. En el caso del Centro de Salud Canterac se dispon´ıa
de su proyecto de edificacio´n, por lo que se pudo determinar que la poten-
cia total instalada es de 30 kW con una iluminacio´n media de 400 lux. En el
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Figura 8.16: Una de las cinco UTAs del Centro de Salud Canterac
Tabla 8.2: Generadores de refrigeracio´n CSC y CED
Nombre Tipo Potencia Rend. Tipo de
nominal [kW] [ %] Energ´ıa
Refrigeracio´n McQuay Maquina frigor´ıfica 50 205 Electricidad
Climatizador TOSHIBA 1 Maquina frigor´ıfica 33.5 200 Electricidad
Climatizador TOSHIBA 2 Maquina frigor´ıfica 33.5 200 Electricidad
Climatizador TOSHIBA 3 Maquina frigor´ıfica 28.0 183 Electricidad
Climatizador TOSHIBA 4 Maquina frigor´ıfica 28.0 183 Electricidad
Cimatizador Airvent CLM1 Maquina frigor´ıfica 16.0 245 Electricidad
Cimatizador Airvent CLM2 Maquina frigor´ıfica 16.0 245 Electricidad
Cimatizador Airvent CLM3 Maquina frigor´ıfica 16.0 245 Electricidad
Cimatizador Airvent CLM4 Maquina frigor´ıfica 16.0 245 Electricidad
Cimatizador Airvent CLM5 Maquina frigor´ıfica 8.0 230 Electricidad
Bomba calor taller Bomba de Calor 15.5 237.90 Electricidad
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Figura 8.17: Planta enfriadora por agua Centro Salud Canterac
Tabla 8.3: Generadores de agua caliente sanitaria CSC y CED
Nombre Tipo Potencia Rend. Tipo de
nominal [kW] [ %] Energ´ıa
Caldera ferroli (ACS) Caldera Esta´ndar 64.5 39.7 Gas Natural
Caldera ROCA CPA 50 Caldera Esta´ndar 58.15 73.9 Gas Natural
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Figura 8.18: Patio interior y bombas de calor
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caso del Centro de Especialidades no se dispon´ıa de esa informacio´n, por lo
que se estimo´ en funcio´n del tipo de equipo, en este caso en su mayor parte
fluorescentes lineales de 16 mm.
8.4. Calificacio´n y ana´lisis de resultados
Una vez introducidos todos los datos es el momento de obtener la califica-
cio´n energe´tica del edificio. El resultado en este caso con 66.02 kgCO2/(m
2an˜o)
es una C.
Adema´s los indicadores parciales permiten analizar por separado los resul-
tados obtenidos en calefaccio´n, refrigeracio´n, ACS e iluminacio´n.
Figura 8.19: CE3X: Calificacio´n energe´tica del edificio
Lo primero que se puede apreciar es la gran diferencia entre la calificacio´n
obtenida para la demanda de calefaccio´n y la de refrigeracio´n (respectivamen-
te une F y una C), que inocentemente se podr´ıa haber esperado que fueran
parecidas. Sin embargo no es as´ı, ya que pese a que los veranos en Valladolid
son ca´lidos duran poco, por lo que en la demanda tendra´ un mayor peso la
demanda de calefaccio´n durante el invierno.
Esto repercute en que el consumo de energ´ıa primaria para calefaccio´n
sera´ mayor, y por tanto tambie´n lo sera´n las emisiones producidas.
En cuanto al consumo de energ´ıa primaria, en este caso la calificacio´n em-
peora un poco, hasta una D. Esto se explica porque las cuatro calderas del
conjunto funcionan con gas natural, mientras que en el edificio de referencia se
considera calentamiento ele´ctrico. Como las emisiones producidas por el con-
sumo de gas natural son menores que las de consumo ele´ctrico, la calificacio´n
de emisiones mejorara´ respecto a la de energ´ıa primaria.
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Figura 8.20: CE3X: Calificacio´n parcial de la demanda energe´tica
Figura 8.21: CE3X: Calificacio´n parcial del consumo de energ´ıa primaria
8.5. Medidas de mejora
El programa de calificacio´n CE3X ofrece multitud de medidas de mejora
predefinidas que se pueden modificar o combinar, adema´s de la posibilidad de
crear otras nuevas. Incluye tambie´n un sistema de ana´lisis econo´mico que per-
mite compararlas teniendo en cuanta los costes y los tiempos de amortizacio´n.
Ordenando de mayor a menor los indicadores parciales de emisiones tene-
mos:
Calefaccio´n: 155.07 kW/(m2an˜o)
Iluminacio´n: 93.23 kW/(m2an˜o)
Refrigeracio´n: 39.36 kW/(m2an˜o)
ACS: 8.57 kW/(m2an˜o)
Donde se ve claramente que el esfuerzo de mejora debera´ centrarse en la
calefaccio´n y la iluminacio´n.
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Medida 1: La primera medida propuesta consiste en la instalacio´n de un
sistema de control de la iluminacio´n, mejorando as´ı su eficiencia. Esto incre-
menta las emisiones de calefaccio´n, pero disminuye un 13 % las de refrigeracio´n
y un 39.4 % las de iluminacio´n, suponiendo as´ı una disminucio´n del 13,3 % res-
pecto al total de emisiones.
Figura 8.22: CE3X: Calificacio´n energe´tica de la Medida 1
Suponiendo un coste de 15000 euros para la mejora, un coste energe´tico
de 0.18 e/KWh y un incremento anual del precio de la energ´ıa del 1.5 % la
amortizacio´n simple da un resultado de 2.2 an˜os.
Medida 2: El siguiente paso consiste en un cambio de las ventanas antiguas
del Centro de Especialidades, en particular de las simples. Se sustituyen por
otras con marco de aluminio con rotura de puente te´rmico y vidrios dobles.
Esto supone una un ahorro del 4.9 % en emisiones de calefaccio´n y del 6.9 %
en las de refrigeracio´n, que acaban repercutiendo en una reduccio´n del 3.3 %
en las emisiones totales del edificio.
Suponiendo un coste para esta mejora de 33.000 e, un coste energe´tico
de 0.156 e/KWh y un incremento anual del precio de la energ´ıa del 1.5 % la
amortizacio´n simple da un resultado de 6.5 an˜os.
Medida 3: La u´ltima propuesta es an˜adir a las dos anteriores una mejora
de la envolvente te´rmica de la parte antigua (centro de Especialidades) me-
diante la adicio´n de un aislante en las fachadas. Esta mejora es la ma´s cara de
las propuestas hasta ahora, pero al fin permitir´ıa alcanzar la calificacio´n B.
De esta manera combinando las tres mejoras se ahorrar´ıa un 39.6 % de
las emisiones de calefaccio´n, un 71.7 % de las emisiones de refrigeracio´n y un
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Figura 8.23: CE3X: Calificacio´n energe´tica de la Medida 2
51.8 % de las emisiones de iluminacio´n, produciendo una reduccio´n total de las
emisiones del 47.6 %.
Figura 8.24: CE3X: Calificacio´n energe´tica M1 + M2 + M3
El coste del aislamiento de las fachadas antiguas ser´ıa de unos 50.000 e, que
sumado a las dos medidas anteriores arroja un total de 98.000 e. Suponiendo
un coste energe´tico de 0.1256 e/KWh y un incremento anual del precio de la
energ´ıa del 1.5 % la amortizacio´n simple da como resultado tan so´lo 3,4 an˜os.
Se puede ver que pese al elevado coste de aplicar simulta´neamente las tres
medidas, el tiempo de amortizacio´n no es demasiado elevado. Esto es debido
a la brusca disminucio´n que ha producido en el consumo de energ´ıa primaria:
un 46.5 %.

Conclusiones
Se ha cumplido el objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado, que era
la obtencio´n y registro de dos certificados de eficiencia energe´tica pertenecientes
a edificios sanitarios de la gerencia de atencio´n especializada Valladolid-este:
El Edificio Rondilla del Hospital Cl´ınico Universitario y el Centro de
Salud San Pablo han obtenido como calificacio´n una “F” en consumo de
energ´ıa y una “E” en emisiones.
El Centro de Especialidades de Delicias y el Centro de Salud Canterac
han obtenido como calificacio´n una “D” en consumo de energ´ıa y una
“C” en emisiones.
Se ha gestionado la tramitacio´n de los certificados en el organismo competente
de la Comunidad Auto´noma, en este caso el Ente Regional de Energ´ıa (EREN)
de CyL.
Ambas resoluciones han sido favorables, quedando inscritos ambos certi-
ficados en el registro de Castilla y Leo´n y obtenie´ndose las correspondientes
etiquetas energe´ticas.
El trabajo comenzo´ exponiendo las motivaciones y necesidades que han
llevado a la Unio´n Europea a apostar por la eficiencia energe´tica en todos los
a´mbitos, y el gran potencial de mejora existente en el sector edificatorio.
Se ha llevado a cabo una recopilacio´n de la normativa relativa a certificacio´n
energe´tica de edificios, tanto las Directivas europeas como los Reales Decretos
espan˜oles.
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Se llevo´ a cabo una investigacio´n sobre el grado de implantacio´n del proceso
de certificacio´n energe´tica en diferentes pa´ıses miembros de la Unio´n, exami-
nando especialmente el caso de Espan˜a.
Para el primero de los certificados se empleo´ la opcio´n general para grandes
edificios terciarios, Calener GT, mientras que para el Centro de Especialidades
de Delicias se empleo´ la opcio´n simplificada, CE3X.
El empleo de Calener GT es mucho ma´s laborioso, y para obtencio´n de la
certificacio´n fue necesaria:
Recopilacio´n de datos te´cnicos y conocimiento de los edificios, sus ca-
racter´ısticas constructivas y sus instalaciones. El Edificio Rondilla del
Hospital Cl´ınico Universitario se construyo´ en 1945 y tiene una superfi-
cie edificada de 28.248 m2 en el edificio principal, ocupando la parcela
35.000 m2. Las potencias totales instaladas son de 5.754 kW de calefac-
cio´n, 760 kW de refrigeracio´n y 477 kW para produccio´n de ACS.
Para la generacio´n del modelo 3D del edificio se ha empleado el progra-
ma LIDER, generando un total de 444 cerramientos, 1.331 huecos y 28
elementos de sombra.
En cuanto a la zonificacio´n se distribuyo´ agrupando los diferentes subsis-
temas secundarios segu´n fueran abastecidos por UTAs, fancoils, radiado-
res o equipos auto´nomos. Se generaron as´ı un total de 61 zonas, siendo
en algunos casos necesaria la generacio´n de “zonas fantasma” cuando dos
mismos subsistemas abastec´ıan a la misma zona.
Se modelizaron e introdujeron en el programa las diferentes instalaciones
del Hospital: calefaccio´n, refrigeracio´n, climatizacio´n, generacio´n de ACS
e iluminacio´n. Se incluyeron tambie´n los diferentes circuitos y equipos de
bombeo, as´ı como las conexiones entre ellos.
Una vez obtenida la calificacio´n energe´tica, se propusieron diferentes me-
didas de mejora de eficiencia energe´tica, realiza´ndose en cada caso un
estudio de viabilidad te´cnica y econo´mica. La aplicacio´n conjunta de las
cuatro medidas propuestas supondr´ıa un coste de 928.600 euros, con una
reduccio´n de las emisiones del 56.2 % que elevar´ıa la calificacio´n hasta
una “B”.
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En cuanto a la certificacio´n con CE3X del Centro de Especialidades de De-
licias y del Centro de Salud Canterac, el proceso ha sido similar pero bastante
ma´s ra´pido y simplificado.
De la misma forma se llevo´ a cabo un estudio de las mejoras propuestas
para conocer su impacto energe´tico, precio y tiempos de amortizacio´n.
En conjunto ha sido una experiencia muy enriquecedora, que me ha pro-
porcionado una visio´n global de todo lo referente a la certificacio´n energe´tica
de edificios: sus motivos y necesidad, las sucesivas legislaciones y el proceso de
certificacio´n en Espan˜a.
Me ha permitido tambie´n adquirir manejo y cierta destreza en el proceso
de certificacio´n energe´tica, tanto en la fase de recopilacio´n de datos como en
la utilizacio´n de los diferentes programas. Las fases de ana´lisis de resultados y
de propuesta de mejoras ha sido probablemente las ma´s interesantes.
Pero sobretodo el reflexionar sobre la necesidad de cambio de modelo
energe´tico me ha llevado a plantearme preguntas acerca del futuro de nuestra
casa comu´n, y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en cambiar
el rumbo de indiferencia que estamos tomando. Los casquetes polares se esta´n
derritiendo, la capa de ozono se destruye poco a poco y la contaminacio´n ya ha
llegado hasta los u´ltimos rincones de nuestro planeta. ¿Hasta do´nde queremos
llegar?
Como propone la reciente enc´ıclica Laudate si’, tal vez en la ra´ız de todos
estos problemas este´ la idea de que la libertad humana no tiene l´ımites. Nuestra
falta de responsabilidad y de visio´n a largo plazo unida al ego´ısmo y al ansia
de producir ma´s y ma´s han hecho el resto.
Pero au´n estamos a tiempo de cambiar el rumbo, y parece que u´ltimamente
se han empezado a dar pasos en el buen camino. El entusiasmo de la Unio´n
Europea en temas de eficiencia energe´tica es una buena sen˜al.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
                                Nº de Solicitud:   
1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO  / VIVIENDA 
USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                CP:               PROVINCIA: 
REFERENCIA CATASTRAL:            
2 DATOS DEL SOLICITANTE (    ? PROMOTOR   /    ? PROPIETARIO) 
? PERSONA FÍSICA   
       NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                             N.I.F:                                
       DIRECCIÓN: 
       LOCALIDAD:                                                                                                                        CP:                 PROVINCIA:  
       TELÉFONO:                                                                     CORREO ELECTRÓNICO:    
? RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                           C.I.F.: 
REPRESENTANTE EN VIRTUD DE:  
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                   N.I.F:                                 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                              CP:                 PROVINCIA:  
TELÉFONO:                                                                            CORREO ELECTRÓNICO:    
3 TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 
1. Certificado de PROYECTO: 
? Inscripción de certificado de eficiencia energética. 
? Modificación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
? Anulación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
2. Certificado de EDIFICIO TERMINADO: 
? Inscripción de certificado de eficiencia energética. 
? Renovación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
? Actualización de certificado de eficiencia energética inscrito. 
? Anulación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
 En caso de tramitación sobre un certificado inscrito en el Registro, indicar nº de inscripción anterior:                                                  
4 DOCUMENTACIÓN APORTADA 
? Hoja de encargo 
? Certificado de eficiencia energética de proyecto        o                   ? Certificado de eficiencia energética de edificio terminado 
CONTENIDO EN SOPORTE DIGITAL: 
? Archivos de cálculo de programa informático reconocido (tipo .cex, .cte, .xml, etc). 
? Documentos pdf: informes de resultados de calificación, medidas de mejoras, pruebas. 
? Documentación gráfica (.dxf, .bmp, .dwg). 
? Otros. 
 
OTROS DATOS: 
? Se declara que se ha creado un buzón electrónico para notificaciones administrativas. 
? El solicitante consiente de modo expreso la incorporación de los datos de esta solicitud para su tratamiento en un fichero automatizado. La recogida 
de dichos datos tiene como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito 
a la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 
 
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y documentación adjunta. 
Presentado a                        de                                                 de                                                             
                     
Fdo.: 
Ilmo/a. Sr/a. Director General de Energía y Minas 
 
 
ANDRES MANUEL ZARZUELO SANCHEZ
2014
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
47998
VALLADOLID
SANITARIO
11957430Y
INGENIERO TÉCNICO
Q4777002I
AZARZUELO@SALUDCASTILLAYLEON.ES
CL RONDILLA SANTA TERESA Nº 9
AV RAMON Y CAJAL, 3
SEPTIEMBRE19
47003
983420000
47010
VALLADOLID
VALLADOLIDVALLADOLID
6335401UM5163E0001EM
ANDRES MANUEL  ZARZUELO  SANCHEZ
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  
 
1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO / VIVIENDA 
USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA: 
REFERENCIA CATASTRAL:            
 
2 DATOS DEL TITULAR  (  ? PROMOTOR   /    ? PROPIETARIO) 
? PERSONA FÍSICA   
   NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                              N.I.F:                                   
   DIRECCIÓN: 
   LOCALIDAD:                                                                                                                                CP:                 PROVINCIA:  
   TELÉFONO:                                                                       CORREO ELECTRÓNICO:    
? RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                        C.I.F.: 
 
3 DATOS DEL TÉCNICO FIRMANTE DEL CERTIFICADO 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                 N.I.F:                             
TITULACIÓN:                                                                       
RAZÓN SOCIAL:                                                                                                                                                                             C.I.F.: 
TELÉFONO:                                                               CORREO ELECTRÓNICO:    
 
4 NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN  
ZONA CLIMÁTICA:                                                    AÑO DE CONSTRUCCIÓN O DE ÚLTIMA REFORMA DE IMPORTANCIA:  
EDIFICACIÓN:                                ? CTE (2006)                   ? Otro:   
INSTALACIONES TÉRMICAS:       ? RITE (2007)                  ? Otro:                                
OTRAS (Ordenanzas Municipales, etc.):  
                                                                       
 
5 OPCIÓN ELEGIDA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
? GENERAL              Programa Informático utilizado: ? CALENER VYP, versión:                                 
                                                                   ? CALENER GT, versión:                         
? SIMPLIFICADA.     Documento reconocido utilizado:                                                                                      
ALTERNATIVA DE CALIFICACIÓN: 
 
6 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  
      
 
 
 
Calificación del consumo de energía primaria:  kWh / m2 año 
Calificación de emisiones globales:  kg CO2 / m2 año 
 
Indicadores energéticos anuales:     
Demanda de calefacción:  kWh / m2 año Calificación:   
Demanda de refrigeración:  kWh / m2 año Calificación:  
Consumo de energía primaria calefacción:  kWh / m2 año Calificación:   
Consumo de energía primaria refrigeración:  kWh / m2 año Calificación:   
Consumo de energía primaria ACS  kWh / m2 año Calificación:   
Consumo de energía primaria iluminación  kWh / m2 año Calificación:   
Emisiones calefacción:  kg CO2 / m2 año Calificación:   
Emisiones refrigeración:  kg CO2 / m2 año Calificación:  
Emisiones ACS:  kg CO2 / m2 año Calificación:  
Emisiones iluminación:  kg CO2 / m2 año Calificación:   
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7 CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO  
 
GENERALES:             
                             Superficie construida (m2):                                       
                             Superficie útil (m2):                                       
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 
                             Superficie suelo (m2):                                                      Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
                             Superficie muro fachada (m2):                                         Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
                             Superficie cubierta (m2):                                                  Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
                             Superficie huecos y lucernarios (m2):                              Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS: CALEFACCIÓN     
                             ? Dispone          ? No dispone                                    
                             Grado de centralización:           ? Distrito          ? Centralizado          ? Equipos individuales    
                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          
                             Rendimiento:                                                    (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          
 
INSTALACIONES TÉRMICAS: REFRIGERACIÓN       
                             ? Dispone          ? No dispone            
                             Grado de centralización:           ? Distrito          ? Centralizado          ? Equipos individuales 
                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          
                             Rendimiento:                                                    (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          
 
INSTALACIONES TÉRMICAS: ACS       
                             ? Dispone          ? No dispone         ? Comparte generadores con sistema de calefacción                                    
                             Grado de centralización:           ? Distrito          ? Centralizado          ? Equipos individuales 
                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          
                             Rendimiento:                                                   (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS         
                            Potencia eléctrica total instalada (kW) :                           
                            Potencia nominal instalada en iluminación (kW) :              
 
EQUIPOS DE COGENERACIÓN: 
                             Potencia eléctrica nominal (kW):                                                       Potencia térmica nominal (kW):                                              
                             Rendimiento eléctrico equivalente (%):                                                                          Combustible:                        
 
OTROS DATOS:               
                             Contribución solar en ACS (%):                                          Contribución solar en Refrigeración (%):                    
                             Contribución solar en Calefacción (%):                                 Potencia fotovoltaica instalada (kWp) :                      
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8 PRUEBAS Y COMPROBACIONES (edificio terminado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES (edificio terminado) 
¿Se cumplen los  requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas establecidos en la I.T.3 de Mantenimiento y Uso del Real Decreto 
1027/2007?    ? SI    ? NO   
 
10 CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MEJORA (edificio terminado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11 DECLARACIÓN, LUGAR , FECHA Y FIRMA 
 
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente certificado de eficiencia energética. 
A            de                                               de                      
El técnico competente para la certificación de eficiencia energética de los edificios 
 
 
 
                                                                                   Fdo.: 
 
 
2014
LAS PRUEBAS Y COMPROBACIONES SE DESCRIBEN EN DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE CERTIFICADO
SOBRE EL EDIFICIO SE COMPROBARON "IN SITU" LAS CONDICIONES GENERALES DEL MISMO. SE COMPROBARON
LAS INSTALACIONES, COMPARÁNDOLO CON LOS DATOS APORTADOS POR LA PROPIEDAD. SE TOMARON MEDIDAS
DE LOS HUECOS, LAS ALTURAS DE TECHOS, INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN, ASI COMO LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE. SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS OBSTÁCULOS QUE PRODUCEN SOMBRAS SOBRE
EL EDIFICIO
ANDRÉS MANUEL ZARZUELO SANCHEZ
SE ANEXA AL PRESENTE CERTIFICADO, DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
1) SUSTITUCIÓN DE LAS 4 CALDERAS POR CALDERAS DE BIOMASA DE 5600 KW DE POTENCIA TOTAL INSTALADA. 2)
INSTALACIÓN DE 2500 M2 DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, SITUADAS EN UNA TECHUMBRE CUBRIENDO EL
APARCAMIENTO. 3) APROVECHANDO LAS OBRAS DE REPARACIÓN QUE SE VAN A LLEVAR A CABO PROXIMAMENTE
EN LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL, SE INTRODUCIRÁ UNA CAPA DE LANA MINERAL DE 2 CM.
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               Dirección General de Energía y Minas 
                        
 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS RELATIVA A LA __________               DE CERTIFICADO 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE ACUERDO CON LA ORDEN EYE/23/2012, DE 12 DE ENERO, POR LA QUE SE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN, MODIFICADA POR ORDEN EYE/362/2013, DE 14 de MAYO. 
 
Vista la solicitud de                                                                        
de fecha                                                          , cuyas características son: 
Nº de expediente:
 
1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO / VIVIENDA 
USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA: 
REFERENCIA CATASTRAL:            
2 DATOS DEL SOLICITANTE   (  ? PROMOTOR   /    ? PROPIETARIO) 
? PERSONA FÍSICA   
       NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                          N.I.F:                                   
       DIRECCIÓN: 
       LOCALIDAD:                                                                                                                            CP:                 PROVINCIA:  
       TELÉFONO:                                                                     CORREO ELECTRÓNICO:    
? RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                        C.I.F.: 
REPRESENTANTE EN VIRTUD DE:  
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                 N.I.F:                                   
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA:  
TELÉFONO:                                                                            CORREO ELECTRÓNICO:    
3 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  
 
Calificación del consumo de energía primaria:  
Calificación de emisiones globales:  
OPCIÓN ELEGIDA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:                                  
 
 
 
Visto el Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción en la Comunidad de Castilla y León. 
Vista la ORDEN EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones 
de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y León, modificada por ORDEN EYE/362/2013, de 14 de mayo. 
Vista la Propuesta del Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables  de fecha       de                          de            . 
 
Se RESUELVE: 
 
Su                                 en el REGISTRO PÚBLICO de certificaciones de eficiencia energética de edificios de la Comunidad de 
Castilla y León, con el siguiente Nº DE INSCRIPCIÓN:                                                
 
Periodo de validez del certificado: 10 años desde fecha de firma de la presente Resolución. 
 
Contra la presente  resolución, que  no agota la vía  administrativa, cabe recurso  de alzada ante la Ilma.  Sra. Viceconsejera  de Política  Económica, Empresa y  Empleo de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la fecha de recepción de la misma. 
 
 
 
Fdo.:  
CL RONDILLA SANTA TERESA Nº 9
AV RAMON Y CAJAL, 3
03 DE NOVIEMBRE DE 2014
ANDRES MANUEL  ZARZUELO SANCHEZ
GENERAL CALENER GT 3.21
F
E
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
47003
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
983420000
Avda. Reyes Leoneses nº 11,  24008 - León -Tfno.: 987 840 784 - Fax.: 987 808 315 - http://www.jcyl.es
471860005SA7T1
2014
15299-CEREN-2014
47010
EL DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
VALLADOLID
Ricardo González Mantero
SANITARIO
11957430Y
INGENIERO TÉCNICO
NOVIEMBRE
Q4777002I
VALLADOLID
VALLADOLID
06
VALLADOLID
AZARZUELO@SALUDCASTILLAYLEON.ES
6335401UM5163E0001EM
INSCRIPCIÓN DE CERTIFICADO DE EDIFICIO TERMINADO EXISTENTE
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio CENTRO ESPECIALIDADES DELICIAS
Dirección C/ TRABAJO Nº 9
Municipio Valladolid Código Postal 47013
Provincia Valladolid Comunidad Autónoma Castilla y León
Zona climática D2 Año construcción 1974
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 6817110UM5161F0001FZ
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos ANDRÉS ZARZUELO SÁNCHEZ NIF 11957430Y
Razón social HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VALLADOLID CIF Q4777002I
Domicilio AVDA. RAMÓN Y CAJAL Nº3
Municipio VALLADOLID Código Postal 47003
Provincia Valladolid Comunidad Autónoma Castilla y León
e-mail AZARZUELO@SALUDCASTILLAYLEON.ES
Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO TÉCNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 27.1
B27.1-44.0
 66.03 CC44.0-67.6
D67.6-87.9
E87.9-108.2
F108.2-135.3
G≥ 135.3
El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 11/7/2014
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 3754
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta Canterac Cubierta 927.04 0.44 Conocido
Cubierta Centro Especialidades Cubierta 500 2.70 Estimado
Muro medianero SO_01 Fachada 16.85 0.00 Por defecto
Fachada SO_3 Fachada 25.06 0.48 Conocido
Fachada Oeste_01 Fachada 18.64 0.48 Conocido
Muro medianero Sur_01 Fachada 28.63 0.00 Por defecto
Fachada Oeste_02 Fachada 22.8 0.48 Conocido
Muro medianero Norte_01 Fachada 9.1 0.00 Por defecto
Muro medianero Oeste_03 Fachada 56.58 0.00 Por defecto
Fachada Norte_02 Fachada 9.75 0.48 Conocido
Fachada Norte_03 Fachada 13.39 0.48 Conocido
Fachada Norte_04 Fachada 57.28 0.48 Conocido
Fachada Norte_05 Fachada 22.2 0.48 Conocido
Fachada NE_04 Fachada 6.5 0.48 Conocido
Muro medianero NE_05 Fachada 26.34 0.00 Por defecto
Fachada SE_02 Fachada 15.73 0.48 Conocido
Fachada SO_03 Fachada 9.93 0.48 Conocido
Fachada SE_03 Fachada 7.98 0.48 Conocido
Fachada SO_04 Fachada 14.85 0.48 Conocido
Fachada SE_04 Fachada 56.0 0.48 Conocido
Fachada SE_10 Fachada 88.14 0.48 Conocido
Fachada SO_07 Fachada 23.56 0.48 Conocido
Fachada Oeste_04 Fachada 11.7 0.48 Conocido
Muro medianero Sur_02 Fachada 14.04 0.00 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Fachada NO_06 Fachada 79.04 0.48 Conocido
Fachada Norte_07 Fachada 59.28 0.48 Conocido
Muro medianero SO_10 Fachada 31.98 0.00 Por defecto
Fachada NO_09 Fachada 84.24 1.69 Estimado
Fachada Norte_08 Fachada 27.04 1.69 Estimado
Muro medianero NE_08 Fachada 28.65 0.00 Por defecto
Fachada SE_13 Fachada 15.08 1.69 Estimado
Fachada SO_11 Fachada 23.92 1.69 Estimado
Fachada SE_14 Fachada 66.3 1.69 Estimado
Muro medianero SO_12 Fachada 31.98 0.00 Por defecto
Fachada NO_10 Fachada 84.24 1.69 Estimado
Fachada Norte_09 Fachada 27.04 1.69 Estimado
Muro medianero NE_09 Fachada 28.65 0.00 Por defecto
Fachada SE_16 Fachada 15.08 1.69 Estimado
Fachada SO_13 Fachada 23.92 1.69 Estimado
Fachada SE_17 Fachada 66.3 1.69 Estimado
Muro medianero SO_14 Fachada 31.98 0.00 Por defecto
Fachada NO_11 Fachada 84.24 1.69 Estimado
Fachada Norte_10 Fachada 27.04 1.69 Estimado
Muro medianero NE_10 Fachada 28.65 0.00 Por defecto
Fachada SE_19 Fachada 15.08 1.69 Estimado
Fachada SO_15 Fachada 23.92 1.69 Estimado
Fachada SE_20 Fachada 66.3 1.69 Estimado
Fachada NO_07 Fachada 12.25 0.48 Conocido
Fachada SE_11 Fachada 9.46 0.48 Conocido
Fachada SO_08 Fachada 8.09 0.48 Conocido
Fachada NO_08 Fachada 24.7 0.48 Conocido
Fachada SE_12 Fachada 24.7 0.48 Conocido
Fachada SO_09 Fachada 6.97 0.48 Conocido
Fachada NE_07 Fachada 6.97 0.48 Conocido
Fachada NO_01 Fachada 87.78 1.69 Estimado
Fachada SE_01 Fachada 85.07 0.48 Conocido
Fachada SE_05 Fachada 42.9 0.48 Conocido
Fachada NE_01 Fachada 11.18 0.48 Conocido
Fachada NO_02 Fachada 44.72 0.48 Conocido
Fachada NE_06 Fachada 6.97 0.48 Conocido
Fachada SO_05 Fachada 6.97 0.48 Conocido
Fachada SE_06 Fachada 24.7 0.48 Conocido
Fachada NO_03 Fachada 24.7 0.48 Conocido
Fachada NO_12 Fachada 31.2 1.69 Estimado
Fachada Norte_11 Fachada 27.04 1.69 Estimado
Muro medianero NE_11 Fachada 28.65 0.00 Por defecto
Fachada SE_22 Fachada 15.08 1.69 Estimado
Fachada SO_16 Fachada 23.92 1.69 Estimado
Fachada SE_23 Fachada 31.2 1.69 Estimado
Partición SE_09 Partición Interior 8.06 1.20 Estimado
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Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Partición SE_15 Partición Interior 9.1 2.25 Por defecto
Partición SE_18 Partición Interior 9.1 2.25 Por defecto
Partición SE_21 Partición Interior 9.1 2.25 Por defecto
Partición SE_24 Partición Interior 13.0 1.63 Estimado
Partición SO_17 Partición Interior 21.32 1.40 Estimado
Partición horizontal garaje Canterac Partición Interior 927.04 0.62 Estimado
Partición horizontal sótano Canterac Partición Interior 160 0.90 Estimado
Suelo Centro Especialidades Suelo 340 1.00 Por defecto
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
Ventana tipo Climalit NO_06 Hueco 24.57 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SE_10 Hueco 29.38 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NO_08 Hueco 15.3 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SE_12 Hueco 15.3 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NE_07 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SO_09 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SO_05 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NE_06 Hueco 4.41 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NO_03 Hueco 15.3 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SE_06 Hueco 15.3 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SE_11 Hueco 3.59 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NO_07 Hueco 3.59 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit
Oeste_02 Hueco 2.97 2.70 0.65 Estimado Estimado
Puerta acristalada Oeste_02 Hueco 2.75 3.30 0.75 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit
Norte_02 Hueco 1.73 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NO_02 Hueco 14.04 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SE_05 Hueco 14.04 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit NE_01 Hueco 3.51 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana tipo Climalit SE_01 Hueco 29.38 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana doble NO_01 Hueco 21.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Ventana simple SE_04 Hueco 19.2 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SO_04 Hueco 5.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Puerta acristalada SE_03 Hueco 7.54 3.30 0.75 Estimado Estimado
Ventana doble NO_11 Hueco 18.9 3.30 0.75 Estimado Estimado
Ventana doble NO_10 Hueco 18.9 3.30 0.75 Estimado Estimado
Ventana doble NO_09 Hueco 18.9 3.30 0.75 Estimado Estimado
Ventana simple SE_20 Hueco 24.51 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SE_17 Hueco 22.4 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SE_14 Hueco 22.4 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SO_15 Hueco 8.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SO_13 Hueco 8.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SO_11 Hueco 8.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
Lucernario SE_19 Hueco 3.58 2.70 0.65 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
Lucernario SE_16 Hueco 3.58 2.70 0.65 Estimado Estimado
Lucernario SE_13 Hueco 3.58 2.70 0.65 Estimado Estimado
Lucernario SE_02 Hueco 3.58 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana doble NO_12 Hueco 10.5 3.30 0.75 Estimado Estimado
Lucernario SE_22 Hueco 3.58 2.70 0.65 Estimado Estimado
Ventana simple SO_16 Hueco 8.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana simple SE_23 Hueco 16.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Puerta acristalada SE_23 Hueco 7.54 3.30 0.75 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Caldera Sant Andrea Caldera Estándar 232 69.70 Gas Natural Estimado
Caldera ROCA CPA 400 Caldera Estándar 465.2 77.90 Gas Natural Estimado
Bomba calor taller Bomba de Calor 185.90 Electricidad Estimado
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Refrigeración McQuay Maquina frigorífica 205.20 Electricidad Estimado
Climatizador TOSHIBA
1 Maquina frigorífica 220.60 Electricidad Estimado
Climatizador TOSHIBA
2 Maquina frigorífica 227.70 Electricidad Estimado
Climatizador TOSHIBA
3 Maquina frigorífica 235.50 Electricidad Estimado
Climatizador TOSHIBA
4 Maquina frigorífica 321.10 Electricidad Estimado
Cimatizador Airvent
CLM1 Maquina frigorífica 245.30 Electricidad Estimado
Cimatizador Airvent
CLM2 Maquina frigorífica 245.30 Electricidad Estimado
Cimatizador Airvent
CLM3 Maquina frigorífica 245.30 Electricidad Estimado
Cimatizador Airvent
CLM4 Maquina frigorífica 245.30 Electricidad Estimado
Cimatizador Airvent
CLM5 Maquina frigorífica 245.30 Electricidad Estimado
Bomba calor taller Bomba de Calor 237.90 Electricidad Estimado
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Caldera ferroli (ACS) Caldera Estándar 64.5 39.7 Gas Natural Estimado
Caldera ROCA CPA 50 Caldera Estándar 58.15 73.9 Gas Natural Estimado
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Potencia instalada[W/m²] VEEI [W/m²·100lux]
Iluminación media
[lux] Modo de obtención
Planta primera
Canterac 11.47 2.87 400.00 Conocido
Planta baja Canterac 11.24 2.81 400.00 Conocido
Planta tercera esp. 8.97 2.56 350.00 Estimado
Planta segunda esp. 8.97 2.56 350.00 Estimado
Planta primera esp. 8.97 2.56 350.00 Estimado
Sótano esp. 6.94 2.78 250.00 Estimado
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3754 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática D2 Uso Intensidad Media - 12h
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 27.1
B27.1-44.0
 66.03 CC44.0-67.6
D67.6-87.9
E87.9-108.2
F108.2-135.3
G≥ 135.3
CALEFACCIÓN ACS
E D
Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
31.24 1.73
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
C C
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
66.03 9.88 23.2
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 18.6
B18.6-35.2
C35.2-58.4
D58.4-78.4
E78.4-98.3
 113.21 FF98.3-124.9
G≥ 124.9
A< 10.0
B10.0-18.4
C18.4-30.1
 37.32 DD30.1-40.1
E40.1-50.1
F50.1-63.5
G≥ 63.5
Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
113.21 37.32
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 108.9
B108.9-177.0
C177.0-272.3
 296.21 DD272.3-353.9
E353.9-435.6
F435.6-544.5
G≥ 544.5
CALEFACCIÓN ACS
1.62 F 1.46 E
Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]
Energía primaria ACS
[kWh/m² año]
154.69 8.57
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.77 C 0.78 C
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primariarefrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]
296.21 39.73 93.23
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 27.1
B27.1-44.0
 57.21 CC44.0-67.6
D67.6-87.9
E87.9-108.2
F108.2-135.3
G≥ 135.3
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
57.21
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 18.6
B18.6-35.2
C35.2-58.4
D58.4-78.4
E78.4-98.3
 118.97 FF98.3-124.9
G≥ 124.9
A< 10.0
B10.0-18.4
C18.4-30.1
 32.49 DD30.1-40.1
E40.1-50.1
F50.1-63.5
G≥ 63.5
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
118.97 32.49
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 118.97 F 32.49 D
Diferencia con situación inicial -5.8 (-5.1%) 4.8 (12.9%)
Energía primaria [kWh/m² año] 162.57 F 34.58 C 8.57 E 56.53 B 262.24 C
Diferencia con situación inicial -7.9 (-5.1%) 5.1 (13.0%) 0.0 (0.0%) 36.7 (39.4%) 34.0 (11.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 32.83 E 8.60 C 1.73 D 14.06 B 57.21 C
Diferencia con situación inicial -1.6 (-5.1%) 1.3 (13.0%) 0.0 (0.0%) 9.1 (39.4%) 8.8 (13.4%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Control de la iluminación
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Mejora de las instalaciones
Fecha 17/7/2014
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 27.1
B27.1-44.0
 46.55 CC44.0-67.6
D67.6-87.9
E87.9-108.2
F108.2-135.3
G≥ 135.3
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
46.55
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 18.6
B18.6-35.2
 56.60 CC35.2-58.4
D58.4-78.4
E78.4-98.3
F98.3-124.9
G≥ 124.9
A< 10.0
B10.0-18.4
 22.75 CC18.4-30.1
D30.1-40.1
E40.1-50.1
F50.1-63.5
G≥ 63.5
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
56.60 22.75
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 56.60 C 22.75 C
Diferencia con situación inicial 56.6 (50.0%) 14.6 (39.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 77.33 C 24.22 B 8.57 E 93.23 C 203.34 C
Diferencia con situación inicial 77.4 (50.0%) 15.5 (39.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 92.9 (31.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 15.62 C 6.02 B 1.73 D 23.18 C 46.55 C
Diferencia con situación inicial 15.6 (50.0%) 3.9 (39.1%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.1%) 19.5 (29.5%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Mejora del aislamiento térmico
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
Fecha 17/7/2014
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 27.1
 41.00 BB27.1-44.0
C44.0-67.6
D67.6-87.9
E87.9-108.2
F108.2-135.3
G≥ 135.3
Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
41.00
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]
A< 18.6
B18.6-35.2
C35.2-58.4
 75.91 DD58.4-78.4
E78.4-98.3
F98.3-124.9
G≥ 124.9
A< 10.0
 16.13 BB10.0-18.4
C18.4-30.1
D30.1-40.1
E40.1-50.1
F50.1-63.5
G≥ 63.5
Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]
Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]
75.91 16.13
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 75.91 D 16.13 B
Diferencia con situación inicial 37.3 (32.9%) 21.2 (56.8%)
Energía primaria [kWh/m² año] 103.72 D 17.17 A 8.57 E 56.53 B 185.98 C
Diferencia con situación inicial 51.0 (33.0%) 22.6 (56.8%) 0.0 (0.0%) 36.7 (39.4%) 110.2 (37.2%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 20.95 C 4.27 B 1.73 D 14.06 B 41.00 B
Diferencia con situación inicial 10.3 (32.9%) 5.6 (56.8%) 0.0 (0.0%) 9.1 (39.4%) 25.0 (37.9%)
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Conjunto de medidas de mejora: Control iluminación + aislamiento
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Mejora de las instalaciones
Fecha 17/7/2014
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO
CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Se visitó el edificio y se comprobaron sus condiciones generales.
Se comprobaron las instalaciones y el estado de las mismas, comparándolo con los datos aportados por la propiedad.
Se tomaron medidas de los huecos (puertas, ventanas y lucernarios), así como alturas de techos, intensidad de
iluminación...
Se calcularon los patrones de sombras producidas a lo largo del día sobre las fachadas del edificio.
DOCUMENTACION ADJUNTA
Planos del edificio actualizados
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
                                Nº de Solicitud:   
1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO  / VIVIENDA 
USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                CP:               PROVINCIA: 
REFERENCIA CATASTRAL:            
2 DATOS DEL SOLICITANTE (    ? PROMOTOR   /    ? PROPIETARIO) 
? PERSONA FÍSICA   
       NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                             N.I.F:                                
       DIRECCIÓN: 
       LOCALIDAD:                                                                                                                        CP:                 PROVINCIA:  
       TELÉFONO:                                                                     CORREO ELECTRÓNICO:    
? RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                           C.I.F.: 
REPRESENTANTE EN VIRTUD DE:  
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                   N.I.F:                                 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                              CP:                 PROVINCIA:  
TELÉFONO:                                                                            CORREO ELECTRÓNICO:    
3 TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 
1. Certificado de PROYECTO: 
? Inscripción de certificado de eficiencia energética. 
? Modificación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
? Anulación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
2. Certificado de EDIFICIO TERMINADO: 
? Inscripción de certificado de eficiencia energética. 
? Renovación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
? Actualización de certificado de eficiencia energética inscrito. 
? Anulación de certificado de eficiencia energética inscrito. 
 En caso de tramitación sobre un certificado inscrito en el Registro, indicar nº de inscripción anterior:                                                  
4 DOCUMENTACIÓN APORTADA 
? Hoja de encargo 
? Certificado de eficiencia energética de proyecto        o                   ? Certificado de eficiencia energética de edificio terminado 
CONTENIDO EN SOPORTE DIGITAL: 
? Archivos de cálculo de programa informático reconocido (tipo .cex, .cte, .xml, etc). 
? Documentos pdf: informes de resultados de calificación, medidas de mejoras, pruebas. 
? Documentación gráfica (.dxf, .bmp, .dwg). 
? Otros. 
 
OTROS DATOS: 
? Se declara que se ha creado un buzón electrónico para notificaciones administrativas. 
? El solicitante consiente de modo expreso la incorporación de los datos de esta solicitud para su tratamiento en un fichero automatizado. La recogida 
de dichos datos tiene como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito 
a la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 
 
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y documentación adjunta. 
Presentado a                        de                                                 de                                                             
                     
Fdo.: 
Ilmo/a. Sr/a. Director General de Energía y Minas 
 
 
ANDRÉS MANUEL ZARZUELO SÁNCHEZ
2014
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
44750
VALLADOLID
SANITARIO
11957430Y
INGENIERO TÉCNICO
Q4777002I
AZARZUELO@SALUDCASTILLAYLEON.ES
CALLE TRABAJO Nº 9
AVENIDA RAMON Y CAJAL, 3
JULIO28
47003
983 420000
47013
VALLADOLID
VALLADOLIDVALLADOLID
6817110UM5161F0001FZ
ANDRÉS MANUEL ZARZUELO SÁNCHEZ
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  
 
1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO / VIVIENDA 
USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA: 
REFERENCIA CATASTRAL:            
 
2 DATOS DEL TITULAR  (  ? PROMOTOR   /    ? PROPIETARIO) 
? PERSONA FÍSICA   
   NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                              N.I.F:                                   
   DIRECCIÓN: 
   LOCALIDAD:                                                                                                                                CP:                 PROVINCIA:  
   TELÉFONO:                                                                       CORREO ELECTRÓNICO:    
? RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                        C.I.F.: 
 
3 DATOS DEL TÉCNICO FIRMANTE DEL CERTIFICADO 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                 N.I.F:                             
TITULACIÓN:                                                                       
RAZÓN SOCIAL:                                                                                                                                                                             C.I.F.: 
TELÉFONO:                                                               CORREO ELECTRÓNICO:    
 
4 NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN  
ZONA CLIMÁTICA:                                                    AÑO DE CONSTRUCCIÓN O DE ÚLTIMA REFORMA DE IMPORTANCIA:  
EDIFICACIÓN:                                ? CTE (2006)                   ? Otro:   
INSTALACIONES TÉRMICAS:       ? RITE (2007)                  ? Otro:                                
OTRAS (Ordenanzas Municipales, etc.):  
                                                                       
 
5 OPCIÓN ELEGIDA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
? GENERAL              Programa Informático utilizado: ? CALENER VYP, versión:                                 
                                                                   ? CALENER GT, versión:                         
? SIMPLIFICADA.     Documento reconocido utilizado:                                                                                      
ALTERNATIVA DE CALIFICACIÓN: 
 
6 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  
      
 
 
 
Calificación del consumo de energía primaria:  kWh / m2 año 
Calificación de emisiones globales:  kg CO2 / m2 año 
 
Indicadores energéticos anuales:     
Demanda de calefacción:  kWh / m2 año Calificación:   
Demanda de refrigeración:  kWh / m2 año Calificación:  
Consumo de energía primaria calefacción:  kWh / m2 año Calificación:   
Consumo de energía primaria refrigeración:  kWh / m2 año Calificación:   
Consumo de energía primaria ACS  kWh / m2 año Calificación:   
Consumo de energía primaria iluminación  kWh / m2 año Calificación:   
Emisiones calefacción:  kg CO2 / m2 año Calificación:   
Emisiones refrigeración:  kg CO2 / m2 año Calificación:  
Emisiones ACS:  kg CO2 / m2 año Calificación:  
Emisiones iluminación:  kg CO2 / m2 año Calificación:   
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7 CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO  
 
GENERALES:             
                             Superficie construida (m2):                                       
                             Superficie útil (m2):                                       
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 
                             Superficie suelo (m2):                                                      Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
                             Superficie muro fachada (m2):                                         Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
                             Superficie cubierta (m2):                                                  Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
                             Superficie huecos y lucernarios (m2):                              Transmitancia media ponderada (W/m2K): 
 
INSTALACIONES TÉRMICAS: CALEFACCIÓN     
                             ? Dispone          ? No dispone                                    
                             Grado de centralización:           ? Distrito          ? Centralizado          ? Equipos individuales    
                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          
                             Rendimiento:                                                    (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          
 
INSTALACIONES TÉRMICAS: REFRIGERACIÓN       
                             ? Dispone          ? No dispone            
                             Grado de centralización:           ? Distrito          ? Centralizado          ? Equipos individuales 
                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          
                             Rendimiento:                                                    (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          
 
INSTALACIONES TÉRMICAS: ACS       
                             ? Dispone          ? No dispone         ? Comparte generadores con sistema de calefacción                                    
                             Grado de centralización:           ? Distrito          ? Centralizado          ? Equipos individuales 
                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          
                             Rendimiento:                                                   (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS         
                            Potencia eléctrica total instalada (kW) :                           
                            Potencia nominal instalada en iluminación (kW) :              
 
EQUIPOS DE COGENERACIÓN: 
                             Potencia eléctrica nominal (kW):                                                       Potencia térmica nominal (kW):                                              
                             Rendimiento eléctrico equivalente (%):                                                                          Combustible:                        
 
OTROS DATOS:               
                             Contribución solar en ACS (%):                                          Contribución solar en Refrigeración (%):                    
                             Contribución solar en Calefacción (%):                                 Potencia fotovoltaica instalada (kWp) :                      
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8 PRUEBAS Y COMPROBACIONES (edificio terminado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES (edificio terminado) 
¿Se cumplen los  requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas establecidos en la I.T.3 de Mantenimiento y Uso del Real Decreto 
1027/2007?    ? SI    ? NO   
 
10 CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MEJORA (edificio terminado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11 DECLARACIÓN, LUGAR , FECHA Y FIRMA 
 
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente certificado de eficiencia energética. 
A            de                                               de                      
El técnico competente para la certificación de eficiencia energética de los edificios 
 
 
 
                                                                                   Fdo.: 
 
 
2014
LAS PRUEBAS Y COMPROBACIONES SE DESCRIBEN EN DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE CERTIFICADO
ANDRÉS MANUEL ZARZUELO SÁNCHEZ
SE ANEXA AL PRESENTE CERTIFICADO, DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
JULIO28
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               Dirección General de Energía y Minas 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS RELATIVA A LA __________               DE CERTIFICADO
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE ACUERDO CON LA ORDEN EYE/23/2012, DE 12 DE ENERO, POR LA QUE SE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN, MODIFICADA POR ORDEN EYE/362/2013, DE 14 de MAYO.
Vista la solicitud de                                                                        
de fecha                                                          , cuyas características son: 
Nº de expediente:
1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO / VIVIENDA 
USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA: 
REFERENCIA CATASTRAL:            
2 DATOS DEL SOLICITANTE   (   PROMOTOR   /      PROPIETARIO)
  PERSONA FÍSICA  
       NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                          N.I.F:                                   
       DIRECCIÓN: 
       LOCALIDAD:                                                                                                                            CP:                 PROVINCIA:  
       TELÉFONO:                                                                     CORREO ELECTRÓNICO:    
  RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                        C.I.F.: 
REPRESENTANTE EN VIRTUD DE:  
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                 N.I.F:                                   
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA:  
TELÉFONO:                                                                            CORREO ELECTRÓNICO:    
3 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  
Calificación del consumo de energía primaria: 
Calificación de emisiones globales: 
OPCIÓN ELEGIDA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:                                  
Visto el Decreto 55/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción en la Comunidad de Castilla y León. 
Vista la ORDEN EYE/23/2012, de 12 de enero, por la que se regula el procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones
de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y León, modificada por ORDEN EYE/362/2013, de 14 de mayo. 
Vista la Propuesta del Servicio de Fomento del Ahorro Energético y Energías Renovables  de fecha       de                          de            . 
Se RESUELVE: 
Su                                 en el REGISTRO PÚBLICO de certificaciones de eficiencia energética de edificios de la Comunidad de 
Castilla y León, con el siguiente Nº DE INSCRIPCIÓN:                                                
Periodo de validez del certificado: 10 años desde fecha de firma de la presente Resolución. 
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el Director General de Energía y Minas, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Fdo.:
CALLE TRABAJO Nº 9
AVENIDA RAMON Y CAJAL, 3
30 DE JULIO DE 2014
ANDRÉS MANUEL ZARZUELO SÁNCHEZ
SIMPLIFICADA CE3X
D
C
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
47003
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
983 420000
Avda. Reyes Leoneses nº 11,  24008 - León -Tfno.: 987 840 784 - Fax.: 987 808 315 - http://www.jcyl.es
471860005SA5T1
2014
12729-CEREN-2014
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